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Résumé 
 

Une technique de rafraîchissement thermique du grenier d’une maison à 
Antananarivo (Madagascar) a été étudiée pendant la période chaude et 
humide. Ventilation du grenier ou isolation du toit en tôle a été envisagée. 
La température de l’air dans le grenier a été déterminée pendant 24 
heures en prenant le jour du 21 janvier pour chacune de ces deux 
techniques. Au maximum, une diminution de 2,5°C pour la ventilation et 
une diminution de température de 16°C pour l’isolation par le chaume ont 
été obtenues. C’est l’isolation du toit en tôle par un isolant qui est la 
meilleure technique de rafraîchissement. 
 

Mots-clés :  Maison, ventilation, isolation, rafraîchissement, Madagascar. 
 
 

Abstract 
 Influence thermal site of the thatched roof under the sheet roof of 
a habitat with Antananarivo- Madagascar 
 

A thermal technique of cooling of the attic of a house with Antananarivo 
(Madagascar) was studied for the hot and wet period. Ventilation of the 
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attic or insulation of the sheet roof was considered. The temperature of 
the air in the attic was given during 24 hours by taking the day of January 
21 for each one of these two techniques. To the maximum, a reduction in 
2,5°C for ventilation and a reduction in temperature of 16°C for the 
insulation by thatch were obtained. It is the insulation of the sheet roof by 
an insulator which is the best technique of cooling.  
 
Keywords :  House, ventilation, insulation, cooling, Madagascar. 

 

1. Introduction 
 
Le toit en chaume, connu pour sa haute qualité d’isolant thermique, est 
utilisé depuis longtemps dans les villages des hautes Terres Centrales à 
Madagascar. Ce type de toit présente cependant une mauvaise qualité 
d’étanchéité. Actuellement, le chaume est remplacé par de la tôle moins 
coûteuse et possédant une très bonne  qualité d’étanchéité. Sa bonne 
conductivité thermique dégrade le confort thermique de la maison 
pendant la saison chaude et humide. Dans cet article, nous étudions le 
comportement thermique du grenier d’une maison- type en comparant les 
deux types de toiture.  Deux solutions (ventilation du grenier ou isolation) 
sont étudiées pour améliorer le comportement thermique  du toit en tôle. 
Les hypothèses adoptées sont les suivantes : Le toit est supposé plan et 
uniforme quelque soit sa nature (tôle ou chaume),  le plafond est 
supposé plan et uniforme, l’air du volume intérieur du grenier est supposé 
isotherme, les inerties des murs au Nord et au Sud sont négligées, les 
effets de bord sont négligeables, le plafond, séparant le grenier et le 1er 
étage, est supposé plan et uniforme, l’échange thermique par conduction 
des chevrons, supports du plafond et du plancher du 1er étage, est 
négligeable, la température de l’air dans le 1er étage est supposée égale 
à celle de l’air extérieur. Ceci est valable quand les fenêtres et les portes 
du 1er étage sont ouvertes. Le schéma analogique thermique- électrique 
a été utilisé pour la mise en équations du problème et les températures 
inconnues sont déterminées par une équation matricielle en utilisant la 
méthode de KHALETSKI. Un de ces systèmes est meilleur quand la 
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température de l’air dans le grenier est plus près de celle du 1er étage 
pendant une journée. 
 
 

2. Matériel et méthodes 
 
2-1. Site d’étude 
 
La maison étudiée se trouve dans le village de Botona (commune de 
Sabotsy- Namehana) à 12 km au nord d’Antananarivo. Il existe trois 
types de toits à Botona : toit en chaume (25 % des maisons), toit en tuiles 
artisanales (5 % des maisons)  et toit en tôle ondulée ou galvabac (70 
%).  La maison étudiée est implantée sur un terrain plat de 600m2 en site 
isolé. A l’ouest des rizières transformées en carrière de briqueteries 
s’étalent jusqu’à une colline. Au sud, à l’Est et au Nord, les maisons les 
plus proches se trouvent à une dizaine de mètres (Figure1).  
 

 
 

Figure 1 : Emplacement du bâtiment à étudier 
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Ce bâtiment se trouve à la latitude de 18°50’01’’S, à la longitude de 
47°34’18’’E et à l’altitude de 1264m. La saison chaude et 
humide correspond aux mois d’octobre à mars (été) et la saison sèche et 
froide (hiver) aux  mois d’avril à septembre. La maison est un bâtiment à 
un étage de 10m de long extérieur  pour 7m de large extérieur. (Figure 
2). 

 
 

Figure 2  :  Vue cavalière de la maison 

 
Il comporte :  

• À l’Ouest : six ouvertures dont deux fenêtres aux rez-de-chaussée, 
et une grand véranda.  

• Au nord : quatre fenêtres dont deux aux rez-de-chaussée et deux au 
premier étage. 

• Au sud et à l’Est, pas d’ouvertures. 
Les fenêtres sont en bois de chêne d’épaisseur de 2 cm sans vitrage. Ces 
fenêtres sont totalement ouvertes pendant le jour. 
L’épaisseur du mur est de 33cm. Les murs sont construits en briques 
d’argile cuite 11x11x22cm, de masse volumique de 1950 kg/m3. Le mur, à 
l’extérieur et à l’intérieur, est recouvert d’une chape de terre battue. 
Le toit en tôle est incliné de 30° par rapport à l’horizontale. Le toit au dessus 
de la véranda de 10°. Ces toits sont soutenus par des bois ronds de 4m de 
long et de 8cm de diamètre. 
Le plancher du premier étage est un  parquet en bois de chêne (Lames de 2 
cm d’épaisseur, de 8 cm de large pour 4 m de long). Le plancher est 
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soutenu par des madriers de 3m de long, 12cm de large et de 5cm de 
hauteur. 
Il n’y a pas  de sous- sol. Le sol du rez-de-chaussée est une chape de 
ciment de 3cm d’épaisseur.  
Tout autour du bâtiment, la cour est un sol en latérite rouge. 
Nombre d’occupants permanents : 2 adultes et 4 enfants. 
La maison comporte cinq chambres au rez-de-chaussée et trois grandes 
chambres au 1er étage dont nous présentons le plan du rez – de – 
chaussée (Figure 3) et celui du 1er étage (Figure 4).  

 
 

Figure 3  : Plan du rez – de – chaussée 
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Figure 4  :  Plan du 1er étage 

 
Chambre 1 : Il y a deux foyers à charbon de bois, un lavabo et une petite 
douche dans la cuisine. Elle n’a pas encore de cheminée par 
conséquent, la fumée se répand rapidement dans la chambre 2. Elle 
reçoit le rayonnement solaire provenant des fenêtres au Nord et à 
l’Ouest.  
Chambre 2 : C’est une chambre à coucher pour deux personnes adultes. 
Elle comporte essentiellement une petite bibliothèque et un poste de 
télévision. Elle reçoit du rayonnement solaire provenant de la fenêtre au 
Nord. 
Chambres 3 et 4 : Elles sont totalement obscures. Ce sont actuellement 
des chambres non utilisées. Elles ne reçoivent pas de rayonnements 
solaires. 
Chambre 5 : Elle sert de salon. Il y a un escalier menant vers le premier 
étage. Il y a des meubles, un poste de télévision, et un lit superposé.    
Chambre 6 : elle sert de bureau aux quatre enfants. Elle reçoit 
convenablement de la lumière provenant des deux fenêtres Nord et de 
celle de l’Ouest. 
Chambre 7 : Elle sert de bureau de travail.  
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Chambre 8 : c’est une chambre à coucher contenant deux lits et 
quelques meubles. Elle reçoit de la lumière l’après-midi. 
 
2-2. Analyses 
 
Le modèle thermique développé ne concerne que le grenier et prend en 
compte les divers flux thermiques entre le grenier et le milieu extérieur 
ainsi qu’entre le grenier et le premier étage. 
2-2-1. Différents modes d’échanges thermiques 
 
La figure 5 schématise les divers flux thermiques pris en compte par le 
modèle: 
 * rayonnement du soleil chauffant la surface extérieure du toit. Ce 
rayonnement varie tout au long de la journée. 
 * rayonnement du toit vers le ciel (grande longueur d’onde) 
 * échange thermique par convection entre la surface du toit et l’air 
extérieur 
 * conduction thermique  dans le matériau du toit et dans l’éventuel 
isolant 
 * échanges par convection entre la surface intérieure du toit et l’air 
du grenier. 
 * échanges par convection et conduction entre l’air du grenier et le 
premier étage de la maison 
 * flux thermique du à la ventilation du grenier 
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Figure 5 :  Différents modes d’échanges thermiques entre le grenier et le 

1er étage 

 
2-2-2. Formulations des échanges thermiques 
 

� Echange thermique par rayonnement 
 

• Rayonnement global reçu par le plan incliné [] 
 

La densité de rayonnement global GP reçu par un plan incliné est la 
somme de celles du rayonnement direct IP, du rayonnement diffus DP et 
du rayonnement réfléchi RP. 

PPPP RDIG ++=                                                             (1) 
Les flux thermiques de courte longueur d’onde reçu par la surface sont 
égaux au produit du rayonnement global GP par la surface S du toit. 

SGPCL .=Φ                                                                    (2) 
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Remarque : 

 
Le calcul de GP nécessite la connaissance des valeurs du rayonnement 
direct IH et du rayonnement diffus DH ainsi que celui du rayonnement 
global GH reçus par un plan horizontal. Ces valeurs de IH et de DH sont 
données par les fichiers météorologiques. Ainsi GH se calcule aisément 
par la relation : 

HHH DIG +=                                                                 (3) 
 

• Echange de rayonnement de grande longueur d’onde (GLO) : 
 

Il y a échange de rayonnement de grande longueur d’onde entre la face 
supérieure du toit et la voûte céleste d’une part, et entre la face 
supérieure du toit et l’environnement d’autre part. L’échange entre la face 
supérieure du toit et la voûte céleste est donné par : 
 

)(. , vexttoitvTV TTSh −=Φ  
Avec : 

))((
2

cos1
,

2
,

2
exttoitvexttoitvv TTTTh +++= ασε

                                          (4) 
 

L’échange entre la face supérieure du toit et l’environnement est donné 
par : 

)(. , envexttoitenvTE TTSh −=Φ  
Avec : 

))((
2

cos1
,

2
,

2
exttoitenvexttoitenvenv TTTTh ++−= ασε

                                      (5) 
aenv TT ≈  

Le flux thermique de grande longueur d’onde émis par le toit sera donc 
donné par : 

TETVGL Φ+Φ=Φ                                                             (6) 
 

� Echange thermique par convection  
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• Echange thermique par convection extérieur 
  

Le flux thermique par convection extérieure, entre le vent et la face 
supérieure du toit, est donné par : 

)(. ,,, aexttoitextconvextconv TTSh −=Φ                                                   (7) 
Avec : 
 

4,117,5, += Vh extconv                                                            (8) 
C’est la formule de STURROCK. 
Nous ne tenons pas compte si le toit est sous le vent ou au vent. 
 

• Echange thermique par convection intérieur  
 
Le flux thermique par convection intérieure, entre l’air du grenier et la 
face inférieure du toit, est donné par : 

)(. int,int,int, Greniertoitconvconv TTSh −=Φ                                                 (9) 
 

Le flux thermique par convection intérieure, entre le vent dans le grenier 
et la face supérieure du plancher, est donné par : 

)('. sup,sup,sup, PLGrenierconvPLconv TTSh −=Φ                                            (10) 
 

Le flux thermique par convection intérieure, entre l’air du 1er étage et la 
face inférieure du plancher, est donné par : 

)('. inf,inf,inf, ePLconvPLconv TTSh −=Φ                                                (11) 
 

� Echange thermique par conduction  
 

o Le flux thermique par conduction à travers le toit: 
 

( )int,,,, toitexttoittoitcondtoitcond TTSh −⋅⋅=Φ                                             (12) 
Avec : 
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isolant

isolant

toit

toit
toitcond ee

h

λλ
+

= 1
,

                                                         (13) 
0=isolante si on ne met pas un isolant sous la face inférieure du toit. 

o Le flux thermique par conduction à travers le plancher : 
 

( )inf,sup,,, ' PLPLPLcondPLcond TTSh −⋅⋅=Φ                                              (14) 
Avec : 

PL

PL
PLcond e

h
λ

=,

                                                                 (15) 
 
2-2-3. Inerties  
 

La capacité d’inertie d’un matériau mesure son aptitude à stocker la 
chaleur et à en différer la restitution. 
 

• Capacité d’inertie du toit  
Pour le toit sans isolant : 

toitptoittoittoit CSeC ,⋅⋅⋅= ρ                                                        (16) 
Dans le cas où nous mettons un isolant au – dessous du toit, nous 
aurons deux capacités montées en parallèle : celle du toit et celle de 
l’isolant, dont la capacité équivalente est donnée par : 
 

isolantpisolantisolanttoitptoittoitisolanttoit CSeCSeC ,,, ⋅⋅⋅+⋅⋅⋅= ρρ                         (17) 
 

• Capacité d’inertie du plafond  
 
Le plafond, qui sépare le grenier et le premier étage, a une capacité 
égale à : 
 

PLPLPLPL CSeC '...ρ=                                                             (18) 
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2-2-4. Ventilation  
 
Le ventilateur d’entrée au Sud fait entrer de l’air à la température Ta 
tandis que l’autre au Nord le fait sortir à la température TGrenier (Figure 2). 
L’énergie thermique dissipée par l’air de la ventilation est exprimée par : 

])[][( tTtTCDP aGrenierpaeu −⋅⋅=                                                  (19) 
 

On appelle taux de renouvellement d’air τ  le nombre de volume d’air 
changé par la ventilation par unité de temps. Il est égal au rapport du 
débit d’air par le volume de la zone. Par conséquent, le débit d’air est 
alors donné par : 

Grenierae VD ,.τ=
                                                                 (20) 

 
Dans le cas d’absence de ventilation, le taux de renouvellement d’air est 
nul. 0=τ   
 
 Modélisation 
 
Le schéma électrique analogique (Figure 6) est basé sur le modèle 2RC 
c’est-à-dire deux résistances et une capacité. 
Nous utilisons la loi de KIRCHOFF, la loi d’OHM et l’analogie entre 
thermique et électrique à chaque nœud de température pour établir 
l’équation différentielle qui régit l’échange thermique. La loi de 
KIRCHOFF dit que la somme des courants entrants est égale à celle des 
courants sortants pour chaque nœud tandis que la loi d’OHM dit que la 
tension (ou différence de potentiel) entre deux nœuds est égale au 
produit de l’intensité du courant par la résistance, et enfin  l’analogie 
thermique – électrique : 

Courant électrique →Flux thermique ou inertie thermique 
Différence de Différencepotentiel→  de estempératur  

Résistance →électrique Résistance thermique 
 
En utilisant la méthode de discrétisation vers l’arrière des équations  
différentielles en températures, nous obtenons un système de sept 
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équations linéaires à sept inconnues suivant dont les inconnues sont les 
températures :  

extEtoitT ,  ; EtoitT int,  ; extWtoitT ,  ; WtoitT int,  ; GrenierT  ; sup,PLT  ; inf,PLT . 
Sous forme matricielle, ce système d’équations s’écrit sous la forme : 
 

[ ][ ] [ ]ttt UT
t

C
TA +






∆
= −1.

 
 

Les inconnues s’obtiennent par l’équation matricielle : 
 

BAT t ⋅= −1][][  
Avec : 

][ 1 tt UT
t

C
B +

∆
= −

 
t étant l’instant ; t varie de 1h à 24h. 

Où [ ] 1−A  étant la matrice inverse de la matrice [A], elle est obtenue en 
utilisant la méthode de KHALETSI. 
 



Afrique  SCIENCE 04(3) (2008) 318 - 338 

 

Solofonirina ROBELISON  et  Bernard LIPS 
 

331 

 
Figure 6 :  Schéma électrique analogique du grenier 

 
Avant d’analyser les résultats obtenus après les calculs, précisons les 
données numériques utilisées pour la simulation (Tableau) 
 

Tableau : Données numériques utilisées pour la simulation 
Grandeurs Valeurs 

Albédo 
Masse volumique du toit en tôle 
Surface du toit face Est ou face Ouest 

0,1 
2787 kg/m3 
35,30m2 
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Chaleur spécifique du toit en tôle 
Conductivité thermique du toit en tôle 
Angle d’inclinaison du toit 
Epaisseur du toit en tôle 
Masse volumique du plafond en pin 
Epaisseur du plafond 
Surface du plafond 
Chaleur spécifique du plafond en pin 
Volume de l’intérieur du grenier 
Conductivité thermique du plafond en pin 
Masse volumique du toit en chaume 
Epaisseur du toit en chaume 
Chaleur spécifique du toit en chaume 
Conductivité thermique du toit en chaume 
Masse volumique de l’ouate de coton 
Chaleur spécifique de l’ouate de coton 
Conductivité thermique de l’ouate de coton 

0,251Wh/kg.K 
163   W/m.K 
30° 
0,001 m 
546    kg/m3 
0,02   m 
61,2   m2 
0,76   Wh/kg.K 
18,63  m3 
0,16   W/m.K 
120     kg/m3 
0,25    m 
0,55    Wh/kg.K 
0,045  W/m.K 
80        kg/m3 
0,419  Wh/kg.K 
0,042  W/m.K 

 
3. Résultats 
 

La Figure7 donne la  variation de la température à l’intérieur du grenier 
au cours d’une journée d’une part en prenant en compte un toit en tôle 
sans isolation, d’autre part, un  toit en chaume.  

10
15
20
25
30
35
40
45

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 temps(h)

 Tgrenier et Ta 

(°C)

Ta(°C)

Tôle

Chaume

 
Figure 7 : Comparaison du toit en tôle et du toit en chaume sans 

ventilation et sans isolation thermique selon la température du grenier. 
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La Figure 8 donne la  variation de la température à l’intérieur du grenier 
au cours d’une journée pour un  toit en tôle en pratiquant la ventilation. 

10

15

20

25

30

35

40

45

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
TGrenier (°C)

temps(h)

Ta(°C)

k=0,00

k=1,25

k=2,50

k=3,75

k=5,00

k=6,25

 
Figure 8 :  Effet de la ventilation 

 
La Figure 9 donne la  variation de la température à l’intérieur du grenier 
au cours d’une journée pour un  toit en tôle en pratiquant l’isolation. 
La Figure 10 résume les sens des flux thermiques pour les deux toitures 
étudiées en fonction de l’heure de la journée. Les flux calculés pour le toit 
de chaume sont beaucoup plus faibles que ceux calculés pour le toit en 
tôle.  

10

15

20

25

30

35

40

45

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

temps(h)

TGrenier  et Ta(°C)

Ta(°C)

Taux=0

Taux=5

Taux=10

Taux=15

Taux=20

 
Figure 9 :  Effet de l’isolation 
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Figure 10 :  Sens de propagation des flux 

 

4. Discussion 
 
4-1. Comparaison de résultats entre le toit en tôle et le toit en 
chaume sans isolation et sans ventilation 
 

• De la figure 7, la nuit, de 18 h à 5 h du matin, la température du 
grenier est presque égale à celle de l’air extérieur pour les deux 
types de couverture. Par contre entre 6h et 18h, en période 
ensoleillée, cette température est très supérieure à celle du milieu 
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extérieur dans le cas du toit en tôle. La chaume étant un excellent 
isolant, la température du toit suit les variations de la température 
de l’air. La nuit le grenier est même un peu plus chaud et la 
journée un peu plus frais que l’air extérieur. 

 
• En conclusion, ces résultats confirment les qualités thermiques du 

chaume par rapport à la tôle (figure 10). Cependant, les qualités 
d’étanchéité de la tôle ainsi que son coût moindre restent des 
raisons importantes et irréfutables de remplacement des toits 
traditionnels par de la tôle. Il s’agit donc d’étudier des dispositifs 
pour minimiser au maximum cette dégradation du confort 
thermique. Deux solutions ont été étudiées : une ventilation du 
grenier et la mise en place d’un isolant interne. 

 
4-2. Ventilation du grenier pour un toit en tôle  
 
Nous imaginons de faire circuler de l’air dans le grenier à l’aide de deux 
ventilateurs, l’un au Sud et l’autre au Nord, afin de diminuer la 
température de l’air dans le grenier (TGrenier) pendant la période 
ensoleillée de la journée. La figure 8 donne la variation de TGrenier pendant 
une journée en fonction du taux de renouvellement d’air τ ; 200 ≤≤ τ . 
 
Remarque : 0=τ correspond à l’absence de ventilation. 
 

Les différentes courbes ne se détachent que très peu malgré la grande 
variation du taux de renouvellement d’air de 0 à 20. Par exemple à 11h, 
la température du grenier ne diminue que de 2,5°C quand le taux de 
ventilation varie de 0 à 20. Même si nous augmentons le taux de 
renouvellement d’air, c’est-à-dire le débit d’air, la température du grenier 
ne diminue que très peu pendant le jour. La ventilation n’est donc pas 
une bonne solution à envisager pour le rafraîchissement du bâtiment 
pour le toit en tôle. 
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4-3. Isolation du toit en tôle 
Etudions l’influence d’un isolant thermique en face inférieure de la tôle. 
La figure 9 donne les variations thermiques de l’air du grenier (TGrenier) en 

fonction de la qualité de cette isolation définie par : 1

1

λ
e

k =
 avec 

25,600,0 ≤≤ k ;  
k est alors le rapport de l’épaisseur e1 de l’isolant par sa conductivité 

thermique 1λ  : 1

1

λ
e

k =
 

 
Remarque : 0=k  correspond au toit sans isolation thermique i. e. toit en 
tôle nue. 
 

Les courbes s’approchent de celle du milieu ambiant quand k augmente. 
Une augmentation de valeur de k de 0,00 à 2,50 m2.K/W seulement 
provoque une diminution de température de 16°C. Cela veut dire que si 
nous utilisons le chaume dont le coefficient de conductibilité thermique 
étant égal à 0,045 W/m.K, comme isolant, une épaisseur de 11,25cm de 
chaume sous le toit en tôle suffit pour avoir cette diminution de 
température.  
En conclusion, il suffit d’adjoindre un isolant en face intérieure de la tôle 
pour améliorer de manière très significative la qualité thermique de 
rafraîchissement.  
 
 

5. Conclusion 
 
Actuellement, la mise en place de la chaume sous la tôle sur les toits des 
maisons entraîne une dégradation extrêmement importante du confort 
thermique durant les périodes chaudes et ensoleillées. Cette dégradation 
a pu être quantifié grâce au modèle développé.  
Ce modèle permet également de tester des solutions pour améliorer le 
confort thermique. L’ajout d’un isolant en face intérieure de la tôle semble 
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une excellente solution. Le modèle devrait permettre de dimensionner 
l’épaisseur de cet isolant.  
La suite de l’étude consistera à améliorer le modèle en précisant la 
valeur de certains paramètres. Par ailleurs, des mesures expérimentales 
seront nécessaires pour valider les calculs. 
Enfin il faudra envisager de modéliser la maison dans son ensemble 
dans le but d’améliorer le confort thermique.  
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