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1 Einleitung 

Die internationale Staatengemeinschaft verhandelt seit vielen Jahren über die notwendigen Maß-

nahmen, um das Ziel, die Auswirkungen des Klimawandels zu begrenzen, erreichen zu können. 

Ein wichtiger Schritt wurde mit dem Pariser Klimaabkommen1 erreicht. Darin verpflichtet sich 

die Mehrzahl der Staaten auf das gemeinsame Ziel, den Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzie-

ren, um die globale Erwärmung auf 2°C gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen. 

Für die bislang überwiegend auf fossilen Energieträgern beruhende Energieversorgung bedeutet 

dies enorme Anstrengungen zur Dekarbonisierung. 

Neben den Verpflichtungen den Ausstoß von CO2 zu reduzieren, um die Auswirkungen des Kli-

mawandels zu begrenzen, werden zusätzliche Anstrengungen notwendig, um die Energieversor-

gung unabhängig von nur endlich verfügbaren fossilen Ressourcen langfristig sicherzustellen. In 

Deutschland wird parallel zu diesem Prozess die Nutzung von Nukleartechnik zur elektrischen 

Energieversorgung bis zum Jahr 2022 beendet2, was den Entwicklungsdruck auf Erneuerbare 

Energien zusätzlich erhöht. 

Diese Ziele können nur durch einen umfassenden Wandel der Energieversorgung erreicht werden, 

für den im Bereich der elektrischen Energieversorgung mit dem Energiekonzept der Bundesre-

gierung für Deutschland bereits konkrete, ambitionierte Entwicklungsschritte definiert worden 

sind [1]. Für die anderen Sektoren, insbesondere die Prozess- und Heizungswärme sowie den 

Verkehrssektor, ist eine Ausrichtung auf Erneuerbare Energien nur durch eine umfassende Elekt-

rifizierung zu erreichen. Diese heute erst in Ansätzen erkennbare Sektorenkopplung wird für die 

im Folgenden betrachtete elektrische Energieversorgung zusätzliche Herausforderungen, aber 

auch weitere Möglichkeiten durch neue Flexibilitätsoptionen der neu elektrifizierten Anlagen, 

beinhalten. 

Um Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele festzulegen müssen zahlreiche Akteure beteiligt 

werden, da mit der Liberalisierung des Strommarktes 19983 eine Aufteilung der vorher integrier-

ten Energieversorgungsunternehmen in Stromerzeuger, Stromhändler und Netzbetreiber durch-

geführt [2] und die ersten Schritte zur Erreichung des Zieles einer Harmonisierung des EU-Elekt-

rizitätsbinnenmarktes unternommen wurde. 

                                                      
1 Paris Agreement der 195 Mitgliedsstaaten der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen, 

12.12.2015 
2 „Atomausstieg“, Dreizehntes Gesetz zur Änderung des Atomgesetzes, 2011 
3 Gesetz über die Elektrizitäts-und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz – EnWG), Umsetzung der EU-

Richtlinie 96/92/EG in nationales Recht 
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Der Handel mit elektrischer Energie, welcher mit stetig wachsendem Anteil standardisiert an den 

Strombörsen abgewickelt wird, wurde bislang größtenteils auf Basis der Flexibilität konventio-

neller Kraftwerke durchgeführt. Die Stromerzeugung wurde also entsprechend des Handelsergeb-

nisses – und damit dem prognostizierten Strombedarf folgend – geplant. Durch den zunehmenden 

Anteil dargebotsabhängiger, volatil einspeisender Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien 

sinkt die verfügbare, disponierbare Flexibilität auf der Erzeugungsseite. Um dieses Defizit zu 

decken und die gegenüber konventionellen Kraftwerken deutlich volatilere Betriebsweise Erneu-

erbarer Energien zu kompensieren, kann neben kurz- mittel- und langfristigen Speichermöglich-

keiten die Flexibilität von Stromverbrauchern genutzt werden. Somit ließe sich auch in einem 

zukünftigen, vollständig auf Erneuerbaren Energien basierenden Stromsystem die stets notwen-

dige Balance zwischen Erzeugung und Verbrauch unterstützen, ohne dass in großem Umfang 

Einspeisungen aus Erneuerbaren Energien abgeregelt werden müssen. 

1.1 Motivation und Zielsetzung 

Das Stromsystem der Zukunft, welches zunehmend auf Erneuerbaren Energien basiert, ist, um 

den Bedarf an kostenintensiven Speichern und Abregelungen von dargebotsabhängigen Erneuer-

baren Energien zu minimieren, auf flexiblere Verbraucher angewiesen. Da Erneuerbare Energien 

größtenteils dargebotsabhängig betrieben werden, also dann Strom erzeugen, wenn der Wind 

weht und die Sonne scheint, ist ein verbrauchsabhängiger Betrieb – wie bei einem fossilen Kraft-

werk mit der guten Lagerfähigkeit von Primärenergieträgern wie Steinkohle – nicht möglich. Die 

einzigen Alternativen zur Flexibilisierung von Verbrauchern wären eine massive Überdimensio-

nierung der installierten Leistungen und ständige Drosselung der Einspeisung aus Erneuerbaren 

Energien sowie ein umfangreicher Ausbau von Speicherkapazitäten. 

Dass eine Auslegung der Erzeugungsanlagen auf eine ausreichende gesicherte Leistung bei mini-

maler Einspeisung nicht sinnvoll ist, ist bei Betrachtung der durchschnittlichen Volllaststunden, 

die für Photovoltaik etwa bei 1.000 h liegen, aber selbst für Offshore-Windenergieanlagen 

4.000 h nicht überschreiten [3], leicht erkennbar. 

Die Speicherung elektrischer Energie ist heutzutage nur sehr begrenzt und zu sehr hohen Kosten 

möglich. Hierzu stehen aktuell lediglich wenige elektrochemische Speicher vergleichsweise klei-

ner Kapazität zur Verfügung. Die Weiterentwicklung dieser Technologie und die starke Kosten-

degression, insbesondere im Zusammenhang mit dem Ausbau der Elektromobilität, lassen hier 

zwar künftig wachsende Potentiale erwarten, diese werden aber auch auf lange Sicht nicht aus-

reichen, um den Ausgleich von Erzeugung und Verbrauch über längere Zeiträume sicherzustellen. 
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Die bestehenden Kapazitäten von Pumpspeicherkraftwerken können aufgrund von Topologie und 

mangelnder Akzeptanz nicht mehr nennenswert erweitert werden und werden somit den Bedarf 

an Flexibilität nicht alleine decken können. Speichermöglichkeiten im sehr großen Maßstab wer-

den künftig von einer Koppelung des Strom- und Gasnetzes über Elektrolyse mit kombinierter 

Methanisierung (Power-to-Gas) erwartet [4], auch wenn für einen wirtschaftlichen Einsatz eine 

deutliche Kostendegression erforderlich ist [5]. Das Speichervolumen der bestehenden Gasspei-

cher und der Gasnetzinfrastruktur ermöglicht hierbei insbesondere auch eine langfristige Spei-

cherung für einen jahreszeitlichen Ausgleich. 

Die bezogene Leistung elektrischer Verbraucher ist bislang weitgehend als kaum beeinflussbar 

angesehen worden. Ihre Flexibilisierung könnte, neben der Flexibilisierung der Erzeugung und 

der Errichtung weiterer Speicherkapazitäten, eine kostengünstige und in manchen Szenarien so-

gar erforderliche Variante der Anpassung von Erzeugung und Verbrauch sein. 

Als Flexibilität werden im Rahmen dieser Arbeit technische Anlagen verstanden, welche elektri-

sche Energie erzeugen, verbrauchen oder speichern können. Dabei kann der Anreiz für eine Va-

riation der elektrischen Leistung aus unterschiedlichen Quellen stammen – im Mittelpunkt dieser 

Arbeit stehen die Kurzfristmärkte für elektrische Energie sowie Engpasssignale aus dem Verteil-

netz. 

Die Zielstellung dieser Arbeit ist es, eine allgemeine, umfassende Modellierungssystematik für 

flexible Verbraucher zu entwickeln, um elektrische Verbraucher in der mittelständischen Indust-

rie für Lastverschiebungen mittels dynamischer Stromtarife zu erschließen. Neben wenigen sehr 

leistungsintensiven Prozessen, insbesondere der Grundstoffindustrie, werden bislang kaum fle-

xible Prozesse auf die Anforderungen von Strommarkt und Stromsystem optimiert, weil passende 

Anreizstrukturen fehlen und der individuelle Implementierungsaufwand für die Optimierung ein-

zelner Anlagen die erzielbaren Erlöse übersteigt. 

Im Rahmen des Forschungsprojektes „Happy Power Hour“, in dem diese Arbeit entstanden ist, 

wurden eine geeignete Tarifsystematik entwickelt, welche für mittelständische Industrieunterneh-

men attraktive Anreize zur Verlagerung des Stromverbrauchs in Zeiten großer Einspeisung aus 

Erneuerbaren Energien setzt. Die dafür notwendigen Kommunikationsprozesse, die erforderliche 

Automatisierungstechnik und die entwickelten Prozessabläufe werden im Detail vorgestellt. 

Durch die Anreizwirkung der entwickelten dynamischen Strompreissystematik und die allge-

meine Modellierung des der Ansteuerung der Anlagen zugrundeliegenden gemischt-ganzzahligen 

linearen Optimierungsproblems wird erstmals der Einsatz von kleineren elektrischen Verbrau-

chern zur Lastverschiebung wirtschaftlich möglich. 
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Durch eine Anpassung eines Teiles des Stromverbrauches an den schwankenden Spotmarktpreis 

wird nicht nur eine Reduktion der Stromkosten für das Industrieunternehmen erreicht, sondern 

auch der stets erforderliche Ausgleich zwischen Einspeisung und Verbrauch unterstützt. In die-

sem Falle unterstützt die Einzeloptimierung vieler Teilnehmer auch das Finden eines gesamten 

Systemoptimums. 

1.2 Stand der Wissenschaft und Technik 

Die Flexibilität von industriellen Großverbrauchern wird bereits seit langem genutzt, um die Kos-

ten für den Strombezug zu reduzieren. Dabei erzeugen unterschiedliche Kostenbestandteile den 

Anreiz zur Lastverschiebung. In den meisten Fällen entsteht der Verschiebungsanreiz aus der 

Leistungspreiskomponente der Netznutzungsentgelte, aber früh wurden auch bereits zeitvariable 

Energiepreise diskutiert [6]. Im Bereich der energieintensiven Grundstoffindustrie wurden bereits 

Projekte zur Optimierung der Strombeschaffungskosten auf Basis der Großhandelspreise umge-

setzt [7]. 

Um die Möglichkeiten von Lastverschiebungsmaßnahmen im industriellen Bereich darzustellen 

und die Notwendigkeit regulatorischer Änderungen zur Ausräumung von Hemmnissen zu identi-

fizieren, wurden in zahlreichen Studien Lastverschiebungspotentiale in unterschiedlichen Bran-

chen der Industrie untersucht und meist mittels Top-Down Ansätzen abgeschätzt [8], [9], [10], 

[11], [12], [13], [14]. 

Für einzelne Prozesstypen oder Branchen gibt es detaillierte Potentialstudien und Pilotprojekte, 

zum Beispiel für die stromintensive Industrie [15], die Fleischindustrie [16], die chemische In-

dustrie [17], die Zementindustrie [18] oder wasserwirtschaftliche Anlagen [19]. Dabei wurden in 

der Regel Anlagen mit einer Leistung in der Größenordnung von mindestens P = 1 MW betrach-

tet. 

Zahlreiche Untersuchungen beschäftigen sich mit der Einbindung von flexiblen Verbrauchern 

und Einspeisern zur Erbringung von Regelleistung und anderen Systemdienstleistungen [20]. Ins-

besondere die nach wie vor hohen technischen Anforderungen stehen hierbei einer praktischen 

Umsetzung in den im Rahmen dieser Arbeit betrachteten Leistungsklassen allerdings im Wege. 

Ein künftiger Einsatz im Verteilnetz wird in zahlreichen Arbeiten betrachtet [21], [22], [23], dort 

verhindern insbesondere noch regulatorische Rahmensetzungen eine Flexibilitätsnutzung. 
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Auch für die Flexibilisierung von Verbrauchern in Privathaushalten gibt es zahlreiche Potential-

studien und Pilotprojekte (z.B. [14], [24], [25]). Auf Privathaushalte entfällt zwar 25,4 % des 

Strombedarfs [26], durch die kleine Leistung der einzelnen Verbraucher sind die Kosten für eine 

automatisierte Anbindung heute jedoch noch zu hoch. Insbesondere in den Projekten, die durch 

das Forschungsprogramm E-Energy gefördert wurden, wurde in den Jahren 2008 bis 2013 eine 

Einbindung flexibler Haushaltskunden in dynamische Stromtarife für unterschiedliche Zwecke 

erprobt [27], [28], [29], [30]. Zusammenfassend war das Ergebnis der Untersuchungen, dass die 

Flexibilität von Haushaltskunden zwar netz- und marktdienlich eingesetzt werden kann, falls dies 

allerdings manuell unter Einbeziehung der Kunden realisiert werden soll, ist eine über die Monate 

deutlich nachlassende Beteiligung zu beobachten [31]. Daher sind insbesondere vollautomatisch 

realisierte Modelle zu favorisieren. 

Bei Nachtspeicherheizungen wird durch eine über ein Rundsteuersignal gestartete Aufladung in 

der Nacht bereits die Flexibilität genutzt – bisher aber üblicherweise nur pauschal für ganze Netz-

gebiete und nicht zeitlich dynamisch, sondern in festen Zeitfenstern [32]. 

Die stark fallenden Kosten für elektrische Batteriespeicher führen die Nutzung derer Flexibilität 

für unterschiedliche Anwendungsfälle in künftigen Szenarien in die Größenordnung der Wirt-

schaftlichkeit. Insbesondere für die Erbringung von Primärregelleistung [33] und den Einsatz im 

Verteilnetz [34] wurden zahlreiche Untersuchungen veröffentlicht. 

Künftige leistungsstärkere Verbraucher wie Elektrofahrzeuge, Klimageräte und Wärmepum-

pen [14], [35], könnten insbesondere durch die bei den meisten Neuinstallationen ohnehin vor-

handene fernsteuerbare Automatisierungstechnik die Implementierungskosten senken und eine 

Wirtschaftlichkeit von Lastverschiebungen in Privathaushalten ermöglichen. Insbesondere von 

der steigenden Anzahl von Elektrofahrzeugen und deren großer Ladeflexibilität wird ein großes 

Potential zur Lastverschiebung in künftigen Privathaushalten vermutet [36], [37]. 

Die bisherigen Vorarbeiten konzentrierten sich mit wenigen Ausnahmen (z.B. [38], [39]) im We-

sentlichen auf leistungsintensive Verbraucher der Großindustrie oder (hauptsächlich im Rahmen 

der E-Energy Projekte von 2008 bis 2013) auf Verbraucher in Privathaushalten. Die dafür entwi-

ckelten Ansätze unterscheiden sich fundamental – die Nutzung der Flexibilität von wenigen leis-

tungsintensiven Verbrauchern in der Größenordnung einiger Megawatt kann über eine direkte, 

prozessindividuelle Anlagensteuerung vorgenommen werden. Die Flexibilitätsnutzung von Pri-

vathaushalten mit flexiblen Verbrauchen in der Größenordnung einiger hundert bis wenige tau-

send Watt dagegen kann alleine schon auf Grund der Vielzahl der Prozesse und dem Widerstand 

von Privatkunden gegen eine Fremdsteuerung der Geräte nur auf Basis eines Anreizkonzeptes, 

also beispielsweise über einen dynamischen Stromtarif erfolgen. 
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Die im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Konzepte zielen damit genau auf die Lücke zwischen 

diesen bereits etablierten Verfahren um die Flexibilität in Prozessen der mittelständischen Indust-

rie zu erschließen. Diese sind in der Regel nicht groß genug, als dass sich eine prozessindividuelle 

Steuerung mit eigener Optimierung und angeschlossenem Stromhandel umsetzen lässt. Anderer-

seits können viele Prozesse sehr flexibel betrieben werden, so dass ein schlichter Anreiz über eine 

Weiterleitung der Spotmarktpreise, wie ihn klassische dynamische Stromtarife für Privathaus-

halte propagieren, das Potential nicht vollständig erschließt. Durch das generische Prozessmodell 

und die in Abschnitt 5.2 beschriebene automatische Ansteuerung durch den Stromhändler bei 

gleichzeitiger Eingriffsmöglichkeit des Industrieunternehmens wird insbesondere eine Kombina-

tion von Day-Ahead Auktion und kontinuierlichem Intradayhandel ermöglicht. Ergänzend zu den 

in vielen verwandten Projekten durchgeführten theoretischen Potentialabschätzungen wurde im 

Rahmen dieser Arbeit eine konkrete Realisierung des Systems in einem Feldtest mit zehn Indust-

riepartnern erreicht, woraus Erkenntnisse zu den tatsächlichen Potentialen, zusätzlichen Hemm-

nissen und weiteren Anforderungen an einen dynamischen Stromtarif gewonnen werden konnten. 
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2 Das Energiesystem im Wandel 

Das Energiesystem befindet sich, insbesondere seit der Liberalisierung der Strommärkte und dem 

Unbundling4 der ehemals integrierten Energieversorgungsunternehmen, in einem stetigen Verän-

derungsprozess. Durch den starken Zuwachs von Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien 

und der Etablierung neuer Technologien wie Batteriespeicher und Power-to-X Anlagen werden 

weitere Änderungen erforderlich sein. 

2.1 Entwicklung Erneuerbarer Energien 

Mit dem Stromeinspeisungsgesetz von 19915 und dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) von 

2000 begann die Entwicklung der Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien in größerem Um-

fang. Die Motivation dazu besteht heute durchaus aus unterschiedlichen Zielen; Haupttreiber sind 

die angestrebte Dekarbonisierung des Energiesystems zur Minimierung der Auswirkungen des 

Klimawandels und die Reduzierung der Abhängigkeit von Primärenergieträgern aus dem Aus-

land [40]. Insbesondere in der Pionierphase war die Energiewende aber auch von dem Wunsch 

von Bürgern getrieben, sich an der eigenen Energieversorgung zu beteiligen, einen möglichst 

großen Autarkiegrad zu erreichen und die Abhängigkeit von der Nukleartechnik zu reduzie-

ren [41]. 

 

Gemessen an der installierten Leistung sind die Stromerzeugung aus Wind- und Solarenergie die 

bedeutendsten erneuerbaren Technologien in Deutschland. Photovoltaikanlagen sind dabei zum 

größten Teil kleinere Anlagen, die auf Dächern von Wohnhäusern oder Gewerbe- und Industrie-

gebäuden installiert sind; hieraus resultiert die in Abbildung 2.1 dargestellte große Anzahl von 

Anlagen. 

Der Zubau von Stromerzeugern aus Erneuerbaren Energien erreichte den Höhepunkt bezüglich 

der Anzahl neu in Betrieb genommener Anlagen in den Jahren 2010/2011; der darauffolgende 

Rückgang der Zubaurate ist zu Teilen in der steigenden Größe der installierten Anlagen begrün-

det. Nach dem größten Leistungszuwachs mit P = 7,6 GW neu installierter Leistung aus Photo-

voltaik (PV) im Jahr 2012 sind die jährlichen Inbetriebnahmen nun auf etwa P = 1 GW PV im 

Jahr zurückgegangen [42]. 

                                                      
4 Entflechtung der Firmenstruktur ehemals integrierter Energieversorgungsunternehmen zur Ermöglichung 

von Wettbewerb und zur Verhinderung von Diskriminierung im Zusammenhang mit dem natürlichen Mo-

nopol der Stromnetze 
5 Gesetz über die Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Energien in das öffentliche Netz 
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Von der früher festen Einspeisevergütung für Strom aus Photovoltaik- und Windkraftanlagen 

wurde mit den letzten Novellen des EEG zu einem Ausschreibungsmechanismus gewechselt. Die 

Kosten sind dadurch, insbesondere in den Jahren 2015 bis 2017, stark gesunken. Die durchschnitt-

lichen Zuschlagswerte der Ausschreibungen für PV-Freiflächenanlagen lagen Mitte 2017 bei nur 

noch 5,66 ct/kWh [43]. 

 

Abbildung 2.1: Entwicklung der Anzahl von Anlagen zur Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien 

und deren Anteil am Bruttostromerzeugung in Deutschland, Daten aus [42], [44] 

Mehr als die Hälfte der installierten Kraftwerksleistung basiert bereits auf Erneuerbaren Ener-

gien (51 % im Jahr 2015 [45]). Der Anteil Erneuerbarer Energien an der Bruttostromerzeugung, 

in Abbildung 2.1 als graue Balken dargestellt, lag im Jahr 2015 bei 28,9 %, für 2016 wird ein 

vorläufiger Wert von 29,0 % angegeben. 

In Abbildung 2.2 ist die installierte Leistung der unterschiedlichen Stromerzeugungsanlagen aus 

Erneuerbaren Energien aufgetragen. Die besondere Bedeutung der Photovoltaik und der Onshore 

Windenergie wird deutlich. Insbesondere seit 2015 werden aber auch zunehmend erste Offshore-

Windparks in Betrieb genommen, so dass die installierte Leistung dieser mittlerweile beinahe die 

seit langem kaum veränderte installierte Leistung der Wasserkraft erreicht hat. 
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Abbildung 2.2: Zeitliche Entwicklung der installierten Leistung Erneuerbarer Energien, Daten aus [45] 

Im Jahr 2017 ist eine installierte Leistung der Wasserkraft von P = 5,6 GW, von Biomasseanlagen 

in Höhe von P = 7,08 GW, Windkraftanlagen Onshore von P = 48,04 GW, Wind Offshore von 

P = 4,82 GW und Photovoltaik von P = 41,75 GW am Stromnetz angeschlossen. 

 

Im Energiekonzept der Bundesregierung ist eine Reduktion des Ausstoßes von Treibhausgasen 

um 40 % bis 2020 und in weiteren Schritten um bis zu 95 % bis 2050 vorgesehen [1]. Dieses Ziel 

soll auf zwei Wegen erreicht werden: einerseits soll der Primärenergieverbrauch gegenüber dem 

Referenzjahr 2008 durch Effizienzsteigerungen bis 2020 um 20 % und bis 2050 um 50 % sinken. 

Andererseits soll der Anteil Erneuerbarer Energien am Bruttoendenergieverbrauch bis 2030 24 % 

und bis 2050 60 % betragen. 

In Abbildung 2.3 sind zwei Szenarien zum künftigen Anteil Erneuerbarer Energien am Endener-

gieverbrauch dargestellt. Bei dem in grün gezeichneten Szenario „TREND“ handelt es sich um 

eine Fortschreibung der bisherigen Entwicklung. Nach diesem Pfad wird das Klimaschutzziel 

2050 massiv verfehlt [46]. Das Szenario „KLIMA 2050“ stellt die notwendige Entwicklung zur 

Erreichung der angestrebten Reduktion der Treibhausgasemissionen um 95 % dar. Dazu müssen 

sowohl die Anstrengungen zur Effizienzsteigerung drastisch gesteigert, aber insbesondere der 

Ausbau Erneuerbarer Energien beschleunigt werden, um über eine Elektrifizierung des Wärme- 

und Verkehrssektors Treibhausgasemissionen in großer Menge reduzieren zu können [46]. 
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Abbildung 2.3: Szenarien der künftigen Entwicklung Erneuerbarer Energien, nach [46] 

Der vorgesehene Ausbau Erneuerbarer Energien beseitigt einerseits Unsicherheiten in den Ent-

wicklungsszenarien künftiger Energiepreise, da diese weitgehend von der CO2-Preisentwicklung 

und Änderungen der Kosten von Primärenergieträgern abgekoppelt wird. In einem auf Erneuer-

baren Energien basierenden System beträgt der Anteil variabler Kosten lediglich 5 %, die Ge-

samtkosten sind je nach Szenario etwa gleich hoch oder niedriger als die eines alternativen fossi-

len Stromsystems [47]. Andererseits resultieren insbesondere durch einen steigenden Bedarf an 

Speicherung elektrischer Energie und der noch zu gestaltenden Einbindung in das künftige Ge-

samtsystem zusätzliche Preisrisiken. Der Wert elektrische Energie wird sich vermutlich zeitlich 

deutlicher als heute differenzieren – künftig wird die zum richtigen Zeitpunkt erzeugte Kilowatt-

stunde an Wert gewinnen, in Überschusssituationen wird der Wert der elektrischen Energie da-

gegen fallen. Insgesamt sind somit deutliche Steigerungen der Preisspreizung zu erwarten. 

Spätestens bei Erreichen des im Energiekonzept der Bundesregierung gesetzten Zieles von 80 % 

Anteil Erneuerbarer Energien am Bruttostromverbrauch im Jahr 2050 [1] wird aufgrund der 

Grenzkosten nahe Null von Erneuerbaren Energien ein anderes Strommarktmodell als das aktu-

elle Merit Order Prinzip6 bzw. dessen drastische Umgestaltung erforderlich [48], [49]. Unabhän-

gig von der Ausgestaltung des Marktumfeldes ist die Flexibilität von Verbrauchern in allen Sze-

narien notwendig, um den Bedarf an elektrischen Speichern zu begrenzen. 

                                                      
6 Als Merit-Order Prinzip wird der Einsatz der Kraftwerke anhand ihrer Stromgestehungskosten bezeich-

net – bei der Day-Ahead Auktion werden so lange Kraftwerke bzw. Stromerzeugungsanlagen aufsteigend 

nach ihren Kosten bezuschlagt, bis die nachgefragte Energiemenge erbracht worden ist. Erneuerbare Ener-

gien, die größtenteils preisunabhängig angeboten werden und bevorzugt aufzunehmen sind, drängen somit 

die teuersten Kraftwerke aus dem Markt. 
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Unabhängig vom Pfad der Transition zu einem auf Erneuerbaren Energien basierenden Stromsys-

tem, welches als Ziel in der gesellschaftlichen Debatte unstrittig ist, müssen Erneuerbare Energien 

künftig schrittweise zunehmend Verantwortung für das Gesamtsystem übernehmen. 

Nachdem Erneuerbare Energien anfangs unkoordiniert ausgebaut wurden, sind mit den letzten 

Novellen des EEG stets zusätzliche Regelungen eingeführt worden, um eine Koordination zwi-

schen Erneuerbaren Energien und dem dadurch nötigen Übertragungsnetzausbau7 sowie eine bes-

sere Einbindung in das aktuelle Strommarktdesign8 zu erreichen. 

Eine der wichtigsten Maßnahmen zur Marktintegration Erneuerbarer Energien ist die mit dem 

EEG 2009 eingeführte Direktvermarktung. Die Idee dieses Modells ist es, Anlagenbetreiber bei 

Zusicherung identischer Erlöse unter Zahlung einer Prämie an eine Vermarktung des erzeugten 

Stroms an der Börse heranzuführen. In Abbildung 2.4 ist zu sehen, dass der Anteil der eingespeis-

ten Strommenge von Anlagen in der Direktvermarktung stark gestiegen ist. Anlagenbetreiber oder 

deren Dienstleister haben also inzwischen die notwendige Infrastruktur zur Prognose der erzeug-

ten Strommengen sowie die erforderlichen Marktzugänge etabliert und werden so schrittweise an 

das Auslaufen der EEG-Förderung herangeführt. 

 

Abbildung 2.4: Anteil der Direktvermarktung an der EEG-Einspeisung, Daten aus [42] 

                                                      
7 Begrenzung des Zubaus von Windkraftanlagen in sogenannten Netzausbaugebieten nach EEG 2017 
8 z.B. Marktprämie im EEG 2014, Aussetzung der Förderung bei negativen Preisen („6-Stungen Regel im 

EEG 2014 (§24) bzw. EEG 2017 (§51)), verpflichtende Fernsteuerbarkeit von EEG-Anlagen in der Direkt-

vermarktung bzw. ab installierter Leistung größer als 100 kW (EEG 2014 §37) 
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Durch die schrittweise eingeführten Änderungen des EEG und dem stetigen Zubau Erneuerbarer 

Energien reagiert künftig ein immer größerer Teil der Stromerzeugungsanlagen auf Anforderun-

gen des kurzfristigen Stromhandels an den Spotmärkten, gleichzeitig wird ein immer größerer 

Teil der elektrischen Energie aus dargebotsabhängigen, nur volatil zu betreibenden Anlagen er-

zeugt. Daraus entsteht die Notwendigkeit, neben einer flexibleren Betriebsweise von Stromerzeu-

gern und der künftig erwarteten Inbetriebnahme zusätzlicher Speicherkapazitäten, auch auf der 

Verbraucherseite zunehmend Flexibilität zu erschließen, um den Ausgleich von Erzeugung und 

Verbrauch zu jedem Zeitpunkt sicherzustellen. 

2.2 Neuartige Verbraucher 

Durch die Etablierung neuer Technologien ist künftig mit deutlich zunehmender Flexibilität, auch 

im Gewerbe- und Haushaltskundenbereich, zu rechnen. Neue Gerätetypen wie Batteriespeicher, 

Elektrofahrzeuge und Wärmepumpen können nach der Ausrüstung von kleineren Endverbrau-

chern mit intelligenten Messsystemen künftig strompreisorientiert betrieben werden. Auf aktuelle 

Entwicklungen in den einzelnen Technologien wird in diesem Kapitel einführend eingegangen. 

 

Durch stark fallende Preise für Batteriespeicher und steigende Strompreise für Haushaltskunden 

werden in den letzten Jahren zunehmend neue Photovoltaikanlagen gemeinsam mit einem Spei-

chersystem installiert, um den Eigenverbrauchsanteil zu erhöhen und die Einspeisung von erzeug-

tem Photovoltaikstrom in das Netz der öffentlichen Versorgung zu minimieren. Im Jahr 2016 

waren 41 % der neu installierten Photovoltaikanlagen unter P = 30 kWp mit einem Batteriespei-

cher ausgestattet [50]. 

Künftig ist – bei einer Ausstattung mit einem intelligenten Messsystem9 – eine Kombination der 

Betriebsweise des Batteriespeichers mit dynamischen Strompreisen denkbar. In die Optimierung 

der Speicherbetriebsweise kann neben der Maximierung des Eigenverbrauchs zusätzlich die Mi-

nimierung der Strombezugskosten implementiert werden. 

                                                      
9 Unter einem intelligenten Messsystem wird die Kombination aus moderner Messeinrichtung und Smart 

Meter Gateway verstanden, auch Smart Meter genannt 
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Innerhalb weniger Jahre hat es - ausgehend von einem sehr niedrigen Niveau - einen starken Zu-

wachs an Elektrofahrzeugen in Deutschland gegeben, in Abbildung 2.5 ist die absolute Anzahl 

von Elektrofahrzeugen und der prozentuale Anteil an Neuzulassungen dargestellt. Die Bundesre-

gierung hat eine Million Elektrofahrzeuge bis zum Jahr 202010 als Ziel gesetzt [51]. Auch wenn 

dieses Ziel immer wieder als zu ambitioniert kritisiert wird, kann es – insbesondere durch die 

enormen Kostensenkungen in der Batteriefertigung (-77 % zwischen 2010 und 2016, [52]) und 

neue, attraktive Fahrzeugmodelle sowie durch neue Mobilitätskonzepte wie Carsharing – in kur-

zen Zeiträumen zu enormen Zuwächsen an Elektrofahrzeugen kommen. Auch im Segment der 

Nutzfahrzeuge ist das Interesse an Elektrofahrzeugen sehr groß, insbesondere neue Akteure trei-

ben die Entwicklung hier stark voran (z.B. die StreetScooter GmbH plant die Produktion auf 

20.000 Fahrzeuge im Jahr zu verdoppeln [53]). 

 

Abbildung 2.5: Entwicklung der Anzahl Elektrofahrzeuge und deren Anteil an Neuzulassungen insgesamt, 

Daten aus: [54] und [55] 

                                                      
10 Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel hat dieses Ziel bei einer öffentlichen Veranstaltung auf 500.000 

Fahrzeuge reduziert. Offiziell hält die Bundesregierung aber am Ziel von einer Million Elektrofahrzeuge 

bis 2020 fest [166]. 
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Bislang werden Elektrofahrzeuge größtenteils ungesteuert geladen. Sobald das Fahrzeug mit der 

Ladesäule verbunden wird, beginnt der Ladevorgang – unabhängig vom Speicherfüllstand und 

den künftigen Mobilitätsanforderungen. Es gibt bereits erste Ansätze zur Koppelung der Ladefle-

xibilität mit dem Verteilnetzzustand [56], [57] und zur Eigenverbrauchsoptimierung in Kombina-

tion mit Photovoltaikanlagen [58]. Mit der vermutlich 2018 beginnenden Ausbringung von intel-

ligenten Messsystemen [59] ist die Grundlage für die Optimierung der Ladung von Elektrofahr-

zeugen basierend auf dynamischen Stromtarifen gelegt. Künftig ist also mit vermehrtem strom-

preisoptimierten Laden von Elektrofahrzeugen zu rechnen, was Auswirkungen sowohl auf den 

Spotmarkt als auch auf das Verteilnetz haben dürfte. 

 

Insbesondere in gut isolierten Neubauten hat es in den vergangenen Jahren einen starken Zuwachs 

von Wärmepumpen zu Heizzwecken gegeben. Auch wenn der Anteil von Wärmepumpen an den 

Heizungssystemen insgesamt aufgrund des großen Altbestandes mit 3,81 % im Jahr 2015 [60] 

noch vergleichsweise gering ist, ist bei Neubauten ein stark steigender Anteil auf 31,8 % im Jahr 

2016 [61] zu verzeichnen, wie in Abbildung 2.6 dargestellt ist. 

 

Abbildung 2.6: Anteil der Wärmepumpen in Neubauten in Deutschland in den Jahren 2000 bis 2016, Da-

ten aus: [61] 

Bislang ist der Betrieb von Wärmepumpen in der Regel ausschließlich am momentanen Wärme-

bedarf orientiert, in Kombination mit Photovoltaikanlagen werden aber bereits heute zunehmend 

dynamischere Betriebsstrategien angewendet [62]. Mit der Etablierung dynamischer Stromtarife 

in Privathaushalten könnte die Flexibilität der Wärmepumpe in Kombination mit einem vorhan-

denen Wärmespeicher zusätzlich eingesetzt werden, um die Stromkosten durch eine Lastverschie-

bung zu reduzieren. 
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Durch die zunehmende Klimatisierung von Wohn- und Geschäftsgebäuden steigt die installierte 

Leistung von Klimatisierungsgeräten, welche sich grundsätzlich ebenfalls für einen flexiblen Be-

trieb eignen. Nach [63] wird der jährliche Energiebedarf zur Klimatisierung bis 2020 je Szenario 

auf E = 8 TWh bis E = 12 TWh und bis 2050 auf E = 30 TWh bis E = 76 TWh steigen und somit 

ein großes Potential für Lastverschiebungen bieten. 

2.3 Digitalisierung des Stromsystems 

Von der fortschreitenden Digitalisierung sind alle Bereiche der Wirtschaft betroffen; auch im 

Stromsystem werden zunehmend bestehende Mess-, Steuer- und Regeltechnik digitalisiert sowie 

insbesondere bei kleineren Verbrauchern und in den unteren Spannungsebenen der Stromnetze 

neu installiert. 

In den vergangenen Jahren sind größere Erzeugungsanlagen wie Blockheizkraftwerke, Wind-

parks und große PV-Anlagen bereits größtenteils über Fernwirktechnik angebunden worden. So-

mit wurden die Vorgaben zur Steuerbarkeit durch den Netzbetreiber erfüllt und eine gezielte Steu-

erung im Rahmen der Direktvermarktung ermöglicht. Zahlreiche Anlagen sind zusätzlich in vir-

tuelle Kraftwerke eingebunden worden, um gemeinsam die Mindestanforderungen bezüglich der 

Leistung für die Regelleistungserbringung zu erreichen. 

Insbesondere die zusätzlichen intelligenten Messsysteme und Smart Contracts ermöglichen auch 

zunehmend bei kleinen Verbrauchern die Erschließung von Flexibilitätsoptionen. 

 

Mit dem Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende wurde die Ausstattung von Privathaushal-

ten und kleinen Gewerbebetrieben mit intelligenten Messsystemen prinzipiell beschlossen11. Da 

die zu installierenden intelligenten Messsysteme den Strombezug künftig mindestens im Viertel-

stundenraster erfassen werden, wird die Etablierung dynamischer Stromtarife auch für Endver-

braucher ermöglicht, die bislang aufgrund der fehlenden registrierenden Leistungsmessung 

(RLM) ausgeschlossen waren. In Kombination mit den im Abschnitt 2.2 vorgestellten neuartigen 

Verbrauchern werden somit Flexibilitätsoptionen auch im Haushaltskunden- und Gewerbeseg-

ment erschließbar. 

                                                      
11 Entsprechend des Messstellenbetriebsgesetzes werden Verbraucher ab dem Jahr 2017 ab einem Jah-

resstromverbrauch von E = 10.000 kWh, ab 2020 Verbraucher mit einem Jahresstromverbrauch von 

E = 6.000 kWh sowie dezentrale Erzeugungsanlagen nach dem EEG und dem Kraft-Wärme-Kopplung Ge-

setz (KWKG) ab 7 kW installierter Leistung mit einem intelligenten Messsystem ausgestattet. 
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Das Energiesystem wurde, insbesondere im Bereich der elektrischen Energieversorgung, in der 

Zeit seit der Liberalisierung des Strommarktes 1998 grundlegend verändert. Mittlerweile erzeu-

gen über 1,6 Millionen Anlagen dezentral Strom aus Sonneneinstrahlung und Windkraft [64]. Mit 

der Einführung einheitlicher Handelsprodukte an den Strommärkten, der Möglichkeit kurzfristi-

gen Handels an den Spotmärkten und der schrittweisen Öffnung des Regelleistungsmarktes wurde 

es Anlagen immer kleinerer Leistungsklassen ermöglicht, sich am Stromhandel und der Sicher-

stellung des Betriebs des Stromsystems zu beteiligen. 

Es ist abzusehen, dass dieser Trend zur Einbindung von Anlagen immer kleinerer Leistungsklas-

sen anhält (Elektromobilität, gebäudeintegrierte Photovoltaik, Sektorenkopplung etc.), somit stei-

gen künftig die Anforderungen, eine stetig wachsende Anzahl von Anlagen zu koordinieren, zu 

vermarkten und abzurechnen. 

Als eine geeignete Technologie zur dezentralen Koordination einer großen Anzahl von Geräten 

wird die Blockchain angesehen. Durch diese dezentrale Form der Datenspeicherung und - vali-

dierung in einem Netzwerk ohne zentrale Intermediäre wird die Durchführung von Transaktionen 

kleinster Handelsgeschäfte zu sehr niedrigen Transaktionskosten ermöglicht [65], [66]. Für eine 

detaillierte Einführung in die Funktionsweise der Blockchain im Rahmen des Stromsystems wird 

auf [67] verwiesen. 

Erste Projekte zu Etablierung eines Handelssystems mit einer öffentlichen Blockchain laufen der-

zeit unter anderem in New York City [68] und Wuppertal [69], [70], private Blockchains könnten 

bereits früher innerhalb von virtuellen Kraftwerken oder für Demand Response genutzt werden. 

Bei einer privaten Blockchain wird diese lediglich als Infrastruktur genutzt, die Teilnehmer wer-

den aber durch einen definierten Betreiber verifiziert, hierdurch entfallen zahlreiche Schwierig-

keiten öffentlicher Blockchains bezüglich der Verifizierung von Transaktionen und der Verhin-

derung von Manipulationen. 

Aufbauend auf der Blockchain-Technologie können sogenannte Smart Contracts definiert wer-

den; „programmierte“ digitale Verträge, welche manipulationssicher nach festen Regeln ausge-

führt werden. Abrechnungen von Ladevorgängen von Elektrofahrzeugen, die automatische Sper-

rung von intelligenten Messsystemen säumiger Kunden oder die gegenseitige Besicherung von 

unterschiedlichen Anlagen in virtuellen Kraftwerken könnte somit realisiert werden. Durch die 

Kombination von Handelsmöglichkeiten kleinster Energiemengen und standardisierter Verträge 

mit Transaktionskosten nahe Null können künftig gänzlich neue Geschäftsmodelle entstehen [71], 

in denen dynamische Stromtarife eine entscheidende Rolle spielen. 
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2.4 Zwischenfazit 

Der stetige Zuwachs Erneuerbarer Energien und deren zunehmende Bedeutung für das Stromsys-

tem hat in den vergangenen Jahren zu großen Veränderungen und einer deutlichen Veränderung 

der relevanten Akteure im Strommarkt geführt. Die in diesem Abschnitt skizzierten zu erwarten-

den Entwicklungen neuartiger Verbraucher wie Wärmepumpen, Batteriespeicher und insbeson-

dere Elektrofahrzeuge lässt eine weitere dramatische Dynamisierung des Stromsystems mit im-

mensen daraus resultierenden technischen, ökonomischen und ökologischen Herausforderungen 

erwarten. Die Möglichkeiten, einen Teil dieser Anlagen zumindest zeitweise in ihrer Wirkung auf 

das Stromnetz flexibel zu betreiben sowie die zunehmende Digitalisierung des Stromsystems mit 

der Ausbringung umfangreicher Mess- Steuer- und Regelungstechnik lässt aber gleichzeitig neue 

Freiheitsgrade in der künftigen Steuerung des Stromsystems und der Sicherstellung der Sys-

temstabilität entstehen. 

Die Identifizierung und Erschließung von flexiblen Prozessen in der mittelständischen Industrie, 

welche im Rahmen dieser Arbeit beschrieben wird, kann durch eine Ausrichtung eines Teils des 

industriellen Stromverbrauchs auf die schwankende Einspeisung aus Erneuerbarer Energien an-

hand der Optimierung auf Basis des Spotmarktpreises für elektrische Energie zur Wahrung der 

stets erforderlichen Systembilanz zwischen Stromerzeugung und Stromverbrauch beitragen. Die 

weitere Entwicklung Erneuerbarer Energien sowie eine zunehmende Digitalisierung des gesam-

ten Energiesystems wird damit die Anreize für die im Rahmen dieser Arbeit beschriebenen Last-

verschiebungen weiter erhöhen. 
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3 Entwicklung des Stromhandels 

Seit der Liberalisierung des Stromhandels haben sich zahlreiche Handelsplätze und Produkte ent-

wickelt. In diesem Kapitel werden die Marktplätze und Produkte beleuchtet, welche im Rahmen 

dieser Arbeit Anwendung finden. 

3.1 Einführung Stromhandel 

Durch die Einführung des Börsenhandels für elektrische Energie hat sich der Stromhandel in 

Deutschland stark weiterentwickelt. Eine Übersicht der Handelsmöglichkeiten ist in Abbildung 

3.1 dargestellt. Unterschieden werden der Großhandel, welcher unterschiedliche Handelsmög-

lichkeiten für elektrische Energie bereitstellt und spezielle Märkte für Systemdienstleistungen wie 

Regelleistung oder Ausgleichsenergie („Day-After Handel“).  

Der Großhandel unterteilt sich in den Börsenhandel, welcher an zentraler Stelle den transparenten 

Handel mit standardisierten Produkten ermöglicht, und den bilateralen Handel (Over the Counter 

– OTC). Aufgrund des größeren Aufwandes zur Definition individueller Produkte wird der OTC-

Handel üblicherweise für den Handel sehr großer Energiemengen über lange Zeiträume verwen-

det. Kleinere Energiemengen oder kurzfristige Kontrakte werden über die Spotmärkte abgewi-

ckelt. Diese bieten durch standardisierte Produkte und Handelsabläufe die Möglichkeit, bis zu 5 

Minuten vor Belieferung elektrische Energie zu handeln. 

 

Abbildung 3.1: Struktur der Stromhandelsmöglichkeiten, (nach [72]) 
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Die zeitliche Abfolge der einzelnen Marktsegmente ist in Abbildung 3.2 dargestellt. Der Termin-

markt bietet Möglichkeiten längerfristige Absicherungen bis zu 6 Jahre im Voraus – beispiels-

weise über Quartals- oder Monatsprodukte – vorzunehmen. Der Terminmarkt wird im Folgenden 

nicht weiter betrachtet, da er zur langfristigen Absicherung der Beschaffungsstrategie, aber nicht 

zur kurzfristigen Lastverschiebung eingesetzt wird. 

Der Spotmarkt unterteilt sich in die Day-Ahead Auktion, die Intraday Auktion sowie den konti-

nuierlichen Intradayhandel für Stunden- Halbstunden und Viertelstundenprodukte. Die Day-

Ahead Auktion findet täglich um 12 Uhr statt und bietet die Möglichkeit, Stundenprodukte für 

den folgenden Tag zu handeln. Die Intraday Auktion, welche sich um 15 Uhr anschließt, ermög-

licht den Handel von Viertelstundenprodukten für den Folgetag. Ab 15 Uhr des Vortages können 

im kontinuierlichen Intradayhandel Stundenprodukte und ab 16 Uhr des Vortags Viertelstunden-

produkte für den Liefertag gehandelt werden. Der Handelsschluss („Gate closure“) ist in diesen 

beiden Marktsegmenten jeweils 5 Minuten vor dem Lieferzeitpunkt innerhalb einer Regelzone 

bzw. 30 Minuten vor dem Lieferzeitpunkt bei regelzonenübergreifenden Geschäften. 

 

Abbildung 3.2: Zeitliche Abfolge der Marktsegmente, nach [73] und [38] 

Über den OTC-Handel sind beliebige individuelle, nicht standardisierte bilaterale Geschäfte mög-

lich. Da dort üblicherweise ausschließlich große Energiemengen für längere Zeiträume gehandelt 

werden, wird dieser im Folgenden nicht weiter betrachtet. 
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3.2 Entwicklung des Handelsvolumens 

Das Handelsvolumen im Stromgroßhandel ist seit der Liberalisierung kontinuierlich gestiegen. 

Insbesondere in Deutschland haben sich liquide Großhandelsmärkte entwickelt. Neben der gelie-

ferten Energiemenge ist die sogenannte Churn-Rate – also das Verhältnis zwischen gehandelter 

und physisch gelieferter Energiemenge - ein Maß für die Liquidität von Energiemärkten. In 

Deutschland liegt die Churn-Rate mit etwa 10 an der Spitze der europäischen Länder [74]. 

Auch das Handelsvolumen an den Kurzfristmärkten, insbesondere der Day-Ahead Auktion und 

dem kontinuierlichen Intradayhandel, ist seit deren Einführung gestiegen. In Abbildung 3.3 ist 

die Entwicklung von 2011 bis 2016 dargestellt. Aufgrund der gestiegenen Anforderungen an den 

Ausgleich von Bilanzkreisen hat insbesondere der kontinuierliche Intradaymarkt deutlich an Be-

deutung gewonnen. 

 

Abbildung 3.3: Entwicklung des Handelsvolumens der Stundenprodukte der Day-Ahead Auktion und des 

kontinuierlichen Intradayhandels 

Die Intraday Auktion wurde im Dezember 2014 eingeführt und ermöglicht den Handel mit Vier-

telstundenprodukten in einer Auktion, analog zur Day-Ahead Auktion. In Abbildung 3.4 ist die 

Entwicklung des Handelsvolumens für Viertelstundenprodukte der Intraday-Auktion und im kon-

tinuierlichen Intradayhandel dargestellt. Es ist zu erkennen, dass sich – nach dem Start der Intra-

day Auktion im Dezember 2014 –das Handelsvolumen in beiden Marktsegmenten in einer ver-

gleichbaren Größenordnung bewegt, aber deutlich niedriger liegt als bei den Stundenprodukten 

des kontinuierlichen Intradayhandels. 
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Abbildung 3.4: Entwicklung des Handelsvolumens der Viertelstundenprodukte der Intraday Auktion und 

des kontinuierlichen Intradayhandels 

3.3 Day-Ahead Auktion 

Die Day-Ahead Auktion ermöglicht es, elektrische Energie mit einem Tag Vorlauf zu handeln. 

Der Markt ist dabei als Einheitspreisauktion gestaltet. Bis 12 Uhr können Gebote in das verdeckte 

Orderbuch eingetragen werden, ab ca. 1240 Uhr wird das Ergebnis der Auktion veröffentlicht. 

In Abbildung 3.5 ist die Entwicklung der Mittelwerte für den Durchschnittspreis des gesamten 

Tages (Phelix Day Base, 0-24 Uhr) und den Durchschnittspreis der Tagesstunden (Phelix Day 

Peak, 8-20 Uhr) sowie die Differenz (Spread) zwischen teuerster und günstigster Stunde des Ta-

ges dargestellt. Die Preise für beide Zeiträume sind in den Jahren 2011 bis 2016 kontinuierlich 

stark gesunken – für den Peak-Zeitraum sogar um 44 %. Auch die Unterschiede zwischen der 

teuersten und der günstigsten Stunde sind gesunken, wenn auch mit 32 % nicht so stark. 

 

Abbildung 3.5: Entwicklung der Preise der Day-Ahead Auktion- Mittelwert von Phelix Day Base, Phelix 

Day Peak und dem innertäglichen Spread, Jahre 2011 bis 2016 
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Trotz der gesunkenen Preisunterschiede bleibt der Day-Ahead Markt für die Vermarktung von 

Flexibilität weiterhin interessant, insbesondere die sehr große Liquidität (vergl. Abbildung 3.3) 

schafft gute Rahmenbedingungen. 

 

Die Strompreise12 der Day-Ahead Auktion weisen sowohl tägliche als auch saisonale Schwan-

kungen auf. Abbildung 3.6 zeigt den Verlauf der Preise der Day-Ahead Auktion für die einzelnen 

Stunden des Jahres 2016. Jede Zeile steht dabei für einen Tag, die Preise für die 24 Stunden 

werden anhand der Farbe dargestellt. 

Es ist dabei zu erkennen, dass sich im Verlauf beinahe des gesamten Jahres regelmäßig in den 

Mittags- und Abendstunden Preismaxima ausbilden, die Preise für die Stunden am Nachmittag 

sind in der Regel deutlich niedriger - teilweise sogar negativ. Diese oft als „Solardelle“ bezeich-

nete Preisstruktur lässt sich mit der hohen Einspeisung aus Photovoltaikanlagen in den Nachmit-

tagsstunden erklären. Insbesondere in den Wintermonaten, in denen die Einspeisung aus Photo-

voltaik stark abfällt, bildet sich diese Preisstruktur nicht aus. 

Darüber hinaus ist zu sehen, dass die ersten sechs Stunden des Tages fast ganzjährig sehr günstig 

sind, in diesen Stunden liegt der Median der Stundenpreise durchgehend unterhalb des 25 % 

Perzentils der Tagesstunden, wie in Abbildung 3.7 dargestellt wird. Eine Lastverschiebung ist 

also allgemein insbesondere in die ersten Stunden des Tages empfehlenswert. 

 

Abbildung 3.6: Preisstruktur der Day-Ahead Auktion im Jahr 2016 

                                                      
12 Korrekt müsste die Bezeichnung ‚Preis für elektrische Energie‘ lauten. Da im Handelsbereich der Begriff 

‚Strompreis‘ üblich ist wird dieser im Folgenden verwendet. 
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In Abbildung 3.7 ist der Preisverlauf über alle Stunden des Tages für das Jahr 2016 zu sehen. Mit 

der grünen Linie wird im Boxplot jeweils der Median der Preise einer Stunde aufgetragen. Die 

Grenzen der grauen Box bilden das 25 % Perzentil und das 75 % Perzentil, innerhalb der Box 

befinden sich also 50 % aller Preise der jeweiligen Stunde.  

Sowohl bei Betrachtung der Minima und Maxima als auch bei Betrachtung der Mediane der ein-

zelnen Stunden ist eine Struktur zu erkennen. Am teuersten sind die Morgenstunden zwischen 8 

Uhr und 11 Uhr sowie die Abendstunden zwischen 17 Uhr und 20 Uhr. Nachmittags hat sich 

aufgrund der starken Stromerzeugung aus Photovoltaikanlagen ein Bereich deutlich günstiger 

Stunden ausgeprägt. Zwischen den Medianen der einzelnen Stunden besteht ein Unterschied von 

bis zu 14,67 €/MWh (40 % vom maximalen Median). Es ist zu erkennen, dass – mit Ausnahme 

der Stunden 19, 20 sowie 23 - in jeder Stunde negative Preise aufgetreten sind. Die Maximalpreise 

schwanken zwischen 38,56 €/MWh und 104,96 €/MWh. 

 

Abbildung 3.7: Preisspanne aller Stundenpreise der Day-Ahead Auktion 2016 

Ist eine dynamische Lastverschiebung mit kurzem Planungsvorlauf -zum Beispiel täglich - nicht 

möglich, bietet die Betrachtung der in Abbildung 3.7 dargestellten Preisstruktur die Möglichkeit, 

Verbrauchsprozesse in Zeiträume zu verlagern, die im Jahresmittel günstiger sind als andere. 
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Um die Preisschwankungen innerhalb der einzelnen Tage eines Jahres zu untersuchen, sind in 

Abbildung 3.8 die Preisunterschiede von ausgewählten Intervallen dargestellt. Zu erkennen ist 

dabei, dass extreme Preisunterschiede relativ selten vorkommen. In lediglich 0,3 % aller Fälle 

gibt es innerhalb eines Intervalls von 24 Stunden Preisunterschiede von mehr als k = 100 €/MWh. 

Der Median der Preise der Day-Ahead Auktion 2016 liegt bei k = 28,24 €/MWh, ein solcher 

Preisunterschied tritt in über 20 % aller 24 Stunden-Intervalle auf. Die Hälfte aller 24 Stunden-

Intervalle weist noch einen Preisunterschied von mindestens k = 20,59 €/MWh auf, in 90 % aller 

24 Stunden-Intervalle tritt mindestens ein Preisunterschied von k = 14,02 €/MWh auf. 

In Abbildung 3.8 sind neben dem 24 Stunden-Intervall noch weitere Intervalle aufgetragen. Es ist 

zu erkennen, dass die Preisunterschiede bei kürzeren Intervallen nicht deutlich kleiner werden – 

das 12 Stunden-Intervall weist zum Beispiel in 50 % aller Fälle noch einen Preisunterschied von 

mindestens k = 15,84 €/MWh auf. Dadurch wird es ermöglicht, Lastverschiebungen auch inner-

halb kurzer Zeiträume, beispielsweise innerhalb einer Schicht in einem Produktionsbetrieb, wirt-

schaftlich erfolgreich vorzunehmen. 

 

Abbildung 3.8: Preisunterschied der Day-Ahead Auktion in Abhängigkeit der Verschiebungsdauer, Jahr 

2016 

Eine genauere Analyse der Häufigkeitsverteilung von Preisunterschieden in Abhängigkeit des 

Verschiebungsintervalls ist mit Abbildung 3.9 möglich. Dort sind die Preisunterschiede für das 

Jahr 2016 dargestellt, jeweils für unterschiedliche Intervalle. 
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Es ist zu erkennen, dass sich der Median bei der Halbierung der Verschiebedauer von 24 Stunden 

auf 12 Stunden von k = 20,59 €/MWh auf k = 15,84 €/MWh verringert, aber nur deutlich unter-

proportional reduziert wird. In der Hälfte aller 24-Stunden Intervalle liegt ein Preisunterschied 

von k = 16,70 €/MWh bis k = 26,57 €/MWh vor, selbst die Hälfte der 8-Stunden Intervalle weist 

noch einen Preisunterschied zwischen k = 8,54 €/MWh und k = 16,98 €/MWh auf. 

 

Abbildung 3.9: Häufigkeitsverteilung der Preisunterschiede in Abhängigkeit von der Verschiebungs-

dauer, Jahr 2016 

Die Day-Ahead Auktion bietet damit an einem Großteil der untersuchten Tage Anreize, einen 

Teil des Stromverbrauches in günstigere Stunden zu verschieben. Dabei sind nicht nur – wie man 

vorschnell vermuten könnte – Lastverschiebungen in die Nacht und zum Wochenende interessant, 

auch innerhalb kürzerer Intervalle, zum Beispiel innerhalb weniger Stunden, treten durchaus re-

levante Preisunterschiede auf. Dies ist insbesondere auf die Dargebotsabhängigkeit der Erneuer-

baren Energien zurückzuführen. Die Einspeisung von Strom aus Erneuerbaren Energien wirkt 

sich über den Merit Order-Effekt auf die Großhandelspreise, insbesondere auf die Day-Ahead 

Auktion, aus. Zum Beispiel zu Zeiten von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang sowie bei groß-

flächigen starken Fluktuationen im Winddargebot führen die sich stark ändernden Einspeisemen-

gen aus Erneuerbaren Energien zu stark variierenden Preisen innerhalb weniger Stunden. 

 

Am Day-Ahead Spotmarkt kommt es vermehrt zu Stunden mit negativen Strompreisen, insbe-

sondere aufgrund der inflexiblen Betriebsweise konventioneller Kraftwerke und der preisunab-

hängigen Vermarktung der Einspeisung Erneuerbarer Energien durch die Übertragungsnetzbe-

treiber [75], [76]. 
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In Abbildung 3.10 wird die Entwicklung negativer Strompreise in den Jahren 2011 bis 2016 dar-

gestellt. Die Anzahl von Stunden mit negativen Preisen hat in den letzten Jahren stark zugenom-

men, auf zuletzt 126 Stunden im Jahr 2015. 2016 ist die Anzahl zwar leicht unter den Rekordwert 

von 2015 gesunken, sowohl der mittlere negative Preis aus auch der negativste Preis liegen aber 

deutlich unter den Vorjahreswerten. 

 

Abbildung 3.10: Negative Preise im Day-Ahead Spotmarkt Jahre 2011 bis 2016 

Die weitere Entwicklung negativer Strompreise wird sehr unterschiedlich prognostiziert. In [77] 

wird von einer steigenden Anzahl von Stunden mit negativen Preisen bis zum Jahr 2030 ausge-

gangen, die Autoren von [76] vermuten aufgrund der Lerneffekte von Stromhändlern, der zuneh-

menden verpflichtenden Direktvermarktung und einer zunehmenden Flexibilisierung von Ange-

bot und Nachfrage eine sinkende Anzahl von Stunden mit negativen Preisen. 

Für die Umsetzung des im Rahmen dieser Arbeit entwickelten dynamischen Stromtarif sind ne-

gative Strompreise nicht notwendig, bieten aber besonders gute Möglichkeiten, die Kostenein-

sparungen in der Strombeschaffung zu maximieren. 
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3.4 Intraday Auktion 

Seit Dezember 2014 bietet die Intraday Auktion die Möglichkeit, für den darauffolgenden Tag in 

Viertelstundenintervallen zu handeln. Die Intraday Auktion findet im Anschluss an die Day-

Ahead Auktion täglich um 15 Uhr statt. Sie ist ebenfalls als Einheitspreisauktion mit einem ein-

heitlichen markträumenden Preis ausgestaltet. Der vornehmliche Einsatzzweck der Intraday Auk-

tion ist der Viertelstundenausgleich der Leistungsgradienten von Anlagen zur Stromerzeugung 

aus Erneuerbaren Energien. Im Anschluss an die Day-Ahead Auktion, bei welcher die Energie-

lieferung im Stundenraster auktioniert wird, kann bei der Intraday Auktion der insbesondere bei 

Sonnenaufgang und Sonnenuntergang große Leistungsgradient von Photovoltaikanlagen in Vier-

telstundenauflösung untergliedert werden. 

Der in Abbildung 3.11 dargestellte Preisverlauf der Intraday Auktion für das Jahr 2016 zeigt 

grundsätzlich ein ähnliches Preismuster wie die Day-Ahead Auktion mit Preisspitzen im Mittags- 

und Abendbereich. Die jahreszeitliche Struktur folgt auch hier der Veränderung der Sonnenein-

strahlung im Jahresverlauf. 

 

Abbildung 3.11: Preisverlauf der Intraday Auktion im Jahr 2016 

Abbildung 3.12 zeigt den Interquartilsabstand (IQA)13, von Day-Ahead Auktion und der Intraday 

Auktion im Tagesverlauf für das Jahr 2016. Es ist zu erkennen, dass beide Graphen einen tages-

zeitlichen Verlauf aufweisen. Sowohl die Day-Ahead Auktion als auch die Intraday Auktion wei-

sen in den Mittags- und Abendstunden die größte Streuung auf. In der Viertelstunde 73 erreicht 

der Interquartilsabstand der Intraday Auktion das Maximum mit k = 19,48 €/MWh, fast das Drei-

fache im Vergleich zu den Nachtstunden.  

                                                      
13 Der IQA beschreibt die Differenz von 75 %-Perzentil und 25 %-Perzentil 
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Auch der Verlauf der Day-Ahead Auktion zeigt eine ähnliche Struktur, hier sind die Sprünge 

zwischen den Stunden zwar geringer, der Median aller Interquartilsabstände ist mit 

k = 10,71 €/MWh für die Day-Ahead Auktion und k = 11,34 €/MWh für die Intraday Auktion 

aber nahezu identisch. 

 

Abbildung 3.12: Interquartilsabstand (IQA) der Day-Ahead Auktion und der Intraday Auktion im Tages-

verlauf (2016) 

Ergänzend zum IQA zeigen auch die Absolutwerte der Intraday Auktion eine Variation im Ta-

gesverlauf, wie in Abbildung 3.13 gezeigt wird. In den Preisspitzen zeigt sich die bereits disku-

tierte Tagesstruktur mit Preisspitzen im Mittags- und Abendbereich. Die Streuung der Ergebnisse 

der Intraday Auktion ist nur geringfügig größer als die der Day-Ahead Auktion. 

 

Abbildung 3.13: Preisspanne aller Viertelstundenpreise der Intraday Auktion 2016 
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3.5 Kontinuierlicher Intradaymarkt 

Der kontinuierliche Intradayhandel ermöglicht den Handel von elektrischer Energie im  

Stunden-, Halbstunden- und Viertelstundenraster. Der Handel eröffnet für die Stundenprodukte 

am Vortag um 15 Uhr, für den halbstündlichen Handel um 1530 Uhr und für den Viertelstunden-

handel am Vortag um 16 Uhr und schließt für alle Produkte 5 Minuten vor Belieferung bei Handel 

innerhalb einer Regelzone, 30 Minuten bei einer regelzonenübergreifenden Transaktion [73]. 

 

Um die Liquidität des kontinuierlichen Intradaymarktes im Hinblick auf den Handelszeitpunkt zu 

betrachten, hilft Abbildung 3.14, welche den zeitlichen Vorlauf von Handelszeitpunkt zu Liefer-

zeitpunkt für den kontinuierlichen Intradayhandel im Jahr 2016 darstellt. Aufgrund des Handels-

schlusses 30 Minuten vor Belieferung14 findet kein Handel in Viertelstunde 1 und 2 statt. In der 

Viertelstunde vor Handelsschluss (Viertelstunde 3) wird 39 % des gesamten Volumens der Vier-

telstunden und 20 % des Volumens des Stundenhandels gehandelt. 

 

Abbildung 3.14: Zeitlicher Vorlauf Handelszeitpunkt vor Lieferzeitpunkt im kontinuierlichen Intra-

dayhandel (2016) 

                                                      
14 Die Umstellung auf den Handelsschluss (Gate Closure) von 5 Minuten bei Handelsgeschäften innerhalb 

einer Regelzone fand Ende 2017 statt und findet sich somit in den hier analysierten historischen Handels-

daten noch nicht wieder. Es wird im Folgenden daher das vorherige Gate Closure von 30 Minuten verwen-

det. 
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Alleine in der Stunde vor Handelsschluss (Viertelstunden 3 bis 6) wird 75 % der gesamten Ener-

gie in Viertelstunden und 50 % der Energie in Stundenprodukten gehandelt. Diese Kurzfristigkeit 

stellt eine erhebliche Hürde für ausgewählte Handelsstrategien dar, da Handelsgeschäfte mit ei-

nem größeren zeitlichen Vorlauf durch die stark eingeschränkte Liquidität erschwert werden. Das 

insgesamt stark wachsende Handelsvolumen in diesem Marktsegment lässt allerdings eine Min-

derung dieses Problems erwarten. 

Im Folgenden wird das historische Handelsvolumen des Jahres 2016 als Restriktion für die Opti-

mierung verwendet. Durch diese pessimistische Annahme stellt das Optimierungsergebnis aller-

dings die untere Schranke dar, denn es werden nur tatsächlich ausgeführte Transaktionen als Re-

ferenz verwendet. Es ist aber möglich, dass Handelspartner zu weiteren Transaktionen bereit ge-

wesen wären, wäre ihnen ein leicht variierter Preis angeboten worden. 

Das Handelsvolumen im kontinuierlichen Intradaymarkt ist zwar stark steigend, wie in Abbildung 

3.3 dargestellt, verteilt sich allerdings über den gesamten Handelszeitraum. In Abbildung 3.15 ist 

für einen beispielhaften Handelstag der Verlauf des Handelsvolumens im Viertelstundenhandel 

dargestellt. Es wird deutlich, dass insbesondere die Lieferzeitpunkte innerhalb der Tagesstunden 

liquide sind, das Handelsvolumen sinkt in den Nachtstunden auf einen Bruchteil ab. Es ist eine 

deutliche diagonale Linienstruktur zu erkennen, was darauf hinweist, dass insbesondere die Stun-

den vor Belieferung liquide sind. 

 

Abbildung 3.15: Handelsvolumen im kontinuierlichen Intradayhandel, Viertelstundenprodukte für den 

17.08.2016 
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Im kontinuierlichen Intradayhandel kommt es sehr viel häufiger zu negativen Preisen als am Day-

Ahead Spotmarkt. Negative Preise, genauso wie extrem hohe Preise, werden im kontinuierlichen 

Handel insbesondere durch Prognosefehler auf Erzeugungs- als auch Verbrauchsseite verursacht, 

die aufgrund der Inflexibilität thermischer Kraftwerke kurzfristig handelsseitig ausgeglichen wer-

den müssen [78]. 

Die in Abbildung 3.16 dargestellte Entwicklung negativer Preise im kontinuierlichen Handel 

zeigt, dass sowohl die Anzahl negativer Preise mit 945 Viertelstunden im Jahr 2016 (basierend 

auf dem ID3 Mittelwert15 der Stunden- und Viertelstundenprodukte der 3 Stunden vor Beliefe-

rung) als auch der maximale Preis extremer als im Day-Ahead Handel sind. Damit bietet der 

kontinuierliche Intradayhandel gute Möglichkeiten, durch sehr flexible Lasten Strombezugskos-

ten zu reduzieren. 

 

Abbildung 3.16: Negative Preise im kontinuierlichen Intradayhandel, ID3 Mittelwerte für die Jahre 2015 

und 2016 

                                                      
15 Als ID3 Preis wird der Preisindex aller stündlichen und 15-Minuten Handelsgeschäfte in den letzten drei 

Stunden vor dem Lieferzeitpunkt bezeichnet. 
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3.6 Vergleich der unterschiedlichen Handelsprodukte 

Die vorgestellten Produkte am Spotmarkt bieten unterschiedliche Vor- und Nachteile für den 

Handel von elektrischer Energie für flexible Industrieprozesse. Die Day-Ahead Auktion bündelt 

die Liquidität durch die Bildung eines einheitlichen Markträumungspreises aus allen Kaufs- und 

Verkaufsangeboten. Durch den zentralen Auktionsmechanismus sind auch kombinierte Produkte 

wie individuelle Blockangebote und gekoppelte Angebote möglich, mit denen der bedingte Han-

del mehrerer Handelsprodukte (z.B. Stunden und Viertelstunden oder mehrerer beliebiger Vier-

telstunden) realisiert werden kann. Im kontinuierlichen Intradayhandel dagegen wird ein Handel 

abgeschlossen, sobald Angebot und Nachfrage zu einem exakten Produkt übereinstimmt – also 

ein Käufer ein Verkaufsangebot mit exakt dem angebotenen Volumen annimmt oder umge-

kehrt [79], falls Gebote nicht zur Teilausführung freigegeben sind. Die Einschränkung auf ein-

zelne Stunden- und Viertelstundenprodukte ist hierbei notwendig, da der Rechenaufwand bei Zu-

lassung von individuellen Blockprodukten oder Teilausführungen dramatisch ansteigen 

würde  [79]. 

Die drei vorgestellten Spotmärkte werden in Abbildung 3.17 für die Jahre 2015 bis 2017 verglei-

chend dargestellt. Es ist dabei zu erkennen, dass der Mittelwert der Preise in allen drei Märkten 

nahezu identisch ist, sich die Extrempreise allerdings deutlich unterscheiden. Sowohl die mini-

malen als auch die maximalen Preise sind bei der Intraday Auktion und dem kontinuierlichen 

Intradayhandel extremer als bei der Day-Ahead Auktion. 

 

Abbildung 3.17: Vergleich der Preisentwicklung an den unterschiedlichen Spotmärkten (2017 bis Septem-

ber) 
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Im Rahmen dieser Arbeit werden die Day-Ahead Auktion sowie der kontinuierliche Intradayhan-

del verwendet, um die Strombezugskosten von Industrieunternehmen zu reduzieren. Die Intraday 

Auktion wird eingesetzt, um das Ergebnis der Day-Ahead Auktion auf Viertelstunden zu struktu-

rieren. Da die Preise der Intraday Auktion innerhalb einer Stunde im Mittel um das Ergebnis der 

Day-Ahead Auktion schwanken, wird hier das Ergebnis der Day-Ahead Auktion auf die vier 

Viertelstunden jeder Stunde aufgeteilt. 

Die durchgeführte Betrachtung der unterschiedlichen Handelsprodukte am Spotmarkt für elektri-

sche Energie hat gezeigt, dass es innerhalb auch kurzer Zeiträume interessante Preisunterschiede 

gibt, welche eine Lastverschiebung industrieller Prozesse lohnenswert machen. Insbesondere das 

gestiegene Handelsvolumen an den Kurzfristmärkten eröffnet zusätzliche Möglichkeiten; durch 

die gestiegene Liquidität werden insbesondere im kontinuierlichen Intradayhandel Geschäfte mit 

größerem zeitlichen Vorlauf möglich. 

Neben der Vermarktung industrieller Flexibilitäten am Spotmarkt gibt es weitere Vermarktungs-

wege, die potentiell in Frage kämen – zum Beispiel der Regelleistungsmarkt, aktives Bilanzkreis-

management oder ein lokal netzdienlicher Einsatz. Der Fokus dieser Arbeit liegt auf der Vermark-

tung am Spotmarkt, die anderen Vermarktungsoptionen werden als Referenz in Kapitel 8 betrach-

tet. 
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4 Flexibilität und Lastmanagement 

Für die Begriffe Flexibilität und Lastmanagement gibt es keine allgemeingültige Definition, dar-

über hinaus werden sie in der Literatur häufig mit zahlreichen Synonymen bezeichnet. Daher 

bietet dieser Abschnitt eine Definition und Begriffsabgrenzung und gibt einen Überblick über 

Ergebnisse vorangegangener Arbeiten. 

4.1 Definition Flexibilität 

Die gängigen Definitionen für Flexibilität unterscheiden sich, je nachdem, was als Einsatzzweck 

für die Flexibilität vorgesehen ist. 

Als operationelle Flexibilität wird in [80] die Fähigkeit einer technischen Anlage verstanden, 

Bezug oder Einspeisung elektrischer Energie über die Zeit zu variieren, um so im Zusammenspiel 

vieler Anlagen eine ausgeglichene Leistungsbilanz im gesamtem Stromnetz zu erreichen. 

Eine allgemeinere Definition anhand des Begriffes Energieflexibilität bietet [81], welche Ener-

gieflexibilität als die Fähigkeit einer Anlage beschreibt, sich mit sehr geringem finanziellen Auf-

wand an Änderungen des Energiemarktes anzupassen. 

Im Rahmen dieser Arbeit wird der allgemeinere Begriff Flexibilität verwendet, da dieser in der 

Literatur weiterverbreitet ist als der eigentlich treffendere Begriff Energieflexibilität. Unter Fle-

xibilität wird dabei folgendes verstanden: 

Flexibilität ist die Eigenschaft einer technischen Anlage, ihre elektrische Leistung (Ein-

speisung oder Bezug) auf externe Anforderung hin variieren zu können. 

Diese Definition ist weit gefasst und lässt offen, was der Anlass zur Leistungsänderung ist. Es 

kann sich hierbei zum Beispiel um ein innerbetriebliches Spitzenlastmanagement, um die Betei-

ligung am Regelleistungsmarkt, die Direktvermarktung Erneuerbarer Energien oder Aktivitäten 

am Spotmarkt handeln. Eine allgemeine Einschränkung über zeitliche Rahmenbedingungen des 

Flexibilitätseinsatzes erfolgt zwar nicht, der Fokus liegt aber auf dem kurzfristigen Einsatz der 

Flexibilität mit dem Vorlauf von maximal einigen Tagen. 

Flexibilität kann aus unterschiedlichen Quellen entstehen, sowohl aus konventioneller als auch 

erneuerbarer Stromerzeugung, Batteriespeichern und elektrischen Verbrauchern (z.B. [80]). Im 

Rahmen dieser Arbeit werden ausschließlich elektrische Verbraucher und am Rande Batteriespei-

cher betrachtet, da diese den Schwerpunkt in der mittelständischen Flexibilitätsnutzung darstel-

len. Eventuell vorhandene Erzeugungsanlagen werden überwiegend zur Eigenversorgung und 

nicht zum Handel am Spotmarkt eingesetzt und finden daher in dieser Arbeit keine nähere Be-

trachtung. 
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4.2 Definition Lastmanagement 

Der Begriff Lastmanagement bezeichnet alle Arten von Beeinflussung des elektrischen Ver-

brauchs. Je nach Anwendungszweck werden unterschiedliche Kategorien gebildet – als Überbe-

griff wird in der Regel Demand Side Integration angesehen, welcher in die Bereiche Demand 

Response und Demand Side Management unterteilt wird. Unter Demand Response werden übli-

cherweise Einsatzzwecke zusammengefasst, bei denen der Endkunde freiwillig auf ein Preissig-

nal, beispielsweise das Ergebnis der Day-Ahead Auktion, reagiert. Im Gegensatz dazu werden 

unter dem Begriff Demand Side Management Verfahren zusammengefasst, bei denen auch eine 

direkte Steuerung von Anlagen durch Dritte, zum Beispiel die Ansteuerung eines Blockheizkraft-

werkes (BHKW) durch die Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) im Rahmen von Regelleistungser-

bringung, möglich ist. 

In dieser Arbeit wird für die Nutzung der Flexibilität einer technischen Anlage der Begriff Last-

management verwendet, der betrachtete Anwendungszweck des Lastmanagements ist Demand 

Response, also die freiwillige Reaktion eines Verbrauchers auf eine externe Anregung. 

4.3 Einsatzzwecke von Lastmanagement 

Eine Beteiligung der Verbraucherseite wird im Zuge der zunehmenden Dynamisierung des Ener-

giesystems in unterschiedlichen Bereichen vorgesehen [82]. Die Einsatzzwecke lassen sich in vier 

Kategorien klassifizieren: den systemdienlichen, netzdienlichen, marktdienlichen und unterneh-

mensinternen Einsatz von Lastmanagement. Abbildung 4.1 zeigt einen Überblick über die Kate-

gorisierung der Einsatzzwecke. 



36 4 - FLEXIBILITÄT UND LASTMANAGEMENT 

 

 

Abbildung 4.1: Übersicht möglicher Einsatzzwecke von Lastmanagement 

Unter einem systemdienlichen Einsatz von Lastmanagement ist die Beteiligung an den beiden 

Instrumenten der ÜNB Regelleistung und der Verordnung zu abschaltbaren Lasten (AbLaV) zur 

Sicherstellung eines stabilen Systemzustandes des Übertragungsnetzes zu verstehen. Verbraucher 

können ihre Leistung am Regelleistungsmarkt anbieten, insbesondere Anlagen aus der Grund-

stoffindustrie (z.B. Aluminiumherstellung, Chlor-Elektrolyse) sind aufgrund ihres hohen Ener-

giebedarfes bereits in diesem Markt aktiv (z.B. [7], [83]). Die AbLaV wurde speziell für die größ-

ten industriellen Verbraucher erlassen, auch hier ist das Ziel, einen systemstabilisierenden Einsatz 

von Lasten durch die ÜNB zu ermöglichen. 

Der netzdienliche Einsatz von Lastmanagement erfolgt, um Spannungshaltung und Engpassma-

nagement auf der Verteilnetzebene zu unterstützen. Dazu gibt es bereits zahlreiche Ansätze zur 

Einbindung von Verbrauchern in Smart Grid Systeme [56], [57], [84], [85]. Für den netzdienli-

chen Einsatz von Lastmanagement ist der Standort der flexiblen Verbraucher entscheidend, je 

nach Anschlusspunkt der Anlage ist diese besser oder schlechter geeignet, um beispielsweise eine 

Spannungsbandverletzung aufgrund zu hoher Einspeisung Erneuerbarer Energien zu beheben. 
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Mit einem marktdienlichen Einsatz von Flexibilität ist hauptsächlich die Reduktion der Strombe-

zugskosten durch eine zeitliche Verschiebung des Strombezugs in günstigere Stunden gemeint, 

so wie es im Rahmen dieser Arbeit untersucht wird [86], [87]. Zusätzlich kann eine Flexibilität 

auch zum aktiven Bilanzkreismanagement eingesetzt werden. Um Ausgleichsenergiekosten, die 

für einen aufgrund von Prognosefehlern über- oder unterdeckten Bilanzkreis zu zahlen sind, zu 

vermeiden, könnte eine Flexibilität eingesetzt werden, um das Ungleichgewicht des Bilanzkreises 

auszugleichen. Über sehr flexible Anlagen wird somit sogar eine sehr kurzfristige Reaktion nach 

Ende der Handelszeiträume an den Spotmärkten möglich [88]. 

Am weitesten verbreitet ist der unternehmensinterne Einsatz von Lastmanagement. Die regulato-

rischen Rahmenbedingungen, insbesondere das Netznutzungsentgelt, bieten einen starken Anreiz, 

Erzeugung und Verbrauch innerhalb eines Unternehmens zu koordinieren. Die starke Bindung 

des Netznutzungsentgeltes an die jährlich bezogene Spitzenleistung veranlasst Unternehmen 

dazu, durch Lastmanagement und eigene Stromerzeugung ihren Strombezug aus dem öffentlichen 

Stromnetz zu vergleichmäßigen und somit teure Leistungsspitzen zu reduzieren [89]. Auch die 

zahlreichen Ausnahmeregelungen bei Umlagen und Abgaben, wie beispielsweise §19 Abs.2, Satz 

1 und 2 Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV, „atypische Netznutzung“ und „7.000 Stunden 

Regelung“) reizen einen möglichst konstanten Strombezug industrieller Verbraucher an [90]. 

Durch die sinkende Einspeisevergütung für Strom aus Erneuerbaren Energien kann auch die Er-

höhung des Eigenverbrauchs von selbsterzeugten Strom aus Erneuerbaren Energien durch Last-

verschiebung vorteilhaft für Unternehmen sein. 

4.4 Lastmanagementpotential 

Die Möglichkeiten, die ein Prozess oder ein Unternehmen zum Lastmanagement bieten, werden 

in der Literatur mit sehr unterschiedlichen Begriffen bezeichnet. In Abbildung 4.2 sind die in 

dieser Arbeit verwendeten Potentialbegriffe (nach [91]) dargestellt. Das theoretische Lastmanage-

mentpotential, welches sich nur aus der Anschlussleistung bestimmt, wird durch die Berücksich-

tigung von technischen Restriktionen, wie beispielsweise möglichen Leistungsgradienten, auf das 

technische Potential beschränkt. Eine Teilmenge davon stellt das wirtschaftliche Potential dar, 

welches die Prozesse umfasst, deren Erlöse durch Lastmanagement die dafür notwendigen Kosten 

überschreiten. Das praktische Potential dagegen berücksichtigt unternehmensinterne und regula-

torische Hemmnisse. Die Schnittmenge aus wirtschaftlichem und praktischem Potential be-

schreibt die Menge an Prozessen, deren Flexibilisierung im Rahmen des Lastmanagements einen 

Vorteil für das Unternehmen erzielt [91]. 
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Abbildung 4.2: Darstellung der verwendeten Begriffe für Lastmanagementpotential (nach [91]) 

Gesicherte Angaben zu den vorhandenen Potentialen in Deutschland liegen bislang nicht vor, 

diverse Studien schätzen Potentiale für einzelne Sektoren oder Industriezweige ab (z.B. [15], [38], 

[91], [92], [93], [94], [95]). In Abbildung 4.3 ist ein Ausschnitt der Metastudie [91] für ausge-

wählte Industriezweige dargestellt. Analog zur Systematik positiver und negativer Regelleistung 

bezeichnet hierbei ein positives Lastverschiebungspotential die Leistung, die reduziert und das 

negative Lastverschiebungspotential die Leistung, die zugeschaltet werden könnte. 

 

Abbildung 4.3: Lastverschiebungspotentiale ausgewählter Industriezweige in Deutschland, nach [91] 

Es wird deutlich, dass die Einschätzungen der dieser Metastudie zugrundeliegenden Studien stark 

variieren und allgemeine Aussagen zum Lastverschiebungspotential aufgrund der unterschiedli-
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Häufig werden die Kosten zur Erschließung der Potentiale nicht ausgewiesen, [12] hingegen gibt 

für einzelne Branchen der energieintensiven Industrie Aktivierungskosten an, [96] vergleicht dar-

über hinaus Aktivierungskosten und Initialisierungskosten einer Nachfrageanpassung mit Kosten 

anderer Flexibilitätsoptionen. 

Zahlreiche Studien prognostizieren steigende Flexibilitätspotentiale in der Großindustrie 

(z.B. [94]) und bessere Rahmenbedingungen für Demand Response [97]. Auch der Bedarf an 

Flexibilität wird sehr unterschiedlich, aber im Vergleich zum heutigen Stromsystem stets stei-

gend, eingeschätzt (z.B. [98], [99], [100]). Durch eine Kombination aus Effizienz- und Flexibili-

tätsmaßnahmen könnte besonders auf die besonderen Anforderungen dargebotsabhängiger Er-

neuerbarer Energien eingegangen werden. Zu Zeiten eines Überschusses von Strom aus Erneuer-

baren Energien steht die Effizienz nicht mehr ausschließlich im Vordergrund. Durch Sektoren-

kopplung und alternative Einsatzzwecke für elektrische Energie können zu solchen Zeiten auch 

Einsatzzwecke mit niedrigem Wirkungsgrad sinnvoll sein. Zu Zeiten eines knappen Dargebots 

aus Wind und Sonne bzw. einer sehr großen Nachfrage gewinnt die Effizienz dagegen an Bedeu-

tung [101]. 

4.5 Dynamische Stromtarife 

Unter dynamischen Stromtarifen werden Stromtarife verstanden, die Endverbrauchern einen An-

reiz bieten, den Stromverbrauch zeitlich zu variieren. Stromhändler sind verpflichtet, lastvariable 

oder tageszeitabhängige Stromtarife anzubieten16 – bislang wird das meist in der Form eines 

Zweizeittarifes (HT/NT) umgesetzt. 

Der folgende Abschnitt beleuchtet mögliche Varianten dynamischer Stromtarife sowie deren An-

forderungen an Anbieter und Nutzer. 

 

In Abbildung 4.4 werden die üblichsten Formen dynamischer Stromtarife kategorisiert. Die meis-

ten Beispiele sowohl aus Pilotprojekten als auch aus bereits verfügbaren Tarifen fallen in die 

beiden Gruppen „leistungsvariable Tarife“ sowie „zeitvariable Tarife“. 

                                                      
16 §40 Abs. 5 EnWG 
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Die unterschiedlichen Tarife lassen sich hauptsächlich nach der Quelle des Verlagerungsanreizes 

und der Art der Steuerung differenzieren. Die leistungsvariablen Tarife und die meisten der Son-

derformen basieren auf Verlagerungsanreizen des Netzbetreibers, der die Flexibilität der Endver-

braucher nutzen möchte, um seinen Netzbetrieb zu optimieren. Hierzu können beispielsweise dy-

namische Netznutzungsentgelte eingesetzt werden. Bei der Umsetzung ist auf einen unbundling-

konformen Betrieb und sich ggf. widersprechende Optimierungsziele von Netzbetreiber und Bi-

lanzkreisverantwortlichem bzw. Stromhändler zu achten. Die zeitvariablen Tarife, die von 

Stromhändlern angeboten werden, zeichnen sich meistens durch eine gewisse Freiwilligkeit aus, 

die Steuerung der Prozesse erfolgt wie bei klassischen statischen Stromtarifen durch den Anla-

genbesitzer. 

Im Rahmen dieser Arbeit wird ein marktgekoppelter Tarif nach dem Real Time Pricing Modell 

diskutiert, welcher ständig wechselnde Preisanreize basierend auf den Spotmarktpreisen vorsieht. 

Eine Kopplung mit dem Zustand des Stromnetzes wird in Kapitel 8.1 angesprochen, die genaue 

Umsetzung dieser Verbindung befindet sich im Rahmen der Entwicklung Regionaler Flexibili-

tätsmärkte derzeit in der fachlichen und politischen Diskussion. 

 

Abbildung 4.4: Klassifizierung dynamischer Stromtarife (nach [102], [103] und [72]) 

Bei der Ausgestaltung eines dynamischen Stromtarifes ist neben den technischen und monetären 

Faktoren auch auf die steigende Komplexität zu achten. Bislang sind die Energiekosten für viele 

Kunden sowohl im Privat- als auch im Gewerbe- und Industriekundenbereich lediglich als kon-

stanter Kostenbestandteil bekannt. Durch die Einführung dynamischer Stromtarife steigt – je nach 

Ausgestaltung des Tarifs - die wahrgenommene Preiskomplexität [104], was sich negativ auf die 

Akzeptanz der Endkunden auswirken könnte. 
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 Preisgrenzen eines dynamischen Tarifes 

Um im Bereich der mittelständischen Industrie17, die im Fokus dieser Untersuchung steht, für 

Akzeptanz zu sorgen, muss ein dynamischer Stromtarif eine Begrenzung der resultierenden Kos-

ten beinhalten. Realisiert werden kann diese zum Beispiel über eine Deckelung der Kosten auf 

die Höhe der bisherigen statischen Kosten. Dabei muss der Stromhändler das daraus resultierende 

Risiko über einen geeigneten Aufschlag auf die Managementgebühr abdecken. Ob dieses Risiko 

größer ist als die Unsicherheit, die der Stromhändler bei der Beschaffung aktuell schon berück-

sichtigen muss, oder ob sich durch die zusätzlichen Informationen und Messwerte aus den Unter-

nehmen sogar Vorteile für das Bilanzkreismanagement ergeben, wird hier nicht weiter betrachtet. 

Um das Risiko von Schwankungen des Spotmarktpreises abzusichern, könnten die an der Strom-

handelsbörse European Energy Exchange (EEX) angebotenen Cap-Futures eingesetzt werden. 

Dies sind Finanzinstrumente zur Absicherung gegen hohe Strompreise am Intraday Markt, über 

Floor-Futures kann eine Absicherung nach unten vorgenommen werden. 

In Abbildung 4.5 ist die Funktion der Floor- und Cap-Futures anhand der Preise des Jahres 2016 

dargestellt. Gezeigt ist die Auftrittswahrscheinlichkeit der ID3-Strompreise und die beiden Gren-

zen der Futures. Erwirbt man für einen bestimmten Zeitraum ein Cap-Future und der ID3-Preis 

liegt über der Grenze von k = 40 €/MWh, so erhält man die Differenz zwischen dem ID3-Preis 

und der oberen Grenze vom Verkäufer des Futures erstattet. Beim Floor-Future ist das Vorgehen 

analog, liegt der Preis hier unter k = 10 €/MWh so werden die Differenzkosten erstattet. Die Kos-

ten für den Erwerb der Futures muss der Stromhändler in die Kalkulation der Managementgebühr 

integrieren. 

                                                      
17 Im Rahmen dieser Arbeit wird hierfür die Definition für kleine und mittlere Unternehmen verwendet, 

welche folgende Grenzen vorsieht: weniger als 250 Beschäftigte sowie entweder weniger als 50 Mio. € 

Umsatzerlös oder eine Bilanzsumme kleiner als 43 Mio. €. 



42 4 - FLEXIBILITÄT UND LASTMANAGEMENT 

 

 

Abbildung 4.5: EEX Floor-Future und Cap-Future 

 Transparenz des dynamischen Stromtarifes 

Gegenüber den heute weit verbreiteten statischen Stromtarifen, die konstante Preise über lange 

Zeiträume, häufig über ein Jahr oder mehr, zusichern, sind die Kosten, welche ein dynamischer 

Stromtarif verursacht, schwieriger abzuschätzen. In vielen Unternehmen sind bis heute wenig bis 

keine Kenntnisse über den Strommarkt vorhanden, somit sind der Vergleich komplizierterer Ta-

rife und die Kontrolle der Abrechnungen eine zusätzliche Herausforderung [105]. Über das Im-

plementieren von Preisgrenzen können der möglichen Schwankung zwar Grenzen gesetzt wer-

den, um eine volle Transparenz des Tarifes zu garantieren müssten kompliziertere Varianten wie 

der später diskutierte Intraday Redispatch, welcher mitunter dutzende Handelsaktivitäten pro Tag 

erfordert, ausgeschlossen werden. 

Die Ergebnisse der Day-Ahead Auktion werden im Internetangebot der EPEXSpot veröffentlicht, 

durch die notwendige Strukturierung auf Viertelstunden zum Ausgleich des Bilanzkreises sind 

aber auch diese nicht direkt nachvollziehbar. Die einzelnen Transaktionen des kontinuierlichen 

Handels sind für Außenstehende allerdings nicht einsehbar, somit sind die daraus resultierenden 

Preise für den Endverbraucher auch nicht transparent. Für die Akzeptanz eines dynamischen 

Stromtarifes ist das ein Nachteil. Mögliche Auswege aus der mangelnden Transparenz könnten 

entweder Garantiepreise und Flatrate-Angebote sein, mit denen der Stromhändler dem Industrie-

kunden Flexibilität abkauft, oder umfassende Veröffentlichungen der Transaktionen und Preisda-

ten– zumindest in passwortgeschützten Kundenoberflächen. 
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Um einen dynamischen Stromtarif in der hier beschriebenen Form anbieten zu können, muss ein 

Stromhändler einige Anforderungen erfüllen. Neben den in Abschnitt 5.2 vorgestellten techni-

schen Komponenten zur automatischen Ansteuerung werden ein Handelszugang zum Spotmarkt 

und eine geeignete Spotmarktprognose benötigt. 

Für die Optimierung der Strombezugskosten auf Basis der Day-Ahead Auktion werden geeignete 

Prognosen benötigt. Die Optimierung muss im Vorlauf der Auktion stattfinden, um die Energie 

des resultierenden Fahrplanes im Rahmen der Day-Ahead Auktion beschaffen zu können. 

Für Prozesse, die innerhalb eines eingeschränkten Zeitraumes (zum Beispiel innerhalb eines Ta-

ges) betrieben werden müssen, und dabei in Summe eine konstante Energie beziehen, wird keine 

absolute Prognose der Preise benötigt; eine Prognose der relativen Verteilung der Preise ist aus-

reichend. Es genügt somit, mit hinreichender Genauigkeit die Zeiträume niedriger Preise sowie 

hoher Preise in den kommenden Tagen zu prognostizieren. Wenn die absoluten Kosten der Last-

verschiebung relevant sind, beispielsweise, weil eine Substitution anderer Energieträger möglich 

ist, wird eine präzise Prognose der absoluten Preise erforderlich. Day-Ahead Prognosen können 

von zahlreichen Dienstleistern bezogen werden – Prognosen der relativen Verteilung der Preise 

sind anhand autoregressiver Durchschnittsbildung historischer Preise mit guter Genauigkeit mög-

lich. 

 

Der Nutzer eines dynamischen Stromtarifes benötigt neben der Kenntnis über die Flexibilität sei-

ner Prozesse geeignete Automatisierungstechnik, um mit dem Stromhändler Fahrplan- und Mess-

daten austauschen zu können. 

Im Rahmen dieser Arbeit wird die Optimierung der Betriebsweise des Prozesses durch den 

Stromhändler auf Basis der vom Industriekunden vorgegebenen Restriktionen vorgenommen und 

mit dem Kunden werden lediglich Fahrpläne bzw. Fahrplanvorschläge ausgetauscht. Somit behält 

der Industriekunde jederzeit die Hoheit über die Steuerung seiner Prozesse, ohne sich selbst um 

die Optimierung kümmern zu müssen. Die Optimierung könnte – insbesondere bei komplizierten 

Prozessen mit vielen Restriktionen oder einer engen Einbindung in Produktionsabläufe – alterna-

tiv auch durch das Unternehmen selbst durchgeführt werden. Dies würde auch spezielle Optimie-

rungsverfahren für einzelne Prozesstypen (wie z.B. in [106], [107], [108]) ermöglichen, welche 

direkt in die Prozesssteuerung integriert werden könnten. 
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Erforderlich für die Nutzung bzw. die Abrechnung eines dynamischen Stromtarifes ist die Mes-

sung des Strombezugs in Viertelstundenauflösung. Für die im Rahmen dieser Arbeit betrachteten 

mittelständischen Industrieunternehmen ist dies über die dort übliche registrierende Leistungs-

messung18 (RLM) bereits möglich, für kleinere Verbraucher werden voraussichtlich ab dem Jahr 

2018 mit den intelligenten Messsystemen die erforderlichen Voraussetzungen geschaffen. Somit 

werden die Grundlagen zur Umsetzung dynamischer Stromtarife auch in kleineren Gewerbebe-

trieben oder Haushalten gelegt. 

 

Für Endverbraucher besteht der Strompreis aus zahlreichen Komponenten, die Beschaffungskos-

ten betragen bei Industriekunden – je nach Vergünstigungen und Netznutzungsentgelten – ca. 

23 % [109]. Insbesondere die Netznutzungsentgelte und die EEG-Umlage haben eine stark dämp-

fende Wirkung auf die Volatilität der Beschaffungskosten, die im Rahmen dieser Arbeit dynami-

siert werden sollen. 

In Abbildung 4.6 sind exemplarisch die Strompreisbestandteile für zwei Industriekunden mit 

24 GWh und 100 GWh Jahresstromverbrauch jeweils mit und ohne Entlastungen dargestellt. Die 

Umlagen, Entgelte und Steuern verzerren den eigentlichen Marktpreis für Strom, Schwankungen 

am Spotmarkt werden so drastisch nivelliert. Die Unterschiede zwischen den vier dargestellten 

Varianten zeigen, dass sehr starke Anreize bestehen, den Strombezug dergestalt zu beeinflussen, 

dass Entlastungen von den Entgelten, Steuern und Umlagen gewährt werden. Davon betroffen 

sind insbesondere die Stromsteuer, welche für Teile des produzierenden Gewerbes reduziert wird, 

die EEG-Umlage, welche je nach Grad der Befreiung zwischen k = 6,88 ct/kWh und 

k = 0,01 ct/kWh liegt, und die Netznutzungsentgelte. 

Besonders starke Anreize zur Vergleichmäßigung des Strombezugs bestehen für die energiein-

tensive Industrie, insbesondere über §19 Abs. 2, Satz 2 StromNEV. Liegt die Benutzungsstun-

denzahl über 7.000 h/a kann ein individuelles Netznutzungsentgelt vereinbart werden, welches 

20% des üblichen nicht unterschreiten darf. Weitere Staffelungen sehen eine Reduzierung auf bis 

zu 10% des Netznutzungsentgeltes bei einer Benutzungsstundenzahl von 8.000 h/a vor. Besteht 

das Risiko, die Grenze für eine der Entlastungsregelungen, wie beispielsweise §19 Abs. 2, Satz 1 

und Satz 2 StromNEV, zu überschreiten, spielen die vergleichsweise schwachen Lastverschie-

bungsanreize aus dem schwankenden Spotmarktpreis keine Rolle mehr. 

                                                      
18 Eine registrierende Leistungsmessung (RLM) ist ab einem jährlichen Verbrauch größer 

E = 100.000 kWh zwingend vorgeschrieben (§18 Abs. 1 Satz 2 StromNZV). 
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Abbildung 4.6: Strompreisbestandteile für Industriekunden, beispielhafte Darstellung für einen 

Jahresstromverbrauch von 24 GWh und 100 GWh, nach [110]19 

Wenn Unternehmen eine oder mehrere der diskutierten Ausnahme- und Entlastungsregelungen 

in Anspruch nehmen, dominieren diese Regelungen die Anreizsetzung zur Optimierung des 

Strombezuges und überlagern die im Rahmen dieser Arbeit diskutierten Marktanreize. 

Neben den Verzerrungen zwischen Unternehmen, die Entlastungsregelungen in Anspruch neh-

men können und Unternehmen, die die vollen Umlagen entrichten müssen, gibt es auch immense 

Unterschiede bezüglich der staatlich veranlassten Preisbestandteile zwischen unterschiedlichen 

Energieträgern. In Abbildung 4.7 sind einige Beispiele aufgeführt. Die staatlich beeinflussten 

Preisbestandteile schwanken dabei zwischen k = 0,774 ct/kWh und k = 22,8 ct/kWh, wodurch ein 

energieträgerneutraler Wettbewerb erschwert und die angestrebte Sektorenkoppelung verhindert 

wird. Die Notwendigkeit, die Abgaben- und Umlagensystematik zu reformieren, wurde bereits 

erkannt und erste Vorschläge werden diskutiert [111]. 

                                                      
19 Anhand der beiden dargestellten exemplarischen Industriekunden aus zwei unterschiedlichen Größen-

ordnungen werden die jeweils minimalen und maximalen Entlastungsmöglichkeiten ihrer Größenordnung 

dargestellt, Daten und Verfahren aus [115] 
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Abbildung 4.7: Staatlich veranlasste Preisbestandteile unterschiedlicher Endenergien und Akteure, 

nach [112] 

Aus den dargestellten Untersuchungen ist zu erkennen, dass der Anteil der Beschaffungskosten 

am gesamten Strompreis für Großverbraucher in der energieintensiven Industrie aufgrund der 

zahlreichen Entlastungsregelungen größer ist, und somit die Preisschwankungen am Spotmarkt 

einen größeren Anreiz darstellen. Dies führt auch dazu, dass ein großer Teil der bisher umgesetz-

ten Demand Response Projekte im Bereich der energieintensiven Industrie angesiedelt ist. Um 

die Lastverschiebungsanreize auch in der mittelständischen Industrie zu vergrößern sind einige 

Hemmnisse zu beseitigen. Insbesondere die leistungsabhängigen Netznutzungsentgelte hemmen 

eine Flexibilisierung des Verbrauchs. Liegt ein Unternehmen an der Grenze einer Entlastung – 

sei es bei der Stromsteuer, der EEG-Umlage oder den Netznutzungsentgelten – überstimmen die 

Anreize, eine Lastverschiebung vorzunehmen um diese Entlastung zu erhalten, sämtliche aus 

schwankenden Spotmarktpreisen stammenden Anreize. 

In den Abschnitten 7.2.8 und 7.2.9 werden die Auswirkungen dieser Hemmnisse auf die durch 

eine Lastverschiebung zu realisierenden Einsparungen und mögliche künftige Weiterentwicklun-

gen betrachtet. 
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5 Flexibilität zur Reduktion der Stromkosten in der mittel-

ständischen Industrie 

Durch die zeitliche Verschiebung des Stromverbrauches lassen sich die Stromkosten reduzieren, 

wie mehrere Projekte in der Grundstoffindustrie bereits gezeigt haben (z.B. [7], [83]). Das Ziel 

dieser Arbeit ist die Adaptierung solcher Demand Response Verfahren an die speziellen Anfor-

derungen der mittelständischen Industrie. 

5.1 Mögliche Varianten der Implementierung 

Für die Implementierung eines dynamischen Stromtarifes in der mittelständischen Industrie gibt 

es mehrere Varianten, die sich insbesondere hinsichtlich des Automatisierungsgrades unterschie-

den. Im Folgenden werden die beiden Extreme „manueller Betrieb“ und „automatischer Betrieb“ 

kurz dargestellt und ein Ausblick auf eine künftige direkte Integration in die Prozesssteuerung 

gegeben. 

 

Die einfachste Implementierungsvariante ist ein vollständig manueller Betrieb. In dieser Variante 

ist keine direkte Koppelung der flexiblen Verbraucher mit dem Stromhändler vorgesehen. Es wer-

den lediglich Preisinformationen an das Industrieunternehmen übermittelt. Dazu sind verschie-

dene Wege möglich – im einfachsten Fall werden die Preisprognosen und Preise im kontinuierli-

chen Handel z.B. per E-Mail an das Unternehmen gesendet, welches diese dann manuell in der 

Produktionsplanung berücksichtigt. So können zum Beispiel bei Prozessen, deren eigentlicher 

Betrieb keine Flexibilität ermöglicht, Wartungs- und Rüstzeiten manuell so geplant werden, dass 

sie zu den Zeiten der höchsten Strompreise durchgeführt werden und somit Strombezug aus teu-

ren Stunden in günstigere Stunden verschoben wird. 

Die besondere Herausforderung bei dieser Implementierungsvariante ist die Art der Rückmel-

dung. Damit der Energiehändler die benötigten Mengen möglichst passend beschaffen kann, ist 

er auf eine Rückmeldung zur geplanten Betriebsweise durch das Unternehmen angewiesen, falls 

er die Reaktion nicht hinreichend genau prognostizieren kann. 

Die Optimierung der flexiblen Prozesse auf dieses Preissignal wird entweder im Industrieunter-

nehmen vorgenommen oder der Stromhändler liefert einen Fahrplanvorschlag, welcher durch das 

Industrieunternehmen bestätigt oder korrigiert werden muss. Die Umsetzung des Fahrplanes al-

lerdings erfolgt in dieser Variante durch das Industrieunternehmen selbst. Dazu könnten neben 

der manuellen Berücksichtigung in der Produktionsplanung beispielsweise auch Einrichtungen 

wie eine „Preisampel“ am Prozess bzw. dem Arbeitsplatz des Prozessbedieners verwendet wer-

den. 
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Der Vorteil dieser Variante ist der sehr geringe technische Aufwand, da keine externen Schnitt-

stellen zu einer Prozesssteuerung umgesetzt werden müssen. 

Nachteilhaft an dieser Implementierungsvariante ist allerdings der erhöhte personelle Aufwand 

im Betrieb. Eine häufige Änderung der Preisverläufe, insbesondere im kontinuierlichen Intra-

dayhandel, führt in der manuellen Betriebsweise zu einer schnellen Überlastung des Bedienper-

sonals. Die lukrativste Handelsstrategie, der in Abschnitt 6.1.7 vorgestellte Intraday Redispatch, 

ist nur bei Kenntnis der Prozessrestriktionen möglich und setzt aufgrund der äußerst kurzen Vor-

laufzeiten eine direkte Prozesssteuerung voraus. 

 

Die im Rahmen dieser Arbeit umgesetzte Implementierungsvariante nutzt eine zusätzlich instal-

lierte Fernwirktechnik zur Ansteuerung der flexiblen Industrieprozesse. Durch die Fernwirktech-

nik wird eine Anbindung an das Leitsystem des Stromhändlers realisiert. Es werden sowohl Fahr-

plandaten als Ergebnis der Optimierung des Stromhändlers zum Prozess übertragen als auch 

Messwerte des Prozesses zur Kontrolle der Reaktion an den Stromhändler gesendet. 

Das installierte Fernwirkgerät dient als Protokollumsetzer zu den flexiblen Prozessen und bietet 

die Möglichkeit, die unterschiedlichsten Steuerungsprotokolle auf ein standardisiertes Format zu 

übersetzen, mit welchem die Kommunikation zum Leitsystem des Stromhändlers durchgeführt 

wird. Die konkrete Implementierung wird im Abschnitt 5.2 diskutiert. 

 

Sind dynamische Stromtarife künftig etabliert, könnten die notwendigen Schnittstellen direkt in 

die Prozesssteuerung implementiert werden, so dass keine zusätzliche Hardware erforderlich ist. 

Dazu sind folgende zwei Varianten denkbar. 

Bei Prozessen, welche durch eine zentrale Produktionsplanungssoftware gesteuert werden, kann 

die Preisinformation als zusätzlicher Parameter in die Produktionsplanung einfließen. Dadurch 

fügt sich das Preissignal als weitere Information neben Daten zu Aufträgen, Lieferterminen, An-

lagenauslastungen, Wartungsterminen und anderen Restriktionen in eine bestehende Optimierung 

ein. Dies hätte den Vorteil, dass nicht die ggf. umfangreichen Prozessrestriktionen und Produkti-

onsbedingungen in einen speziellen Optimierungsalgorithmus für Lastverschiebung aufgenom-

men werden müssen, sondern lediglich das Preissignal in eine bestehende Produktionsplanung 

integriert werden muss. 
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An Stelle einer zentralen Produktionsplanung könnte die Optimierung alternativ auch durch den 

Prozess selbst vorgenommen werden. Es ist denkbar, dass die Steuerung der Anlage selbst über 

alle Informationen und Freiheitsgrade für einen flexiblen Betrieb verfügt. So könnten beispiels-

weise bei der Steuerung einer Anlage werksseitig Schnittstellen für die Übertragung von Preisin-

formationen vorgesehen werden. Dies hätte den Vorteil, dass der Aufwand, der zur Ermittlung 

der Flexibilität und der Restriktionen einer Anlage erforderlich ist, nur einmalig aufgebracht wer-

den muss und sich die Kosten hierfür auf eine große Anzahl von Anlagen dieses Typs verteilen. 

Insbesondere Anlagen für den Privathaushalt wie Wärmepumpen, Wechselrichter für Photovol-

taikanlagen oder Batteriespeichersysteme weisen heute neben einer umfangreichen Steuerungs-

technik bereits mehrere Schnittstellen auf. So gibt es zum Beispiel Anlagen, welche für die Fern-

steuerung durch den Netzbetreiber vorbereitet sind („Smart Grid Ready“) oder bereits Schnitt-

stellen für die Einbindung in Virtuelle Kraftwerke vorsehen (z.B. Virtual Heat & Power (VHP) 

„VHP Ready“). Wenn sich ein solcher Standard für die notwendigen Schnittstellen für Demand 

Response etabliert und von Anlagenherstellern für Industrie und Gewerbe umgesetzt wird, kann 

der Implementierungsaufwand eines dynamischen Stromtarifes signifikant gesenkt werden. 

5.2 Implementierung im „Happy Power Hour“-Projekt 

Im folgenden Abschnitt wird die im Rahmen des Forschungsprojektes „Happy Power 

Hour“ (HPH) entwickelte Umsetzung eines dynamischen Stromtarifes für mittelständische In-

dustrieunternehmen vorgestellt [XXIV], [XXIII], [XVII], [XVIII], [IX], [VIII]. Das Schnittstel-

len-konzept und die Automatisierungslösung werden hier nur in Grundzügen dargestellt, da sie 

Gegenstand einer parallelen Dissertation sind. 

 

Der entwickelte Systemaufbau ist in Abbildung 5.1 dargestellt. Damit soll insbesondere die ein-

fache, standardisierte Implementierbarkeit in unterschiedlichen Industrieunternehmen sicherge-

stellt werden. Die im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Optimierung wird zentral durch den 

Stromhändler als Dienstleistung für das Industrieunternehmen durchgeführt. Die dafür notwendi-

gen Informationen über die Prozesse kann das Industrieunternehmen über eine Weboberfläche, 

das HPH-Portal, zur Verfügung stellen und jederzeit variieren. Dort werden außerdem geplante 

und ausgeführte Fahrpläne visualisiert und die erzielten Einsparungen präsentiert. Durch diese 

Weboberfläche behält das Industrieunternehmen jederzeit die Kontrolle über die Steuerung der 

eigenen Prozesse und kann geplante Fahrpläne jederzeit abbrechen oder variieren. 

Im Industrieunternehmen wird die „HPH-Box“ installiert. Diese bildet als Protokollumsetzer die 

Schnittstelle zur Steuerung der flexiblen Industrieprozesse und ermöglicht eine Ankopplung meh-

rerer flexibler Prozesse über alle gängigen Datenprotokolle. 
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Abbildung 5.1: Systemaufbau im "Happy Power Hour"-Projekt 

Die Datenverbindungen aus allen Industrieunternehmen laufen zentral beim Stromhändler über 

einen VPN-Server20 ein. Dort findet die Anbindung über ein Leitsystem, welches als Schnittstelle 

zwischen der auf dem Protokoll IEC 60870-5-104 basierenden Prozessanbindung und der Ver-

marktungsapplikation fungiert, an die zentrale Datenbank statt. In der zentralen Datenbank laufen 

alle Informationen zusammen; neben den über das HPH-Portal eingegebenen Prozessrestriktio-

nen werden auch die Preisinformationen des Spotmarktes gespeichert. Von der Datenbank aus-

gehend werden die benötigten Daten für das Optimierungsmodul zusammengestellt, welches die 

im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Fahrplanoptimierung ausführt. Das Ergebnis dieser Opti-

mierung, die resultierenden Fahrpläne sowie zu tätigenden Handelsgeschäfte, werden über die 

Datenbank zurück an den Spotmarkt bzw. die Industrieunternehmen übertragen. 

In Abbildung 5.2 ist der zeitliche Ablauf der Datenübermittlung bei einer Day-Ahead Optimie-

rung dargestellt. Basierend auf der Day-Ahead Prognose eines externen Prognosedienstleisters 

und den über das HPH-Portal eingetragenen Prozessrestriktionen generiert der Stromhändler mit 

dem Optimierungsmodul einen optimalen Fahrplan für jede Anlage. Dieser wird auf der einen 

Seite über die EPEXSpot im Rahmen der Day-Ahead Auktion beschafft, auf der anderen Seite 

zur HPH-Box übertragen. Sobald die erfolgreiche Übertragung durch die HPH-Box bestätigt 

wurde, wird der Fahrplan im HPH-Portal visualisiert. Wenn der Startzeitpunkt des Fahrplanes 

erreicht ist, wird dieser über die HPH-Box automatisch abgefahren, bzw. die Steuerung des Pro-

zesses wird freigegeben. 

                                                      
20 Virtual Private Network, Virtuelles privates Netzwerk, speziell verschlüsselte sichere Verbindung 
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Da auf eine Echtzeitsteuerung der Prozesse verzichtet und die Fahrpläne mit ausreichendem Vor-

lauf übertragen werden, wirkt sich eine kurzfristige Unterbrechung der Kommunikationsverbin-

dung zwischen Stromhändler und Industrieunternehmen nicht negativ aus. Analog zu dem in Ab-

bildung 5.2 dargestellten Ablauf bei der Day-Ahead Optimierung wird auch beim Intraday Re-

dispatch nach jedem abgeschlossenen Handel ein Fahrplan übertragen, so dass jederzeit ein gül-

tiger Fahrplan in der HPH-Box hinterlegt ist. 

 

Abbildung 5.2: Zeitlicher Ablauf der Datenübermittlung bei der Day-Ahead Optimierung 

 

Ein gewichtiges Argument mittelständischer Industrieunternehmen gegen die Nutzung ihrer fle-

xiblen Prozesse ist die Sorge vor Verlust des direkten Steuerungszugriffes und damit einherge-

henden möglichen Qualitätsproblemen sowie Verlust der Autonomie. Im Forschungsprojekt 

„Happy Power Hour“ wurden daher die Vorteile einer direkten Steuerung durch den Stromhänd-

ler mit den Vorteilen einer direkten Steuerung durch das Industrieunternehmen kombiniert. 

Das Industrieunternehmen gibt über das HPH-Portal die Restriktionen des flexiblen Prozesses 

vor, und kann somit Grenzen für die Flexibilitätsnutzung festlegen. Die im Rahmen dieser Arbeit 

entwickelte Optimierung führt der Stromhändler für das Industrieunternehmen durch, auch, weil 

viele der betrachteten kleinen mittelständischen Unternehmen keine Kapazitäten für eine eigene 

automatisierte Optimierung aufweisen. Die aus der Optimierung resultierenden Fahrpläne stellt 

der Stromhändler dem Industriekunden ebenfalls über das HPH-Portal zur Verfügung, so dass 

auch dort noch die Möglichkeit besteht, eine geplante Betriebsweise der Anlage zu überstimmen. 

Zusätzlich hat der Industriekunde jederzeit – auch kurzfristig – die Möglichkeit, über einen Not-

Aus-Schalter an der HPH-Box die automatisierte Ansteuerung jederzeit zu unterbrechen. 
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Da die Steuerung durch die HPH-Box zusätzlich zur bereits bestehenden Anlagensteuerung in-

stalliert wird und an diese ein Freigabesignal überträgt, kann in der bestehenden Anlagensteue-

rung eine zusätzliche Rückfallebene implementiert werden. So könnten beispielsweise bei einem 

temperaturgesteuerten Begriff Grenzwerte vorgesehen werden, deren Verletzung eine Aktivie-

rung des Prozesses unabhängig des geplanten Fahrplanes verursacht. Somit kann – neben der 

bereits beschriebenen Berücksichtigung der über das HPH-Portal hinterlegten Restriktionen – 

zusätzlich sichergestellt werden, dass der flexible Prozess stets innerhalb der festgelegten Rest-

riktionen betrieben wird und auch ein Ausfall der Datenverbindung zwischen Stromhändler und 

Industrieunternehmen oder ein Fehler in der HPH-Box keine negative Auswirkung auf den Pro-

zess hat. 

 

Im Rahmen dieser Arbeit werden die durch Lastverschiebung und eine Optimierung der Strom-

beschaffung erzielbaren Einsparungen betrachtet. Es gibt unterschiedliche Ansätze, wie diese 

Einsparungen zwischen Industrieunternehmen und Stromhändler aufgeteilt werden können. Ein 

möglicher Ansatz wäre, dass der Stromhändler dem Industrieunternehmen die Flexibilität seiner 

Prozesse für eine feste Vergütung abkauft und anschließend frei mit den Anlagen handeln kann. 

Um die in Abschnitt 5.2.2 beschriebene zu erhaltende Steuerungshoheit der Industrieunternehmen 

sicherzustellen wurde im Rahmen des „Happy Power Hour“-Projektes ein anderer Ansatz ge-

wählt. 

Da das Industrieunternehmen jederzeit die Steuerungshoheit über die Prozesse behalten soll, und 

somit auch kurzfristig noch über die Änderung der Einsatzweise der Prozesse entscheiden kann, 

muss das Kostenrisiko eines dynamischen Stromtarifes auf Industrieunternehmen und 

Stromhändler aufgeteilt werden. 

In Formel (5.1) ist für die Day-Ahead Optimierung dargestellt, wie das Ergebnis der stündlichen 

Day-Ahead Auktion auf den Strompreis für das Industrieunternehmen umgerechnet wird. Der 

Strompreis 𝒄�̃� für jede Stunde k des Optimierungszeitraumes setzt sich aus dem Ergebnis der 

Day-Ahead Auktion 𝒄𝑘 sowie einer Managementgebühr des Stromhändlers 𝒄𝑚 ∙  𝒄𝑓𝑡𝑓 zusammen. 

Mit 𝒄𝑚 ist dabei die Managementgebühr beschrieben, 𝒄𝑓𝑡𝑓 stellt den sogenannten Fahrplan-

treuefaktor dar. Dieser liegt zu Beginn der Abrechnungsperiode bei 1 und wird erhöht, wenn der 

Industriekunde vom vereinbarten Fahrplan abweicht. Überstimmt der Industriekunde häufig das 

innerhalb der von ihm vorgegebenen Restriktionen erstellte Optimierungsergebnis ohne Rück-

sprache mit dem Stromhändler, erhöht sich somit die Managementgebühr, welche die durch die 

Fahrplanabweichung resultierenden Ausgleichsenergiekosten des Stromhändlers widerspiegelt. 
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Aufgrund der Abschnitt 4.5.1.1 beschriebenen Anforderung, dass der Strombezug für den Indust-

riekunden durch den Einsatz eines dynamischen Stromtarifes nicht teurer als der klassische stati-

sche Stromtarif werden soll, wird zusätzlich eine Preisobergrenze (Strompreis-Cap) 𝒄𝑐𝑎𝑝 einge-

führt. Diese garantiert der Stromhändler entweder über eigene Erzeugungsanlagen im Portfolio 

oder geeignete Cap-Futures an der Strombörse. Die Kosten hierfür sind Teil der Managementge-

bühr 𝒄𝑚. 

𝒄�̃� = min {
𝒄𝑘 + 𝒄𝑚 ∙  𝒄𝑓𝑡𝑓

𝒄𝑐𝑎𝑝
   ∀ 𝑘 (5.1) 

Die von den Industriekunden als entscheidend bewertete Möglichkeit, auch kurzfristig in den ge-

planten Prozessablauf eingreifen zu können und die Hoheit über die Steuerung ihrer Prozesse zu 

behalten, wird somit ermöglicht und das daraus resultierende Ausgleichsenergierisiko wird durch 

die Managementgebühr zwischen Stromhändler und Industriekunden aufgeteilt. Die erzielbaren 

Einsparungen durch eine gezielte Verlagerung des Verbrauches in günstige Stunden und darauf 

aufbauende Handelsgeschäfte im kontinuierlichen Intradayhandel werden somit zwischen Indust-

riekunden und Stromhändler aufgeteilt. Über die Höhe der Managementgebühr entscheidet unter 

anderem die Frage, wer die Kosten für notwendige Automatisierungstechnik trägt. 

 

Zwischen dem Industrieunternehmen und dem Stromhändler sind zwei Schnittstellen vorgesehen. 

Eine proprietäre Schnittstelle über eine Weboberfläche – das HPH-Portal – ermöglicht es dem 

Industrieunternehmen, die Restriktionen der Prozesse einzugeben und Fahrplanvorschläge zu va-

riieren. Auch eine Visualisierung bereits durchgeführter Fahrpläne und der erzielten Einsparun-

gen ist in dieser Weboberfläche möglich. 

Der restliche Datenaustausch, insbesondere die Übertragung der Fahrpläne zur Steuerung der Pro-

zesse, wird über eine zusätzlich zu installierende Fernwirktechnik – der HPH-Box – realisiert. 

Diese stellt auf der einen Seite die standardisierte Verbindung zum Stromhändler über eine VPN-

verschlüsselte Verbindung auf Basis des Protokolls IEC 60870-5-104 her und ermöglicht auf der 

anderen Seite eine prozessindividuelle Ankopplung der jeweiligen Anlagensteuerung. Dabei sind 

alle gängigen Steuerungsprotokolle wie zum Beispiel Modbus, Profibus/Profinet oder RTU/TCP 

möglich. Die Kommunikation zum Stromhändler basiert dabei auf einer Mobilfunkverbindung, 

so dass die HPH-Box unabhängig von der Infrastruktur des Industrieunternehmens eingesetzt 

werden kann. 
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Die eigentliche Steuerung, also die Übertragung der Fahrplaninformationen vom Stromhändler 

zur Steuerung im Industrieunternehmen, erfolgt über ein standardisiertes Datenmodell auf Basis 

des Protokolls IEC 60870-5-104. Durch dieses einheitliche Datenmodell ist es möglich, eine Viel-

zahl von unterschiedlichen Prozessen und Industrieunternehmen in das Projekt zu integrieren, 

ohne jeweils individuelle Anpassungen beim Stromhändler vornehmen zu müssen. Die HPH-Box 

dient somit als Protokollumsetzer und ermöglicht einfache Anpassungen an die jeweiligen Steu-

erungsverfahren der Anlagen des Industrieunternehmens einschließlich möglicher Rückfallebe-

nen. 

 

Im Rahmen des Feldtests im Forschungsprojekt „Happy Power Hour“ wird als Fernwirktechnik 

ein Wago Controller PFC200 eingesetzt. Dieser zeichnet sich durch ein integriertes Mobilfunk-

modem aus, so dass die VPN-Verbindung direkt im Fernwirkgerät terminiert. Mittels zusätzlicher 

Erweiterungskarten sind alle gängigen Industrieprotokolle zur Ansteuerung von flexiblen Prozes-

sen realisierbar, zum Beispiel Modbus, Profibus/Profinet oder RTU/TCP. In Abbildung 5.3 ist die 

bei den Industriepartnern installierte HPH-Box zu sehen. 

 

Abbildung 5.3: HPH-Box zur Steuerung der flexiblen Industrieprozesse (Foto: Stefan Tesche-Hasenbach 

(WSW)) 

Die entwickelten Programme zur Übertragung, Archivierung und Steuerung der Fahrplaninfor-

mationen können auf diesem Fernwirkgerät mit Codesys realisiert werden, so dass insbesondere 

die prozessspezifischen Anpassungen an die jeweilige Prozesssteuerung schnell umgesetzt wer-

den können. 
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5.3 Identifizierung des Lastverschiebungspotentials 

Die Auswahl geeigneter Prozesse für die Nutzung eines dynamischen Stromtarifes kann auf un-

terschiedlichen Wegen erfolgen. In der Literatur werden Verfahren beschrieben, welche für ein-

zelne Prozesstypen durch maschinelles Lernen das Verschiebepotential identifizieren kön-

nen [113], durch Nutzung von Liegenschaftskatasterinformationen Verschiebepotentiale von Ge-

werbeimmobilien ermitteln [93] oder über eine einheitliche Bewertungskennzahl den Vergleich 

der Flexibilität unterschiedlicher Anlagen ermöglichen [114], [115]. Für die Bewertung der mög-

lichen Erlöse einer Beteiligung von flexiblen Verbrauchern am Regelleistungsmarkt wurden be-

reits standardisierte Verfahren vorgeschlagen [39]. 

Im Rahmen des Projektes „Happy Power Hour“ wurde ein „Quick-Check“ genannter Fragebogen 

entwickelt, welcher die notwendigen Betriebsparameter ermittelt, um anhand einer Jahressimula-

tion mögliche Erlöse ermitteln zu können. Der Fragebogen ist im Anhang in Abschnitt 12.3 auf-

geführt. Anhand einiger Beispielprozesse, aufgeteilt nach Prozesskategorien, werden je Prozess 

wenige Parameter erfasst. Diese finden in der im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Erlössimu-

lation Verwendung. 

Durch dieses Vorgehen lassen sich die erzielbaren Einsparungen mittels einer Simulation basie-

rend auf den Preis- und Handelsdaten des Vorjahres möglichst exakt abschätzen und das Lastver-

schiebungspotential über den Wert der Flexibilität deutlich genauer als wie bisher über einen 

Leistungswert beschreiben. 
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6 Optimierungsproblem und Simulationsumgebung 

6.1 Formulierung des Optimierungsproblems 

Die Aufgabe des zu entwickelnden Optimierungsalgorithmus ist es, aus den identifizierten tech-

nischen, organisatorischen und betrieblichen Restriktionen der Prozesse und den Prognosen der 

Spotmarktpreise bzw. den Echtzeithandelsdaten geeignete Fahrpläne für die einzelnen Prozesse 

zu berechnen. Diese Fahrpläne sollen sämtliche Restriktionen einhalten und zu einem Minimum 

der Kosten führen. In den folgenden Abschnitten wird das dazu aufgestellte Optimierungsproblem 

dargestellt. 

 

In der Literatur sind bereits zahlreiche Varianten von Optimierungsalgorithmen für Demand 

Response beschrieben (eine Übersicht findet sich zum Beispiel in [116]), welche für unterschied-

liche Einsatzzwecke und Betriebsweisen geeignet sind, zum Beispiel für einen Pool von sehr vie-

len Anlagen [20] oder agentenbasiert dezentral selbstorganisiert [117]. 

Der zu entwickelnde Optimierungsalgorithmus muss in geeigneter Form möglichst allgemeingül-

tige Möglichkeiten bieten, alle Arten von Prozessen hinreichend genau zu beschreiben. Nur so ist 

es möglich, den Aufwand zur Einbindung neuer Prozesstypen in einen dynamischen Stromtarif 

zu reduzieren und eine gemeinsame Optimierung für alle Prozesstypen durchzuführen. Zur Be-

schreibung der Prozesse gehören auf der einen Seite technische Daten wie Mindest- und Höchst-

leistungen oder benötigte Energien, auf der anderen Seite aber auch betriebliche Informationen 

wie zulässige Betriebszeiten, einzuhaltende Mindest- und Höchstlaufzeiten oder Pausen zwischen 

einzelnen Arbeitsschritten. 

Für die Optimierung auf Basis der Day-Ahead Auktion ist die Laufzeit des Optimierungsalgorith-

mus nicht kritisch, da die benötigten Prognosen mit einem Vorlauf von mehreren Stunden zur 

Verfügung stehen. Für die Optimierung im kontinuierlichen Intradayhandel ist dagegen eine 

kurze Rechenzeit erforderlich, da die Preise sehr volatil sind und keine lange Wartezeit zulassen. 
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Die Modellierung von flexiblen Anwendungen findet, aufbauend auf [118], in Prozessen und 

Phasen statt. Als ein Prozess wird dabei eine industrielle Anwendung oder eine Menge von An-

wendungen verstanden, welche nur gemeinsam betrieben werden können. Es werden zum Bei-

spiel Hilfs- und Nebenaggregate gemeinsam mit der eigentlichen Anwendung zu einem Prozess 

zusammengefasst. Ein Prozess kann sich in beliebig viele Phasen untergliedern, wobei unter einer 

Phase ein zeitlicher Abschnitt des Betriebsablaufs verstanden wird. So kann ein Prozess aus un-

terschiedlichen Phasen, zum Beispiel dem Vorbereiten, dem Bearbeiten und dem Nachbearbeiten 

eines Werkstückes bestehen. Auch unterschiedliche Phasen eines Temperaturprozesses, zum Bei-

spiel eines Anlassofens, welcher erst aufgeheizt werden muss, dann die Temperatur über Stunden 

konstant halten muss und dann abkühlen muss, können so modelliert werden. Für die Phasen eines 

Prozesses ist die Reihenfolge festgelegt, erst wenn eine Phase abgeschlossen ist, kann die nächste 

begonnen werden. 

Ein Optimierungsproblem kann aus beliebig vielen Prozessen bestehen, die lediglich über die 

optionalen Restriktionen einer nicht zu überschreitenden Spitzenleistung und der zu betrachten-

den Leistungspreiskomponente der Netznutzungsentgelte gekoppelt sind. 

Für die Optimierung zur Day-Ahead Auktion werden alle Rechnungen im Stundenraster ausge-

führt, die Optimierungen im kontinuierlichen Intradayhandel werden im Viertelstundenraster 

durchgeführt. Grundsätzlich sind, um beispielsweise auch kurzfristigere Prozessabläufe und Pro-

zessrestriktionen detaillierter modellieren zu können, auch andere Zeitschritte möglich. 

Die Modellierung der flexiblen Prozesse ist dabei auf zwei Arten möglich, als programmgeführter 

oder als parametergeführter Prozess, welche im Folgenden vorgestellt werden. 

 Modellierung als programmgeführter Prozess 

Die programmgeführte Modellierung eines Prozesses eignet sich für Prozesse, bei denen Arbeits-

schritte in festen Abfolgen bearbeitet werden und die Flexibilität hauptsächlich aus der zeitlichen 

Verschiebung des Beginnes der Phasen und der Variation der Leistung einer Phase entsteht. Da-

mit kann beispielsweise ein Prozess modelliert werden, bei dem mehrere Bearbeitungsschritte, 

wie das Aufwärmen eines Werkstückes, dessen Bearbeitung in mehreren Schritten und eine an-

schließende Reinigung in fester Reihenfolge aufeinander folgen. Neben den Startzeitpunkten der 

einzelnen Phasen können optional auch die benötigte Energie pro Phase bzw. die Leistungsgren-

zen pro Phase variiert werden. Die Leistung kann entweder kontinuierlich zwischen der Mindest- 

und der Maxmalleistung variiert oder auf eine beliebige Anzahl von diskreten Leistungsstufen 

beschränkt werden. 

Bei der programmgeführten Modellierung eines Prozesses stehen die in Tabelle 6.1 aufgeführten 

Parameter zur Verfügung. 
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Tabelle 6.1: Parameter eines programmgeführten Prozesses 

Parameter Einheit Definitionsbereich Variable optional 

Gesamtleistung über alle 

Prozesse kW einmalig pro Zeitschritt 𝝍  ja 

Leistungspreiskomponente  

der Netznutzungsentgelte 

€

𝑘𝑊 ∙  𝑎
 pro Prozess 𝑐𝑃  ja 

Energie kWh pro Phase E nein 

Mindestleistung kW pro Phase & Zeitschritt 𝑷  ja 

Maximalleistung kW pro Phase & Zeitschritt 𝑷  ja 

Diskrete Leistungsstufen kW pro Phase 𝜻  ja 

Mindestbetriebszeit h pro Phase 𝑻  nein 

Höchstbetriebszeit h pro Phase 𝑻  nein 

Mindestpause vor der Phase h pro Phase 𝑫  nein 

Höchstpause vor der Phase h pro Phase 𝑫  nein 

Frühester Startzeitpunkt h pro Phase führt zu B nein 

Spätester Endzeitpunkt h pro Phase führt zu B nein 

In Abbildung 6.1 sind die Modellierungsparameter an einem exemplarischen Prozess mit drei 

Phasen dargestellt. Dabei wird der tatsächlich gemessene Lastgang der Anlage (grüner Graph) in 

drei Phasen aufgeteilt, welche anhand der gemittelten Leistung in violett dargestellt werden. Ne-

ben den elektrischen Parametern Leistung und Energie werden die Phasen über die Laufzeiten 

und die vorzuschaltenden Pausenzeiten definiert. Die Abfolge der Phasen ist dabei unveränderlich 

und eine neue Phase kann erst beginnen, sobald die vorangegangene Phase abgeschlossen ist. 

Durch die Modellierung als programmgeführter Prozess kann eine Vielzahl von industriellen Pro-

duktionsprozessen beschrieben werden, da hiermit die in der Regel linearen Produktions-abfolge 

z.B. von Reinigen eines Vorproduktes, Aufheizen eines Bearbeitungsschrittes, Bearbeiten des 

Werkstückes und Reinigen bzw. Nachbearbeiten modelliert werden kann. Die zur Modellierung 

eines programmgeführten Prozesses möglichen Parameter sind in Tabelle 6.1 vollständig aufge-

führt und in Abbildung 6.1 exemplarisch dargestellt. 
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Abbildung 6.1: Modellierungsparameter eines programmgeführten Prozesses 

 Modellierung als parametergeführter Prozess 

Alternativ ist die Modellierung als parametergeführter Prozess möglich. Hierbei wird die Flexi-

bilität nicht durch die explizite Verschiebung der Betriebszeiten erreicht, sondern über die impli-

zite Berücksichtigung eines Speichers. Diese Modellierung eignet sich daher zum Beispiel für 

Wärme- und Kühlprozesse oder Prozesse, bei denen Produkte zwischengelagert werden. Zentrale 

Modellierungsparameter sind insbesondere die Mindest- und Maximalfüllstände des Speichers, 

welche pro Zeitschritt variieren können, sowie der Wirkungsgrad der Speicheränderung, welcher 

den Einfluss der elektrischen Leistung auf den Füllstand des Speichers beschreibt. Der Füllstand 

des Speichers wird in elektrischer Energie gemessen.  
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Anstelle einer direkten Speicherung elektrischer Energie wird im Rahmen dieser Arbeit bis auf 

wenige Ausnahmen unter einem Speicher ein Produktspeicher verstanden. In einem Produktspei-

cher können zum Beispiel Werkstücke, die in einem vorangegangenen Prozess bearbeitet wurden, 

zwischengelagert werden, bis ein nachfolgender Prozess die Bearbeitung vornimmt. Werden im 

Speicher Produkte gespeichert oder handelt es sich um einen Temperaturspeicher, müssen die 

Speicherparameter auf das elektrische Äquivalent adaptiert werden, wie beispielhaft in Abschnitt 

7.2.4 gezeigt wird. 

In Tabelle 6.2 werden die möglichen Modellierungsparameter aufgeführt. Zusätzlich zur Be-

schreibung der Speichergrößen ist eine externe Speicherentnahme optional modellierbar. Dadurch 

kann zum Beispiel die Entnahme von Produkten aus dem Speicher durch folgende Prozesse be-

schrieben werden. Dazu kann eine Speicherentnahme (oder Zufuhr) pro Zeitschritt vorgegeben 

werden. 

Tabelle 6.2: Parameter eines parametergeführten Prozesses 

Parameter Einheit Definitionsbereich Variable optional 

Gesamtleistung über alle 

Prozesse 
kW einmalig pro Zeitschritt 

𝝍  
ja 

Leistungspreiskomponente 

der Netznutzungsentgelte 

€

𝑘𝑊 ∙  𝑎
 pro Prozess 

𝑐𝑃  
ja 

Minimaler Speicherfüllstand kWh pro Prozess & Zeitschritt 𝑽  ja 

Maximaler Speicherfüllstand kWh pro Prozess & Zeitschritt 𝑽  ja 

Initialer Speicherfüllstand kWh pro Prozess vinit nein 

Finaler Speicherfüllstand kWh pro Prozess vfinal nein 

Externe Speicherentnahme kWh pro Prozess & Zeitschritt 𝒁  ja 

Wirkungsgrad  

Ein-/Ausspeichern 
- 

pro Prozess 𝜼  
nein 

relativer Speicherverlust % pro Prozess 𝜷  ja 

Frühester Startzeitpunkt h pro Prozess führt zu B nein 

Spätester Endzeitpunkt h pro Prozess führt zu B nein 
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In Abbildung 6.2 ist ein beispielhafter parametergeführter Prozess dargestellt. In grau gestrichelt 

sind die obere und die untere Speichergrenze gezeichnet. Zuerst ändert sich die obere Speicher-

grenze, im letzten Drittel wird dann der Mindestfüllstand erhöht. Die Modellierung erlaubt eine 

Änderung des Mindest- und Maximalfüllstandes in jedem Zeitschritt. Somit sind zum Beispiel 

unterschiedliche Grenzen innerhalb und außerhalb der Arbeitszeiten zu realisieren. 

In Abbildung 6.2 ist zu erkennen, dass die führende Größe, der Speicherfüllstand, jederzeit inner-

halb der vorgegebenen Grenzen bleibt. Die Leistung, in grün dargestellt, wird derart variiert, dass 

die Grenzen des Speicherfüllstands jederzeit eingehalten werden. 

Üblicherweise wird für den initialen und den finalen Speicherfüllstand der identische Wert ange-

nommen, damit die Einsparung nicht lediglich aus der Verwendung der Energie, die zu Beginn 

des Zeitraumes bereits im Speicher hinterlegt war, erzielt wird. Für bestimmte Anwendungen ist 

eine Modellierung mit unterschiedlichen Anfangs- und Endfüllständen allerdings erforderlich, ein 

Beispiel wird in Abschnitt 7.3.5 dargestellt. 

 

Abbildung 6.2: Modellierungsparameter eines parametergeführten Prozesses 
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Die beiden vorgestellten Modellierungsvarianten können nahezu beliebig kombiniert werden. Die 

Parameter aus Tabelle 6.1 und aus Tabelle 6.2 können in einer gemeinsamen Modellierung ver-

wendet werden. So kann beispielweise ein Prozess mit einer zusätzlichen Speicherrestriktion ein-

gegrenzt werden, die zur Verfügung stehende Leistung kann in unterschiedlichen Phasen zusätz-

lich beschränkt werden. Im Rahmen des Forschungsprojektes „Happy Power Hour“ wurde eine 

Vielzahl unterschiedlichster Prozesstypen untersucht. Durch die Kombination dieser beiden Mo-

dellierungsvarianten konnten alle Prozesse in den betrachteten Industrieunternehmen mit hinrei-

chender Genauigkeit beschrieben und angesteuert werden. 

 

Bei dem zur Ermittlung eines idealen Fahrplanes für alle Prozesse zu lösenden Optimierungs-

problem handelt es sich um ein gemischt-ganzzahlige lineare Optimierungs-problem. Im Folgen-

den werden die Zielfunktion und die zugehörigen Nebenbedingungen beschrieben. Durch die Ein-

haltung der Nebenbedingungen wird sichergestellt, dass das Ergebnis der Optimierung, der Fahr-

plan für den Betrieb des Prozesses, die vorab definierten Prozessrestriktionen jederzeit einhält 

und somit eine zulässige Betriebsweise darstellt. 

 Zielfunktion 

Das Ziel der Optimierungsaufgabe ist die Minimierung der Strombezugskosten für die Summe 

der benötigten Energien aller Prozesse unter Berücksichtigung aller nachfolgend aufgeführten 

Nebenbedingungen. In Formel (6.1) ist die Zielfunktion des gemischt-ganzzahligen linearen Op-

timierungsproblems dargestellt, welche auf Ergebnissen von [118] basiert. 

Die Variable i bezeichnet den aktuellen Prozess und wird von 1 bis N gezählt, die Variable j 

beschreibt die Phase des Prozesses und wird von 1 bis ni gezählt. Mit k ist der Zeitschritt bezeich-

net, welcher von 1 bis m gezählt wird. Beim Einsatz der Optimierung zur Erzeugung eines idealen 

Fahrplanes für den kommenden Tag wird die Optimierung für die 24 Stunden des Tages durch-

geführt, soll im Rahmen der Erlössimulation ein gesamtes Jahr optimiert werden wird die Vari-

able k von 1 bis 8760 (bzw. 8784 im Schaltjahr) gezählt. Die Länge eines Zeitschrittes ist in der 

Variable t hinterlegt. Der Strompreis, mit dem die Summe der von allen Prozessen und Phasen 

benötigten Energie bewertet wird, setzt sich aus dem Vektor 𝒄𝑘, dem stündlichen Strompreis, hier 

der Prognose zur Day-Ahead Auktion, sowie - wenn Netznutzungsentgelte mit betrachtet werden 

sollen – der Energiekomponente 𝑐𝑒 der Netznutzungsentgelte zusammen. 

𝑚𝑖𝑛 {[∑(𝒄𝑘 + 𝑐𝑒) ∙  (∑ ∑ 𝑷𝑖𝑗𝑘  𝑡

𝑛𝑖

𝑗=1

𝑁

𝑖=1

) 

𝑚

𝑘=1

] + �̂� 𝑐𝑃} (6.1) 
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Bei P, X, S, T und V handelt es sich um die Strukturvariablen des Problems, welche im Folgenden 

definiert werden. 

Die in Definition (6.2) definierte Strukturvariable P21 beschreibt dabei die erforderliche Leistung; 

𝑷𝑖𝑗𝑘 beschreibt damit die Leistung, die Phase j von Prozess i im Zeitschritt k benötigt [118]. 

𝑷𝑖𝑗𝑘 ∈  ℝ,  ∀ 𝑖, 𝑗, 𝑘 (6.2) 

Der zweite Summand in der in Formel (6.1) dargestellten Zielfunktion beschreibt den Leistungs-

preis der Netznutzungsentgelte. Für Kunden mit registrierender Leistungsmessung bestimmt der 

höchste 15-Minuten-Mittelwert der bezogenen Leistung den Leistungspreis der Netznutzungsent-

gelte22. Sollen die Netznutzungsentgelte in der Optimierung berücksichtigt werden, kann der Fak-

tor 𝑐𝑃 an Stelle der voreingestellten Null auf den spezifischen Leistungspreis des Industriekunden 

in €/(kW ∙ a) und der Faktor 𝑐𝑒 auf die spezifische Energiepreiskomponente der Netznutzungs-

entgelte in €/kWh verändert werden. 

Durch die Verwendung der in Formel (6.3) beschriebenen Maximum-Funktion (max) wird der 

größte zeitgleich aufgetretene Leistungswert aus der Summe aller Prozesse und Phasen in allen 

Zeitschritten ermittelt. Anschließend wird dieser mit dem im Faktor 𝑐𝑃 hinterlegten individuellen 

Leistungspreis multipliziert. 

�̂� = 𝑚𝑎𝑥 ({Θ (∑ ∑ 𝑷𝑖𝑗𝑘

𝑛𝑖

𝑗=1

𝑁

𝑖=1

)}) ∀ 𝑖, 𝑗, 𝑘 (6.3) 

Da die Netzentgeltverordnung nur eine Beteiligung der Letztverbraucher, nicht aber der Einspei-

ser an der Finanzierung der Netzinfrastruktur vorsieht (§ 15 Abs. 1 StromNEV, siehe [119]), wer-

den ggf. vorhandene Einspeisungen (z.B. eines Batteriespeichers) durch die in Definition (6.4) 

dargestellte Heaviside-Funktion aus der Ermittlung der Leistungsspitze entfernt. 

Θ(x) =  {
1, 𝑓ü𝑟 𝑥 ≥ 0
0, 𝑓ü𝑟 𝑥 < 0

 (6.4) 

Bei Berücksichtigung eines Leistungspreises entfällt die in Abschnitt 6.1.4.1 beschriebene Mög-

lichkeit der Zerlegung des Optimierungsproblemes in einzelne Probleme, da das gesamte Jahr in 

einem Schritt optimiert werden muss, um die jährliche Leistungsspitze berücksichtigen zu kön-

nen. 

                                                      
21 Ein Beispiel für die Datenstruktur der Strukturvariablen P wird im Abschnitt 12.2 dargestellt, die Struktur 

der anderen Variablen X, S, T und V ist analog dazu gestaltet. 
22 §17 Abs. 2 StromNEV 
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 Nebenbedingung - Energiebedarf pro Phase 

Die in Gleichung (6.5) dargestellte Gleichheitsbedingung beschreibt den Energiebedarf pro Phase 

eines Prozesses. Die Matrix E legt den Energiebedarf pro Phase fest, damit ist 𝑬𝑖𝑗 die von Pro-

zess i in Phase j benötigte elektrische Energie in kWh [118]. 

∑ 𝑷𝑖𝑗𝑘

𝑚

𝑘=1

 𝑡 =  𝑬𝑖𝑗  ,  ∀ 𝑖, 𝑗   (6.5) 

 Nebenbedingung – Mindest- und Höchstpause vor der Phase 

Die in (6.7) aufgeführte Gleichung sorgt durch eine Verknüpfung der Strukturvariablen T, S und 

X für die in Gleichung (6.6) definierte Zeitdauer der Pause vor Beginn einer Phase [118]. Dabei 

ist vor Beginn der ersten Phase keine Pause vorzusehen, diese ist ggf. in die zulässige Betriebszeit 

zu integrieren, daher beziehen sich Gleichung (6.6) und Gleichung (6.7) auch nur auf alle Phasen j 

größer gleich 2. 

𝑫𝑖𝑗 ≤  ∑ 𝑻𝑖𝑗𝑘

𝑚

𝑘=1

≤  𝑫𝑖𝑗 ,  ∀ 𝑖,  ∀ 𝑗 = 2,3, … , 𝑛𝑖 (6.6) 

𝑻𝑖𝑗𝑘 = 𝑺𝑖(𝑗−1)𝑘  −  (𝑿𝑖𝑗𝑘 +  𝑺𝑖𝑗𝑘),  ∀ 𝑖, 𝑘 ∀ 𝑗 = 2,3, … , 𝑛𝑖   (6.7) 

In Definition (6.8) wird die binäre Strukturvariable T beschrieben, welche die Information über 

eine Transition zwischen zwei Phasen aufnimmt. Damit ist 𝑻𝑖𝑗𝑘 genau dann 1, wenn Prozess i in 

Zeitschritt k von Phase 𝑗 − 1 in Phase j übergeht [118]. Diese Information ist unter anderem für 

die oben gezeigte Festlegung der Pausenzeiten zwischen zwei Phasen relevant. 

𝑻𝑖𝑗𝑘  ∈ {0,1},  ∀ 𝑖, 𝑘 ∀ 𝑗 = 2, … , 𝑛𝑖 (6.8) 

Die in Definition (6.9) beschriebene Matrix S ist eine binäre Strukturvariable, welche die Abge-

schlossenheit einer Phase speichert. Somit ist 𝑺𝑖𝑗𝑘   genau dann 1, wenn von Prozess i die Phase j 

im Zeitschritt k abgeschlossen ist, andernfalls ist der Wert 0 [118]. 

𝑺𝑖𝑗𝑘  ∈ {0,1},  ∀ 𝑖, 𝑗, 𝑘 (6.9) 

Die in Definition (6.10) beschriebene Matrix X ist eine binäre Strukturvariable, in welcher die 

Laufzeit hinterlegt ist; 𝑿𝑖𝑗𝑘 ist genau dann 1, wenn von Prozess i die Phase j im Zeitschritt k aktiv 

ist, andernfalls ist der Wert 0 [118]. 

𝑿𝑖𝑗𝑘  ∈ {0,1},  ∀ 𝑖, 𝑗, 𝑘 (6.10) 



6 - OPTIMIERUNGSPROBLEM UND SIMULATIONSUMGEBUNG 65 

 

 Nebenbedingung – Leistungsgrenzen 

Über die in (6.11) definierte Ungleichung werden die Grenzen der zulässigen Leistung bestimmt. 

Bei 𝑷𝑖𝑗 handelt es sich dabei um die Mindestleistung, die Prozess i in Phase j beziehen muss, bei 

𝑷𝑖𝑗 um die Höchstleistung, die Prozess i in Phase j maximal zur Verfügung steht [118]. Durch 

die Multiplikation mit der binären Strukturvariablen X ergibt sich eine Mindest- und Maximal-

leistung von 0 kW für die Zeitschritte k, in denen Phase j von Prozess i nicht in Betrieb ist. 

𝑷𝑖𝑗 𝑿𝑖𝑗𝑘 ≤  𝑷𝑖𝑗𝑘  ≤  𝑷𝑖𝑗  𝑿𝑖𝑗𝑘 ,  ∀ 𝑖, 𝑗, 𝑘   (6.11) 

 Nebenbedingung - Diskrete Leistungsstufen 

Die optionale, in Definition (6.12) beschriebene Nebenbedingung erlaubt die Einschränkung der 

zulässigen Leistung für jede einzelne Phase jedes Prozesses auf diskrete Leistungsstufen 𝜻. Bei 𝜻 

handelt es sich dabei um einen Vektor, der die zulässigen Leistungsstufen aufnimmt. Ist der Vek-

tor 𝜻 nicht belegt, lässt sich die Leistung kontinuierlich zwischen der Mindest- und der Höchst-

leistung variieren. 

𝑷𝑖𝑗 ∈  𝜻,  ∀ 𝑖, 𝑗   (6.12) 

 Nebenbedingung – Laufzeit einer Phase 

Über die Ungleichung (6.13) wird die Mindest- und Höchstlaufzeit pro Phase definiert [118]. 

Dabei ist 𝑻𝑖𝑗 die Mindestzeit, die Phase j von Prozess i aktiv sein muss und  𝑻𝑖𝑗   die entsprechend 

maximale Zeit. 

𝑻𝑖𝑗 ≤  ∑ 𝑿𝑖𝑗𝑘

𝑚

𝑘=1

≤  𝑻𝑖𝑗 ,  ∀ 𝑖, 𝑗 (6.13) 

 Nebenbedingung – zulässige Betriebszeit einer Phase 

In Formel (6.14) wird durch die Ungleichung dafür gesorgt, dass Phase j von Prozess i in Zeit-

schritt k nur dann aktiv sein kann, wenn dieser Zeitraum in die Betriebszeit 𝑩𝑖𝑘 von Prozess i fällt 

[118]. Die Matrix B enthält an den Elementen den Wert 1, an denen die Zeitschritte k von Prozess 

i in der zulässigen Betriebszeit liegen, ansonsten den Wert 0. 

𝑿𝑖𝑗𝑘  ≤ 𝑩𝑖𝑘  ,  ∀ 𝑖, 𝑗, 𝑘   (6.14) 
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 Nebenbedingung – Ununterbrochener Betrieb einer Phase 

Über die drei Nebenbedingungen (6.15), (6.16) und (6.17) werden die oben beschriebenen Struk-

turvariablen X und S dergestalt verknüpft, dass der ununterbrochene Betrieb einer Phase sicher-

gestellt wird [118]. 

𝑿𝑖𝑗𝑘  ≤ 1 −  𝑺𝑖𝑗𝑘  ,  ∀ 𝑖, 𝑗, 𝑘   (6.15) 

𝑿𝑖𝑗(𝑘−1) − 𝑿𝑖𝑗𝑘  ≤  𝑺𝑖𝑗𝑘  ,  ∀ 𝑖, 𝑗, ∀ 𝑘 = 2, … , 𝑚 (6.16) 

𝑺𝑖𝑗(𝑘−1)  ≤  𝑺𝑖𝑗𝑘  ,  ∀ 𝑖, 𝑗, ∀ 𝑘 = 2,3, … , 𝑚  (6.17) 

 Nebenbedingung – Sequentieller Betrieb der Phasen 

Die in (6.18) dargestellte Ungleichung stellt die sequentielle Bearbeitung der Phasen sicher [118]. 

Dadurch wird die Reihenfolge der Bearbeitung der Phasen eines Prozesses festgelegt. Erst nach-

dem eine Phase abgeschlossen ist, kann die Bearbeitung der nächsten beginnen. 

𝑿𝑖𝑗𝑘  ≤  𝑺𝑖(𝑗−1)𝑘 ,  ∀ 𝑖, 𝑘,  ∀ 𝑗 = 2,3, … , 𝑛𝑖 (6.18) 

 Nebenbedingung – Spitzenleistung über alle Prozesse 

In Ungleichung (6.19) ist die Beschränkung der Summenleistung definiert. Die Summenleistung 

aller Prozesse in allen Phasen muss zu jedem Zeitschritt kleiner als die für diesen Zeitschritt de-

finierte Spitzenleistung 𝝍𝑘 sein [118].  Durch die Berücksichtigung der Spitzenleistung kann eine 

Einbindung in ein innerbetriebliches Spitzenlastmanagement oder die Berücksichtigtung von 

Betriebsmittelrestriktionen, beispielsweise einer beschränkten Leistung des speisenden 

Transformators, erfolgen. 

∑ ∑ 𝑷𝑖𝑗𝑘

𝑛𝑖

𝑗=1

 ≤  𝝍𝑘

𝑁

𝑖=1

,  ∀ 𝑘   (6.19) 

 Nebenbedingung –Speicherfüllstand 

Für die Bestimmung des Speicherfüllstandes gibt es jeweils Nebenbedingungen für den ersten 

und den letzten Zeitschritt, die in Formel (6.20) und (6.22) dargestellt sind. Für den ersten Zeit-

schritt ist mit 𝑣𝑖𝑛𝑖𝑡 ein initialer Füllstand des Speichers vorgegeben, der Füllstand 𝑣𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 muss im 

letzten Zeitschritt erreicht werden. 
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Für alle anderen Zeitschritte gilt die in Formel (6.21) definierte Nebenbedingung. Der Speicher-

füllstand von Prozess i im Zeitschritt k bildet sich aus dem Speicherstand im vorangegangenen 

Zeitschritt, der Leistung der in diesem Zeitschritt aktiven Phase j multipliziert mit dem Wirkungs-

grad der Ein- und Ausspeicherung 𝜼𝑖 sowie der externen Speicherentnahme 𝒁𝑖𝑘. Bei dieser kann 

es sich zum Beispiel um die Veränderung des Speicherfüllstandes durch einen vor- oder nachge-

lagerten Prozess handeln, oder über diese Variable kann ein füllstandsunabhängiger Speicherver-

lust modelliert werden. Ein füllstandsabhängiger Speicherverlust wird anschließend noch über 

den Term 𝑽𝑖(𝑘−1)  𝜷𝑖 beschrieben, wobei es sich bei 𝜷𝑖  ∈  ℝ, (0 ≤  𝜷𝑖  ≤ 1) um den relativen 

Speicherverlustfaktor handelt. 

𝑽𝑖𝑘 =  𝑣𝑖𝑛𝑖𝑡 +  ∑ 𝑷𝑖𝑗𝑘

𝑛𝑖

𝑗=1

  𝑡 𝜼𝑖 − 𝒁𝑖𝑘 − 𝑽𝑖(𝑘−1) 𝜷𝑖,  ∀ 𝑖,  ∀ 𝑘 = 1 (6.20) 

𝑽𝑖𝑘 =  𝑽𝑖(𝑘−1) +  ∑ 𝑷𝑖𝑗𝑘

𝑛𝑖

𝑗=1

 𝑡 𝜼𝑖 −  𝒁𝑖𝑘 −  𝑽𝑖(𝑘−1) 𝜷𝑖,  ∀ 𝑖,  ∀ 𝑘 = 2, … , 𝑚 (6.21) 

𝑽𝑖𝑘 =  𝑣𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 ,  ∀ 𝑖,  ∀ 𝑘 =  𝑚 (6.22) 

Die in Definition (6.23) beschriebene Strukturvariable V beschreibt dabei den Füllstand eines 

optional verfügbaren Speichers pro Prozess i und Zeitschritt k. 

𝑽𝑖𝑘  ∈  ℝ,  ∀ 𝑖, 𝑘 (6.23) 

Die Festlegung (6.24) sorgt dafür, dass der minimale Speicherfüllstand 𝑽𝑖𝑘 und der maximale 

Speicherfüllstand 𝑽𝑖𝑘, welche in jedem Zeitschritt variiert werden können, stets eingehalten wer-

den. Über die zeitabhängige Festlegung der Speichergrenzen ist es zum Beispiel möglich, bei 

einem Prozess zur Oberflächenbeschichtung metallischer Werkstücke die minimale Temperatur 

eines Beschichtungsbeckens während der Arbeitszeiten höher als in Bereitschaftszeiten außerhalb 

der Arbeitszeit zu definieren. 

𝑽𝑖𝑘 ≤  𝑽𝑖𝑘  ≤ 𝑽𝑖𝑘  ,  ∀ 𝑖, 𝑘 (6.24) 

 

Das beschriebene Optimierungsproblem wurde in Matlab auf Basis der Yalmip-Toolbox [120] 

modelliert. Diese bietet die Möglichkeit unterschiedliche Solver-Software zur Lösung des Opti-

mierungsproblems einzubinden. Als Solver-Software wurden die Programme Gurobi und Mosek 

verwendet. 



68 6 - OPTIMIERUNGSPROBLEM UND SIMULATIONSUMGEBUNG 

 

Optimierungsprobleme zur Ermittlung eines kostenminimalen Fahrplanes einer Anlage gelten all-

gemein als NP-äquivalent, umgangssprachlich also als „vermutlich nicht effizient lös-

bar“ [121], [122]. Die im Rahmen des Projektes „Happy Power Hour“ zu lösenden Optimie-

rungsaufgaben zur Fahrplanermittlung von Anlagen für die Day-Ahead Auktion umfassen mit 

den 24 Stunden des Folgetages allerdings nur sehr wenige Zeitschritte und sind daher für die real 

auftretenden Prozessgrößen und Konstellationen problemlos zu lösen. Da Prognosen für die Day-

Ahead Auktion mit einem Vorlauf von mehreren Stunden bis hin zu mehreren Tagen zur Verfü-

gung stehen, stellt die Rechenzeit bei der Optimierung anhand der Day-Ahead Auktion keine 

Einschränkung dar. 

Um im Rahmen von Erlösabschätzungen längere Zeiträume mit Berücksichtigung von Netznut-

zungsentgelten zu optimieren, ist aber die geschlossene Lösung für den gesamten Simulations-

zeitraum erforderlich. In Abbildung 6.3 ist die Entwicklung der erforderlichen Rechenzeit für die 

Optimierung von Prozess 1 (siehe Abschnitt 7.1.1.1) bzw. einer gemeinsamen Lösung von zwei 

Prozessen des Typs Prozess 1 dargestellt. Es ist zu erkennen, dass die Rechenzeit mit Verdoppe-

lung der Prozessanzahl überproportional ansteigt. Die Simulation mit zwei Prozessen war für 350 

Tage bereits nicht mehr zu lösen; der auf dem Testsystem zur Verfügung stehende Arbeitsspei-

cher von 16 GB reichte hierzu nicht aus. 

 

Abbildung 6.3: Entwicklung der Rechenzeit bei unterschiedlichen Simulationszeiträumen23 

Für die Simulation großer Zeiträume oder umfangreicher Prozesse mit vielen Phasen bzw. Kom-

binationen mehrerer Prozesse ist somit ein Rechner mit größerem Arbeitsspeicher erforderlich. 

                                                      
23 Lösung des mit YALMIP modellierten Optimierungsproblems mit Gurobi auf einem PC mit Intel Core 

i7 64 Bit, 2,7 GHz, 16 GB RAM. 
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In Abbildung 6.4 ist die Entwicklung von Rechenzeit und benötigtem Arbeitsspeicher für die 

Optimierung eines Prozesses mit zwei Phasen dargestellt. Da in diesem Beispiel Netznutzungs-

entgelte berücksichtigt werden sollten, kann die Optimierung nicht tageweise entkoppelt werden, 

da für die Bestimmung der Netznutzungsentgelte die jährliche Leistungsspitze benötigt wird, wel-

che erst Ergebnis der Optimierung ist. Das Simulationswerkzeug erzeugt daher aus den Einsatz-

plänen für die einzelnen Tage einen einzelnen Prozess, welcher für jeden Tag eine entsprechende 

Anzahl von Phasen vorsieht. In diesem Beispiel ergibt sich somit aus den zwei Phasen pro Tag 

und dem Simulationszeitraum von 300 Tagen ein Prozess mit 600 Phasen – was zu einem enor-

men Anstieg sowohl der Rechenzeit als auch dem benötigten Arbeitsspeicher – auf bis zu 50,9 GB 

– führt. 

Solche Simulationen sind auf einem üblichen Computer nicht mehr durchzuführen, sondern müs-

sen auf spezielle Simulationsserver ausgelagert werden. Amazon stellt zum Beispiel mit der Elas-

tic Compute Cloud (EC2) eine flexible Cloud-Umgebung zur Verfügung, die derzeit virtuelle 

Maschinen mit derzeit bis zu 1.952 GB Arbeitsspeicher bietet. 

 

Abbildung 6.4: Entwicklung von Rechenzeit und benötigtem Arbeitsspeicher für einen Prozess mit zwei 

Phasen24 

In vielen praktischen Fällen müssen die Netznutzungsentgelte nicht explizit Teil der Untersu-

chung sein, sondern können beispielsweise über eine Spitzenleistungsrestriktion (die sich z.B. aus 

der letztjährigen Leistungsspitze bilden kann) abgebildet werden. Somit ist die Rechenzeit für 

viele Erlösabschätzungen kein begrenzendes Merkmal, in anderen Fällen kann über die oben be-

schriebene Cloud-Architektur Abhilfe geschaffen werden. 

                                                      
24 Lösung des mit YALMIP modellierten Optimierungsproblems mit Gurobi auf einem Amazon EC2 Ser-

ver mit 16 vCPU, 64 GB RAM (m4.4xlarge). 
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Für den Einsatz der Optimierung zur Berechnung der erlösoptimalen Fahrpläne im täglichen 

Rhythmus stellt die Rechenzeit bei der üblicherweise zu betrachtenden Anzahl von Prozessen 

eines Unternehmens keinerlei Einschränkung dar. 

Bei der im nächsten Abschnitt gezeigten Kombination von Day-Ahead Auktion und kontinuier-

lichem Intradayhandel spielt die Rechenzeit im Gegensatz zur vorher gezeigten Day-Ahead Op-

timierung durchaus eine Rolle. Der Matching-Algorithmus der Day-Ahead Auktion ermittelt für 

alle Kauf- und Verkaufsangebote die idealen Handelspartner und fasst auch Mengen zusammen. 

Im kontinuierlichen Handel dagegen kommt ein Geschäft lediglich zustande, sobald Kauf- und 

Verkaufsgebot exakt übereinstimmen. Dies wird durch ein offenes Orderbuch realisiert, in wel-

ches Angebote und Nachfragen eingetragen werden können. Sobald ein Handelspartner mit einem 

Angebot einverstanden ist, also die exakt gebotene Energiemenge zu diesem Zeitpunkt zu diesem 

Preis kaufen bzw. verkaufen möchte, kommt der Handel zustande. Somit ist die Zeit, die ein Han-

delspartner benötigt, um ein neu eingegangenes Angebot zu bewerten, erfolgsentscheidend [79]. 

Über geeignete strategische Angebote kann die Handelsbereitschaft der anderen Marktteilnehmer 

zwar teilweise evaluiert werden, diese sind durch die maximal zulässige Order-Trade-Ratio 

(OTR)25 von 50 allerdings beschränkt. Somit soll die Funktionsfähigkeit des Marktplatzes ge-

währleistet werden und die Entwicklung in Richtung des an anderen Börsen üblichen Hochge-

schwindigkeitshandels gebremst werden [123]. 

 Zerlegung des Optimierungsproblems 

Da die Lösung der beschriebenen Optimierungsaufgabe bei Problemen der Größenordnung, wie 

sie bei der Analyse eines kompletten Jahres auftreten, teilweise nicht in vertretbaren Zeiträumen 

möglich ist, kann die Optimierungsaufgabe in den meisten Fällen in kleinere Probleme zerlegt 

werden. In Abbildung 6.5 ist der Ablauf des dafür entwickelten Algorithmus dargestellt. 

Die Größe des Optimierungsproblems, also die Anzahl der zu optimierenden Prozesse und der zu 

betrachtende Zeitraum, hat eine direkte Auswirkung auf die Komplexität und damit auf die zur 

Lösung betrachtete Dauer. Je nachdem, ob Netznutzungsentgelte betrachtet werden sollen oder 

eine Spitzenleistungsrestriktion gesetzt ist – welche entweder eine Begrenzung hinsichtlich der 

Netznutzungsentgelte oder die Betrachtung einer technischen Restriktion in Industrieunterneh-

men oder vorgelagertem Netz darstellen kann – kann die Optimierung entkoppelt oder nur in 

einem Schritt durchgeführt werden. 

                                                      
25 Die Order-Trade-Ratio beschreibt das Verhältnis der Anzahl der angebotenen Kontrakte zu den tatsäch-

lich gehandelten. Durch diese Pönalisierung einer großen Anzahl von Angeboten ohne darauffolgenden 

Handel soll der automatisierte Handel beschränkt werden. Zusätzlich wurde im Juni 2016 das minimale 

Preisinkrement von Δk = 0,01 €/MWh auf Δk = 0,10 €/MWh erhöht. 
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Abbildung 6.5: Ablaufschema Zerlegung des Optimierungsproblems 

Wenn die Leistungspreiskomponente der Netznutzungsentgelte betrachtet werden soll, ist es not-

wendig, alle Prozesse über alle Zeitschritte gemeinsam zu optimieren, da diese auf Basis der jähr-

lichen Leistungsspitze gebildet wird. Sollen die Netznutzungsentgelte nicht betrachtet werden, 

wird geprüft, ob eine Spitzenleistungsrestriktion gesetzt ist. 

Wenn das der Fall ist, wird das Optimierungsproblem zeitlich zerlegt. Es wird tageweise für alle 

Prozesse gemeinsam gelöst. Wenn keine Spitzenleistungsrestriktion gesetzt ist, wird die Optimie-

rungsaufgabe für jeden Prozess jeweils tageweise einzeln gelöst. Somit lässt sich die Rechenzeit 

und insbesondere der zur Lösung erforderliche Arbeitsspeicher erheblich reduzieren. 

Um die Wirkung der tageweisen Zerlegung des Optimierungsproblems zu demonstrieren, wurde 

der in Abschnitt 7.1.1.1 vorgestellte Prozess 1 für den Zeitraum von 350 Tagen optimiert. Aus 

Tabelle 6.3 ist zu entnehmen, dass die Rechenzeit für die geschlossene Lösung in einem Schritt 

mit 66 Minuten gegenüber der Rechenzeit von 67,6 Sekunden für das in 350 Teilprobleme zer-

legte Optimierungsproblem für die einzelnen Tage erheblich größer ist. Daher wird, wenn mög-

lich, das Problem automatisch in einzelne Tage zerlegt, welche anschließend einzeln gelöst wer-

den. Somit lässt sich die Rechenzeit für umfangreiche Simulationen dramatisch reduzieren. 

Tabelle 6.3: Rechenzeit zur Optimierung von Prozess 1 über 350 Tage - mit und ohne Zerlegung des Op-

timierungsproblems 

Variante Rechenzeit26 

ohne Zerlegung des Optimierungsproblems 4.012 Sekunden 

mit Zerlegung des Optimierungsproblems in einzelne Tage 67,6 Sekunden 

 

                                                      
26 Lösung des mit YALMIP modellierten Optimierungsproblems mit Gurobi auf einem PC mit Intel Core  i7 

64 Bit, 2,7 GHz, 16 GB RAM. 
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Zusätzlich zur Day-Ahead Auktion bietet die Strombörse EPEXSpot mit dem kontinuierlichen 

Intradayhandel die Möglichkeit, bis zu 30 Minuten27 vor Belieferung elektrische Energie in Stun-

den- und Viertelstundenprodukten zu handeln [73] (vgl. Abschnitt 3.5). 

Die Einbindung des kontinuierlichen Intradayhandels in ein System dynamischer Stromtarife bie-

tet die Möglichkeit, auch sehr kurzfristig noch Lastverschiebungen vornehmen zu können und 

somit von den deutlich größeren Preisschwankungen am kontinuierlichen Intradayhandel zu pro-

fitieren. 

Um der vergleichsweise niedrigen Liquidität und dem großen Risiko von hohen Preisen aufgrund 

der starken Preisvolatilität im kontinuierlichen Intradayhandel zu begegnen, setzt das im Rahmen 

dieser Arbeit entwickelte Verfahren des Intraday Redispatchs auf eine Kombination der beiden 

Handelsplätze Day-Ahead Auktion und kontinuierlichen Intradaymarkt [XII], [V]. Der zeitliche 

Ablauf des Intraday Redispatchs ist in Abbildung 6.6 dargestellt. 

Startpunkt des Verfahrens ist die in Abschnitt 6.1.3 beschriebene, auf einer Preisprognose basie-

rende, Day-Ahead Optimierung. Mit dem Handel am sehr liquiden Day-Ahead Markt wird die 

gesamte benötigte Energie auf Basis des Optimierungsergebnisses beschafft. Der erzeugte Fahr-

plan wird an die Anlage übertragen, so dass der Betrieb der Anlage für den kommenden Tag 

sichergestellt ist und selbst ein Abbruch der Kommunikationsverbindung keine Unterbrechung 

im Betrieb verursachen würde. 

Ab 16 Uhr des Vortages beginnt der kontinuierliche Viertelstundenhandel. Mit den dort anste-

henden Preisen wird regelmäßig die in Abschnitt 6.1.7 beschriebene Optimierung durchgeführt, 

bis der Handelsschluss 30 Minuten vor Lieferzeitpunkt erreicht wurde. Der finale Fahrplan wird 

im Folgenden auf die Fernwirktechnik übertragen und der Prozess somit zum Betrieb vorbereitet. 

 

Abbildung 6.6: Zeitablauf Intraday Redispatch 

                                                      
27 Ende 2017 wurde der Handel bis 5 Minuten vor Belieferung innerhalb der Regelzone ermöglicht. Da 

bislang aber kaum Preis- und Transaktionsdaten mit dieser Handelsvariante vorliegen, wird im Folgenden 

weiter mit dem etablierten Handelsvorlauf von 30 Minuten gearbeitet. Auf das vorgestellte Optimierungs-

problem hat eine Änderung der Vorlaufzeit keine Auswirkung. 
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Wie in Abschnitt 6.1.3.1 dargestellt, ist das Ziel der Day-Ahead Optimierung die Berechnung 

eines Fahrplanes, welcher alle Prozessrestriktionen einhält und zu minimalen Strombezugskosten 

führt. Für den Intraday Redispatch ergibt sich eine zusätzliche Restriktion, da zum Zeitpunkt des 

Intraday Redispatchs die benötigte Energiemenge bereits vollständig beschafft wurde. Wird nun 

aufgrund sich ändernder Preise im kontinuierlichen Intradayhandel eine weitere Lastverschiebung 

vorgenommen, führt das zu einer Energiemenge, die bereits beschafft worden ist, nun aber nicht 

mehr benötigt wird (in Abbildung 6.7 grün schraffiert dargestellt) sowie einer Energiemenge, 

welche noch beschafft werden muss (in Abbildung 6.7 violett schraffiert dargestellt). 

Das Ziel der Optimierung im Intraday Redispatch ist es deshalb, die Differenz der Kosten für 

diese beiden Energiemengen zu maximieren. Die Kosten des ursprünglichen Fahrplanes und die 

Kosten bzw. Erlöse für die zu handelnden Energiemengen spielen dabei keine Rolle. 

Da sich im kontinuierlichen Intradayhandel ständig neue Preise für jede Viertelstunde ergeben, 

kann diese Optimierung in regelmäßigen Abständen, zum Beispiel jede Minute, vorgenommen 

werden. Sobald sich durch eine Verschiebung wieder eine positive Differenz für die Kosten der 

beiden Energiemengen ergibt, wird ein neuer Fahrplan generiert. Für einen Prozess entstehen so 

mitunter im Zeitverlauf zwischen Day Ahead Optimierung und dem spätesten Startzeitpunkt meh-

rere unterschiedliche Fahrpläne und damit auch mehrere Handelsgeschäfte. 

 

Abbildung 6.7: Prinzipdarstellung Intraday Redispatch 
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In dieser Arbeit werden historische Transaktionsdaten des Jahres 2016 verwendet. Die Intraday 

Redispatch Optimierung wurde dafür einmal pro Viertelstunde ausgeführt, dazu wurden alle 

Transaktionen in diesem Zeitraum zu einem mengengewichteten Mittelwert aggregiert. Im spä-

teren Echtzeitbetrieb wird statt des mengengewichteten Mittelwertes eine Aufteilung der zu han-

delnden Energiemenge in ein Kauf- und Verkaufsgeschäft erforderlich sein, welche jeweils mit 

den aktuellen Bid- und Ask-Preisen28 bewertet werden. Die Aggregation der Handelsgeschäfte 

auf mengengewichtete Mittelwerte und die Einschränkung auf liquide historische Handelszeit-

punkte sorgen für eine eher pessimistische Abschätzung der erzielbaren Einsparungen. 

 

Aufgrund der großen Preisschwankungen und der kurzen Reaktionszeit im kontinuierlichen Int-

radayhandel eignen sich nur besonders flexible Prozesse für eine Optimierung mittels Intraday 

Redispatch. Eine indirekte Steuerung über Preisanreize ließe sich hierbei nur mit sehr kurzer Re-

aktionszeit realisieren, so dass im Folgenden von der in Abschnitt 5.2 beschriebenen direkten 

Steuerung der flexiblen Prozesse durch den Stromhändler ausgegangen wird. 

 

Der Optimierungsalgorithmus für den Intraday Redispatch wird für jeden Prozess einzeln durch-

geführt. Dahinter steckt die Annahme, dass die untertägigen Lastverschiebungen, die sich aus 

dem Intraday Redispatch ergeben, keine Erhöhung der vortägig im Rahmen der Day-Ahead Op-

timierung geplanten Spitzenleistung rechtfertigen. Die Spitzenleistung kann im Intraday Redis-

patch als Restriktion mit einem nicht zu überschreitenden Leistungswert pro Viertelstunde vor-

gegeben werden. 

Die Modellierung der flexiblen Anlagen in Prozessen und Phasen ist gegenüber der Day-Ahead 

Optimierung bis auf die Umstellung auf Viertelstundenzeitschritte unverändert. Die Nebenbedin-

gungen des Day-Ahead Optimierungsproblems gehen unverändert auch in die Optimierung für 

den Intraday Redispatch ein, werden aber um zusätzliche Nebenbedingungen ergänzt. 

                                                      
28 Bid- und Ask beschreiben die Preise im Orderbuch, zu denen im kontinuierlichen Handel Energie gekauft 

und verkauft werden kann. 
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 Zielfunktion 

Das Ziel des Intraday Redispatch ist es, den am Vortag erstellten Fahrplan dergestalt zu verschie-

ben, dass die Erlöse der zu verkaufenden Energiemenge die Kosten für die nachzukaufenden 

Energiemengen übersteigen. Lässt sich kein zusätzlicher Erlös aus der zeitlichen Verschiebung 

erzielen, ergibt die Optimierung wieder den identischen Fahrplan (also den Day-Ahead Fahrplan 

oder den Fahrplan des letzten Intraday Redispatches). Die zu tätigenden Handelsgeschäfte werden 

aus der Differenz zwischen dem letzten und dem aktuellen Fahrplan definiert, aus identischen 

Fahrplänen resultieren demnach keine Handelsgeschäfte. 

Die in Formel (6.25) definierte Zielfunktion basiert auf der in Abschnitt 6.1.3.1 diskutierten For-

mulierung für die Day-Ahead Optimierung. Allerdings wird an Stelle der Reduktion der Energie-

bezugskosten durch Ermittlung eines kostenminimalen Fahrplanes nun die Differenz der Erlöse 

der zu verkaufenden und den Kosten der nachzukaufenden Energiemengen im kontinuierlichen 

Intradayhandel maximiert. 

max {∑ [𝒄_𝒊𝒅𝑘  (∑  𝑷𝑗𝑘

𝑛𝑖

𝑗=1

− ∑ 𝑷𝑗�̃�  

𝑛𝑖

𝑗=1

)  𝑡 + 𝑐𝑡𝑟𝑎𝑑𝑒 (∑  𝑷𝑗𝑘

𝑛𝑖

𝑗=1

− ∑ 𝑷𝑗�̃�  

𝑛𝑖

𝑗=1

)  𝑡]

𝑚

𝑘=1

} (6.25) 

Mit ∑  𝑷𝑗𝑘
𝑛𝑖
𝑗=1  ist die Leistung aller Phasen im Zeitschritt k beschrieben, die im letzten Fahrplan 

eingeplant wurde. Dabei kann es sich entweder um den Fahrplan der Day Ahead Optimierung 

handeln oder – falls es nicht der erste Intraday Redispatch ist – der Fahrplan nach dem letzten 

Intraday Redispatch. 𝑷𝑗�̃� beschreibt dabei die Leistung, die der Prozess in Phase j im Zeitschritt 

k nach dem Intraday Redispatch bezieht. 

𝒄_𝒊𝒅𝑘 bezeichnet den aktuell gültigen Preis am kontinuierlichen Intradaymarkt für die Liefervier-

telstunde k. Der zweite Summand bewertet die gehandelte Energiemenge mit den statischen Han-

delsgebühren 𝑐𝑡𝑟𝑎𝑑𝑒. 

 Nebenbedingung - Handelsvolumen 

|(∑  𝑷𝑗𝑘

𝑛𝑖

𝑗=1

− ∑ 𝑷𝑗�̃�  

𝑛𝑖

𝑗=1

)  𝑡| ≤  𝑬_𝒕𝒓𝒂𝒅𝒆𝑘  ,  ∀ 𝑘 (6.26) 

Da die Liquidität des kontinuierlichen Intradayhandel, insbesondere außerhalb der letzten Stun-

den vor Belieferung, gering ist, wird in Formel (6.26) das handelbare Volumen, welches sich aus 

der Differenz des alten und des neuen Fahrplanes ergibt, auf das zum Zeitschritt k mögliche Han-

delsvolumen 𝑬_𝒕𝒓𝒂𝒅𝒆𝑘 beschränkt. 
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Da diese Simulation auf den Daten der tatsächlich abgeschlossenen Handelsgeschäfte im Jahr 

2016 beruht, stellt der erzielbare Erlös eine Beschränkung nach unten dar. Neben den tatsächlich 

durchgeführten Transaktionen kann es Marktteilnehmer geben, die für einen geringfügig höheren 

oder niedrigeren Preis zu einem Kauf bzw. Verkauf bereit gewesen wären. 

 

Das entwickelte Optimierungsmodell ermöglicht mit dem Intraday Redispatch eine Kopplung von 

Day-Ahead Auktion und kontinuierlichem Intradayhandel. Eine zusätzliche Einbindung der Int-

raday-Auktion wäre analog zum ersten Intraday Redispatch künftig möglich, insbesondere zur 

Strukturierung des Ergebnisses der Day-Ahead Auktion in Viertelstundenzeitscheiben. Das im 

Rahmen dieser Arbeit entwickelte Optimierungsmodell nutzt im kontinuierlichen Intradayhandel 

ausschließlich die Viertelstundenprodukte, weil diese die höchste Volatilität zeigen und die klein-

teiligste Lastverschiebung ermöglicht. Zusätzlich wäre eine Kombination mit den Halbstunden- 

und Stundenprodukten im kontinuierlichen Intradayhandel denkbar. Die Blockprodukte, die die 

Day-Ahead Auktion anbietet, finden hierbei ebenfalls keine Verwendung. Diese sind eher für die 

Strukturierung des Anfahrverhaltens großer konventioneller Kraftwerke gedacht und überschrei-

ten mit den geforderten Mindestangebotsmengen schnell die mit dieser Arbeit angestrebten Han-

delsvolumina. 

Nutzung von Preisunterschieden zwischen den einzelnen Marktplätzen, zum Beispiel zwischen 

Day-Ahead Auktion, Intraday-Auktion und kurzfristigem Intradayhandel, zur reinen Arbitrage 

ohne nachgelagerte flexible Prozesse, findet im Rahmen dieser Arbeit keine Verwendung. Die 

flexiblen Anlagen könnten prinzipiell genutzt werden, um solche Arbitragegeschäfte abzusichern. 

Da dies allerdings nicht zur Erreichung des Zieles, Industrieprozesse möglichst optimal zu betrei-

ben, dient, sondern lediglich davon unabhängige Handelsgeschäfte darstellt, wird die Arbitrage 

zwischen den Marktplätzen hier nicht weiter berücksichtigt. 

Die zahlreichen Ausnahmetatbestände und Vergünstigungen, die insbesondere große Industrie-

unternehmen im Rahmen des EEG und der StromNEV erreichen können, finden im Optimie-

rungsmodell keine Anwendung. Die Wirkung der Entlastungsregelungen für Netznutzungsent-

gelte und die EEG-Umlage kann in der Optimierung berücksichtigt werden, eine Beschränkung 

auf gewisse Jahresnutzungsdauern zur Sicherstellung der Entlastung dagegen nicht. Unterneh-

men, die von diesen Regelungen betroffen sind, sorgen über eine separate Überwachung für eine 

Sicherstellung der korrekten Betriebsparameter. 

Zahlreiche Unternehmen betreiben Eigenerzeugungsanlagen, häufig Photovoltaikanlagen sowie 

Blockheizkraftwerke. Die Betriebsweise dieser ist aktuell nicht Teil der Optimierung. Eine Be-

rücksichtigung könnte über eine Steigerung des selbstverbrauchten Stroms Kostenvorteile auf-

weisen. In der Regel sind diese Anlagen aber derart ausgelegt, dass sie ohnehin nur den sicheren 

Grundlastbedarf des Unternehmens decken. 
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Bei der parametergeführten Modellierung können alle relevanten Größen eines elektrischen Bat-

teriespeichers bzw. eines äquivalenten Produktspeichers beschrieben werden. Eine Modellierung 

nichtlinearer Zusammenhänge zwischen Leistung und Speicherfüllstand sowie füllstandsabhän-

giger Wirkungsgrade ist bislang nicht möglich. 

Um eine Bewertung der Wirtschaftlichkeit eines dynamischen Stromtarifes aus Sicht des 

Stromhändlers vorzunehmen, wären weitere Kosten zu berücksichtigen, zum Beispiel Fixkosten 

für den Handelszugang und die erforderliche Intrastruktur und personelle Ausstattung der Han-

delsabteilung. Eine Übersicht dieser Kosten findet sich zum Beispiel in [38]. 

6.2 Simulationswerkzeug DRSim 

Um neben der Ermittlung eines optimalen Fahrplanes für einen einzelnen Tag auch Untersuchun-

gen über längere Zeiträume durchführen zu können, wurde das Simulationswerkzeug DRSim29 

entwickelt. Im folgenden Abschnitt werden der Aufbau und die Einsatzmöglichkeiten beschrie-

ben. 

 

Das oben beschriebene Optimierungsproblem kann für zwei unterschiedliche Einsatzzwecke Ver-

wendung finden. Es wird zur Simulation möglicher Erlöse eingesetzt, welche durchgeführt wird, 

bevor der dynamische Stromtarif bei einem Industrieunternehmen implementiert wird. Eine wei-

tere Verwendungsmöglichkeit ist die Generierung von Fahrplänen und den zugehörigen Handels-

geschäften im Echtzeitbetrieb. Anhand der gleichen Algorithmen wird sowohl ein längerer Zeit-

raum, in der Regel mindestens ein Jahr, simuliert, um den Wert der zu erschließenden Flexibilität 

geeignet abschätzen zu können als auch die Fahrplangenerierung im Echtzeitbetrieb durchgeführt. 

 

Die entwickelte Simulationsumgebung ermöglicht sowohl die Optimierung von Fahrplänen für 

einzelne Anlagen im Echtzeitbetrieb, als auch die Untersuchung von Anlagen über längere Zeit-

räume zur Abschätzung der Erlösmöglichkeiten für Industrieprozesse. 

Der Aufbau der Simulationsumgebung ist in Abbildung 6.8 schematisch dargestellt. Startpunkt 

der Simulation ist die Definition der zu untersuchenden Prozesse. Dabei können alle in Ab-

schnitt 6.1.2 vorgestellten Parameter verwendet werden. Mit dem Definieren eines Prozesses wer-

den dessen technische und betriebliche Restriktionen abgebildet. 

                                                      
29 Die Abkürzung DRSim steht für Demand Response Simulation 
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Der konkrete Einsatz wird im nächsten Schritt bei der Bildung von Einsatzplänen geplant. Dabei 

können für jeden Prozess ein oder mehrere Einsatzpläne angelegt werden, in welchen definiert 

wird, wann der Prozess eingesetzt werden soll – beispielsweise das ganze Jahr durchgehend an 

Werktagen, oder nur an ausgewählten Wochentagen. Diese Grobplanung durch Einsatzpläne kann 

zum Beispiel auf Grund von Arbeitszeiten vorgenommen werden und wird als zeitliche Restrik-

tionen für den Betrieb der Prozesse in der Optimierung verwendet. 

 

Abbildung 6.8: Aufbau der Simulationsumgebung 

In Abbildung 6.9 ist ein Beispiel eines Einsatzplanes dargestellt. Dieser Einsatzplan für 8 Tage 

besteht aus drei Prozessen. Prozess 1 soll einmal täglich ausgeführt werden. Prozess 2 soll zwei 

Mal ausgeführt werden, dazu stehen zwei Zeitfenster zur Verfügung, die sich jeweils über drei 

Tage ziehen. Prozess 3 soll an den beiden Wochenendtagen jeweils einmal betrieben werden. 

 

Abbildung 6.9: Exemplarische Darstellung eines Einsatzplanes 
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Als Preiszeitreihe sind die Ergebnisse der Day-Ahead Auktion und des kontinuierlichen Intra-

dayhandels des Jahres 2016 hinterlegt, diese können aber angepasst bzw. überschrieben werden. 

Somit ist zum Beispiel die Untersuchung von unterschiedlichen Szenarien der künftigen Preis-

entwicklung möglich. 

Optional kann für eine Simulation eine Spitzenleistungsrestriktion gesetzt werden. Diese kann 

entweder als unbeschränkt oder für jeden Zeitschritt einzeln festgelegt werden. 

Da die Netznutzungsentgelte von Unternehmen zu Unternehmen variieren, können sowohl der 

Leistungspreis- als auch der Arbeitspreisanteil der Netznutzungsentgelte individuell festgelegt 

werden. Sind beide Preisbestandteile nicht gesetzt, werden die Netznutzungsentgelte bei der Op-

timierung nicht betrachtet. 

Mit diesen Eingangsdaten wird die eigentliche Day-Ahead Optimierung ausgeführt. Je nach ge-

wählter Untersuchungsvariante (Berücksichtigung von Netznutzungsentgelten und Begrenzung 

der Spitzenleistung) wird das Optimierungsproblem nach dem in Abschnitt 6.1.4.1 vorgestellten 

Verfahren in kleinere Probleme zerlegt oder geschlossen in einem Schritt gelöst. Aus dem Ergeb-

nis der Optimierungsaufgabe werden anschließend die erforderlichen Handelsgeschäfte, die Fahr-

pläne für jede einzelne Anlage sowie auf Wunsch umfangreiche Auswertungen zur erzielten Ein-

sparung und Visualisierungen der Fahrpläne erstellt. 

Wenn anschließend eine Intraday Redispatch Optimierung durchgeführt werden soll, werden die 

Ergebnisse der Day-Ahead Optimierung als Eingangsdaten in den nächsten Schritt übernommen 

und mit den Preis- und Handelsvolumen aus dem kontinuierlichen Intradayhandel kombiniert.  

Die Optimierung für den Intraday Redispatch wird zyklisch ausgeführt. Nach jedem Optimie-

rungsschritt – wenn sich ein zusätzlicher Erlös aus einer Lastverschiebung ergeben hat – werden 

die entsprechenden Handelsgeschäfte (Kaufs- und Verkaufsorder im kontinuierlichen Intra-

dayhandel), die resultierenden Fahrpläne für die Anlagen sowie auf Wunsch umfangreiche Aus-

wertungen exportiert. Die Intraday Redispatch Optimierung wird so lange zyklisch wiederholt, 

bis der Beginn des zuletzt erstellten Fahrplanes weniger als 30 Minuten in der Zukunft liegt – ein 

Handel am kontinuierlichen Intradaymarkt also nicht mehr möglich ist. 

Ergebnis eines Simulationsdurchlaufes sind die erzeugten Fahrpläne für die flexiblen Prozesse 

sowie die resultierenden Handelsgeschäfte für die Day-Ahead Auktion sowie den kontinuierli-

chen Intradayhandel. Zusätzlich werden auf Wunsch Auswertungen zum Optimierungsergebnis 

ausgegeben, zum Beispiel ein Vergleich zu durchschnittlichen Spotmarktpreisen und der reali-

sierten Einsparung. 
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7 Praktische Anwendung des entwickelten Verfahrens 

 

Die folgenden Untersuchungen wurden mit einem synthetischen und mehreren realen Prozessen 

der am Forschungsprojekt „Happy Power Hour“ beteiligten Industriepartner durchgeführt 

(vgl. Abschnitt 5.2). In den folgenden Abschnitten sind die wichtigsten Parameter der durchgän-

gig verwendeten Beispielprozesse genannt, eine vollständige Auflistung findet sich im Anhang. 

 Prozess 1 – fiktiver Prozess 

Bei Prozess 1 handelt es sich um einen synthetischen Beispielprozess, der keine zeitlichen Ein-

schränkungen aufweist. Durch die Festlegung der Leistungs- und Energierestriktionen (siehe Ta-

belle 7.1) kann der Prozess als nahezu idealer Prozess verstanden werden und somit als obere 

Grenze für erzielbare Einsparungen Verwendung finden. 

Tabelle 7.1: Auswahl von Parametern von Prozess 1 

Parameter Variable Prozess 1 

Mindestleistung 𝑷  0 kW 

Maximalleistung 𝑷  1.000 kW 

Benötigte Energie pro Tag E 5.000 kWh 

Frühester Startzeitpunkt führt zu B 0 Uhr 

Spätester Endzeitpunkt führt zu B 24 Uhr 

Betriebszeit B täglich 

 Prozess 2 – Ladung von Elektrogabelstaplern 

Als Prozess 2 wird die Ladestation von Elektrogabelstaplern in einem Logistikunternehmen refe-

renziert. In einer Halle werden nach dem Ende des Schichtbetriebes gegen 0 Uhr alle Elektroga-

belstapler (etwa 30 Fahrzeuge) an Ladesäulen angeschlossen. Bislang verläuft der Ladevorgang 

ungesteuert und beginnt sofort. Da die Elektrogabelstapler allerdings erst zum Schichtbeginn um 

7 Uhr aufgeladen sein müssen, kann der Ladevorgang strompreisoptimiert im Laufe der Nacht 

durchgeführt werden. 

Die Steuerung der Ladevorgänge wird durch eine gemeinsame Freischaltung von allen Ladesta-

tionen gleichzeitig realisiert, somit werden die vielen einzelnen Ladestationen in der folgenden 

Optimierung gemeinsam als ein einzelner Prozess behandelt. 
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Dieser Prozess ist ein ideales Beispiel für die Nutzung bereits vorhandener Flexibilitäten, welche 

sich nicht auf die Betriebsweise und die eigentliche Nutzung bzw. Produktion auswirken. Es wer-

den lediglich die bislang ungenutzten Flexibiliätsoptionen erschlossen und kostenreduzierend ein-

gesetzt. 

Da in diesem Beispiel keine bidirektionale Nutzung der Batteriespeicher vorgesehen ist, wird der 

Speicher als flexibler Verbraucher und nicht explizit als Energiespeicher modelliert (siehe Tabelle 

7.2). In Abschnitt 7.3.5.3 wird die Kombination aus bidirektionalem Laden und zeitlicher Arbit-

rage diskutiert. Die Gesamtleistung des Prozesses beträgt P = 150 kW, benötigt wird innerhalb 

der Betriebszeit eine Energie von E = 450 kWh. Eine vollständige Auflistung der Parameter findet 

sich im Anhang in Abschnitt 12.1.1. 

Tabelle 7.2: Auswahl von Parametern von Prozess 2 

Parameter Variable Prozess 2 

Mindestleistung 𝑷  0 kW 

Maximalleistung 𝑷  150 kW 

Benötigte Energie pro Tag E 450 kWh 

Frühester Startzeitpunkt führt zu B 0 Uhr 

Spätester Endzeitpunkt führt zu B 7 Uhr 

Betriebszeit B täglich 
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 Prozess 3 – Batteriespeicher 

Um die Möglichkeiten zur zeitlichen Arbitrage zu simulieren wird als Prozess 3 ein Batteriespei-

cher in Lithium-Eisenphosphat-Technologie untersucht. Der maximale Speicherfüllstand beträgt 

𝑽 = 446,4kWh, die Ein- und Ausspeicherleistung 𝑷 = 500 kW bzw. 𝑷 = -500 kW Die Entladetiefe 

beträgt 80 %, der Preis k = 680.000 € [124]. Eine Auswahl der Parameter ist in Tabelle 7.3 dar-

gestellt, die vollständigen Parameter sind in Anhang 12.1.3 aufgeführt. 

Tabelle 7.3: Auswahl von Parametern von Prozess 3 

Parameter Variable Prozess 3 

Mindestleistung 𝑷  -500 kW 

Maximalleistung 𝑷  500 kW 

Frühester Startzeitpunkt führt zu B 0 Uhr 

Spätester Endzeitpunkt führt zu B 24 Uhr 

Betriebszeit B täglich 

Mindest- & Höchstfüllstand Speicher 𝑽 / 𝑽 89,28 kWh / 446,4 

kWh 

Start- und Endfüllstand Speicher vinit / vfinal 200 kWh 

Relative Verluste Speicher 𝛽  0,5 % pro 

Zeitschritt 

 Prozess 4 – Batteriespeicher mit externer Entnahme 

Der fiktive Prozess 4 beschreibt einen Batteriespeicher, der die in Tabelle 7.4 aufgelisteten Para-

meter aufweist. Über den Parameter „Externe Entnahme Speicher“ wird hierbei ein externes Ent-

leeren des Speichers simuliert – in den unterschiedlichen Zeitschritten wird ein Teil der gespei-

cherten Energie aus dem Speicher entnommen. 

Der Speicherfüllstand kann in diesem Beispiel zwischen 𝑽 = 100 kWh und 𝑽 = 600 kWh variie-

ren, am Anfang und am Ende jeden Tages muss der Füllstand vinit bzw. vfinal  = 350 kWh betra-

gen. Um in den Beispielen die Auswirkung der Speicherverluste deutlicher zu sehen, weist der 

Speicher pro Zeitschritt Verluste von 𝛽 = 5 % des jeweiligen Füllstandes auf. Das Ein- und Aus-

speichern erfolgt mit einem Wirkungsgrad von 𝜂 = 95 %. Es erfolgt eine externe Speicherent-

nahme, zum Beispiel durch einen nachgelagerten Prozess, in den Zeitschritten 7 bis 11 mit den in 

Tabelle 7.4 aufgelisteten Energien. 
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Tabelle 7.4: Auswahl von Parametern von Beispielprozess 4 

Parameter Variable Prozess 4 

Mindestleistung 𝑷  0 kW 

Maximalleistung 𝑷  500 kW 

Frühester Startzeitpunkt führt zu B 0 Uhr 

Spätester Endzeitpunkt führt zu B 24 Uhr 

Mindest- & Höchstfüllstand Speicher 𝑽 / 𝑽 100 kWh / 600 

kWh 

Start- und Endfüllstand Speicher vinit / vfinal 350 kWh 

Relative Verluste Speicher 𝛽  5 % pro Zeitschritt 

Externe Entnahme Speicher 𝒁  7. Zeitschritt:  

200 kWh 

8. Zeitschritt:  

300 kWh 

9. Zeitschritt:  

400 kWh 

10. Zeitschritt:  

300 kWh 

11. Zeitschritt:  

200 kWh 

 Prozess 5 – Prozess mit drei Phasen und diskreten Leistungsstufen 

Bei Prozess 5 handelt es sich um einen Prozess, welcher als programmgeführter Prozess mit drei 

Phasen modelliert wird. Die drei Phasen unterscheiden sich in der benötigten Energie, aber auch 

in den zulässigen diskreten Leistungsstufen. Eine Auswahl der Parameter ist in Tabelle 7.5 dar-

gestellt, die vollständige Auflistung findet sich im Anhang. 

Tabelle 7.5: Auswahl von Parametern von Prozess 5 

Parameter Variable Prozess 5 

Phase 1 

Prozess 5 

Phase 2 

Prozess 5 

Phase 3 

Mindestleistung 𝑷  1.000 kW 1.000 kW 1.000 kW 

Maximalleistung 𝑷  2.000 kW 2.000 kW 2.000 kW 

Zulässige Leistungsstufen 𝜻 kontinuierlich 0 kW 

1.000 kW 

1.500 kW 

2.000 kW 

0 kW 

1.500 kW 

2.000 kW 

Benötigte Energie E 6.000 kWh 5.000 kWh 5.000 kWh 

Mindestpause vorher 𝑫  - 2 Stunden 2 Stunden 
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 Prozess 6 – funktionaler Speicher mit externer Entnahme 

Prozess 6 stellt einen funktionalen Speicher in parametergeführter Modellierung dar. Dabei kann 

es sich beispielsweise um einen Produktspeicher handeln, aus dem jeweils täglich in der 5. bis 

8. Stunde jeweils Produkte mit einem energetischen Äquivalent von Z = 200 kWh entnommen 

werden. Eine Auswahl der Parameter ist in Tabelle 7.6 dargestellt, die vollständige Auflistung 

findet sich im Anhang. 

Tabelle 7.6: Auswahl von Parametern von Prozess 6 

Parameter Variable Prozess 6 

Mindestleistung 𝑷  0 kW 

Maximalleistung 𝑷  150 kW 

Mindest- & Höchstfüllstand 

Speicher 
𝑽 / 𝑽 100 kWh 

700 kWh 

Initialer /finaler Füllstand Speicher vinit / vfinal 400 kWh 

Externe Entnahme Speicher 𝒁  5.-8. Zeitschritt: 200 kWh 

 Prozess 7 – Produktspeicher eines Schmiedehammers 

Bei Prozess 7 handelt es sich um einen funktionalen Speicher, welcher in parametergeführter 

Modellierung beschrieben wird. Prozess 7 setzt sich aus einem Schmiedehammer mit konduktiver 

Vorwärmeinrichtung, welche das Rohmaterial (Piller) durch eine elektrische Durchströmung auf 

die für das Bearbeiten in der Gesenkschmiede erforderliche Temperatur erwärmt. An den Schmie-

devorgang angeschlossen ist ein Zwischenlager, in welchem die geschmiedeten Werkstücke in 

Metallboxen gelagert werden können, bis sie zur Weiterverarbeitung in den folgenden Prozessen 

transportiert werden. 

Die Flexibilität der Lagerfläche wird durch ihr elektrisches Äquivalent dargestellt. Da die Lager-

fläche die Produktion von vier Stunden Produktion unter Maximalleistung aufnehmen kann, be-

trägt der maximale Füllstand 𝑽 = 2.800 kWh, der minimale Füllstand 𝑽 ist mit 0 kWh hinterlegt, 

da das Lager durch die nachfolgenden Prozesse komplett geleert werden kann. Es wird angenom-

men, dass die weiterverarbeitenden Prozesse nur in der Zeit von 800 Uhr bis 2000 Uhr betrieben 

werden, daher wird eine externe Speicherentnahme von je Z = 650 kWh pro Stunde in diesem 

Zeitraum modelliert. Die Lagerfläche soll zu Beginn und zum Ende eines jeden Tages zur Hälfte 

gefüllt sein, eine tagesübergreifende Flexibilitätsnutzung ist in diesem Beispiel nicht vorgesehen. 

Eine Auswahl der Parameter ist in Tabelle 7.9 dargestellt, die vollständige Auflistung findet sich 

im Anhang. 
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Tabelle 7.7: Auswahl von Parametern von Prozess 7 

Parameter Variable Prozess 7 

Mindestleistung 𝑷  0 kW 

Maximalleistung 𝑷  700 kW 

Mindest- & Höchstfüllstand 

Speicher 
𝑽 / 𝑽 0 kWh 

2.800 kWh 

Initialer /finaler Füllstand Speicher vinit / vfinal 1.400 kWh 

Externe Entnahme Speicher 𝒁  7.-19. Zeitschritt: je 650 kWh 

 

Für die Optimierung werden die Day-Ahead Spotmarktpreise und Ergebnisse des kontinuierli-

chen Intradayhandels aus dem Jahr 2016 verwendet. Die einzelnen Transaktionen des kontinuier-

lichen Intradayhandels wurden dabei jeweils im Viertelstundenraster zu mengengewichteten Mit-

telwerten aggregiert, um schneller Simulationen über große Zeiträume zu ermöglichen. 

In der Auswertung der durchgeführten Optimierungen ist der Vergleich der resultierenden Kosten 

mit den bisherigen Kosten eine wichtige Frage. Da in der Regel keine Informationen über den 

„unverschobenen“ Lastgang vorliegen, können diese nicht zur Bildung einer Preisreferenz heran-

gezogen werden. Insbesondere für dynamische Stromtarife im Bereich der Haushaltskunden gibt 

es Verfahren zur Bildung eines Referenzlastgangs [125], diese sind für die häufig wenig periodi-

schen Lastprofile von Industrieunternehmen aber nicht gut geeignet. 

Als Referenz werden im Rahmen dieser Arbeit stets die durchschnittlichen Kosten aller 8760 

Stunden eines Jahres für elektrische Energie am Day-Ahead Spotmarkt herangezogen 

(2016: k = 29,98 €/MWh), da keine Informationen über die ursprünglich geplante Betriebsweise 

vorliegen. Es wird angenommen, dass die zu verschiebende Energiemenge im Vergleich zum 

Gesamtverbrauch des Unternehmens gering ist, so dass sich keine Auswirkungen auf die Beschaf-

fungskosten des Gesamtlastgangs ergeben. Um die Prozesse der unterschiedlichen Unternehmen 

vergleichen zu können, wird nicht mit den spezifischen Strompreisen der einzelnen Unternehmen 

gerechnet, welche sich ja größtenteils auch aus dem historischen Lastgang zusammensetzen, son-

dern mit den mittleren Spotmarktpreisen. 

7.2 Optimierung am Day-Ahead Marktplatz 

Im folgenden Abschnitt werden die Simulationsergebnisse für die oben beschriebenen Beispiel-

prozesse für die Day-Ahead Optimierung für ein Jahr vorgestellt. Dabei wird zunächst nur ein 

Vergleich des Optimierungsergebnisses mit durchschnittlichen Preisen vorgenommen, anschlie-

ßend werden die Auswirkungen von Netznutzungsentgelten und einer dynamisierten EEG-Um-

lage untersucht. 
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 Jahressimulation von Prozess 1 

Da keine übergreifenden Restriktionen gesetzt sind, wird die Optimierung tageweise durchgeführt 

(vgl. Abschnitt 6.1.4.1). Das in Abbildung 7.1 dargestellte Ergebnis der Optimierung von Pro-

zess 1 zeigt, dass die Kosten für den optimierten Fahrplan an den meisten Tagen unterhalb den 

Kosten bei Verwendung des durchschnittlichen Spotmarktpreises liegen. Der extreme Ausreißer 

am 08.05.2016 ist durch die an diesem Muttertag aufgetretenen extremen Preise von bis zu k = -

130,09 €/MWh zu erklären. Da die Restriktionen eine Verschiebung in diese günstige Stunde im 

Nachmittagsbereich erlauben konnte diese negative Preisspitze optimal ausgenutzt werden. 

 

Abbildung 7.1: Simulationsergebnis für Prozess 1, Jahressimulation mit Kosten bei durchschnittlichen 

Preisen und Kosten nach Day-Ahead Optimierung 

Im Durchschnitt wird, wie in Tabelle 7.8 dargestellt, eine Einsparung gegenüber durchschnittli-

chen Spotmarktpreisen von 31,5 % erzielt. Damit liegen die Kosten des optimierten Fahrplanes 

im Jahresmittel bei k = 19,86 €/MWh. 

Den Einsparungen von k= 16.651,23 € stehen insbesondere die Kosten für die im automatischen 

Betrieb notwendige Fernwirktechnik gegenüber. Das eingesetzte Fernwirkgerät kostet k = 900 €, 

zusätzlich sind weitere Module zur Prozessankopplung notwendig, je nachdem, welche Schnitt-

stellen zum Prozess genutzt werden können. 
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Tabelle 7.8: Ergebnis der Jahresoptimierung von Prozess 1 (nur Beschaffungspreis) 

Ergebnis der Jahresoptimierung Prozess 1  

Kosten bei durchschnittlichem Day-Ahead Preis 52.888,50 €30 

Kosten des optimierten Fahrplans 36.237,27 € 

Erzielte Einsparung 16.651,23 € (31,5 %) 

Durchschnittliche Kosten des optimierten Fahrplanes 19,86 €/MWh 

Durchschnittlicher Day-Ahead Strompreis 2016 28,98 €/MWh 

Um eine grobe Abschätzung zu ermöglichen, ob die Nutzung des hier vorgeschlagenen dynami-

schen Stromtarifes für den Industriekunden wirtschaftlich ist, wird die Kapitalwertmethode ver-

wendet. Der in Formel (7.1) definierte Barwertfaktor 𝜅 wird aus den vereinfacht als konstant 

angenommenen jährlichen Erlösen 𝑐𝑎 für T = 10 Jahre, mit einem Kalkulationszinssatz von 5 % 

auf das Jahr 2017 abgezinst, und den einmaligen Investitionskosten 𝑐𝑖, gebildet. Die Investitions-

kosten, welche sich aus den oben angesprochenen Kosten für die Fernwirktechnik sowie zusätz-

lichen Installationskosten zusammensetzen, wurden mit k = 4.000 € abgeschätzt. Wartungs- und 

Instandhaltungskosten sowie Kosten für einen ggf. erhöhten Betriebsaufwand durch den flexiblen 

Betrieb sind pauschal mit k = 1.000 € pro Jahr enthalten.  

𝜅 =  {    ∑
𝑐𝑎

(1.05)𝑎

𝑇

𝑎=1

} −  𝑐𝑖 (7.1) 

Um zusätzliche Kosten, die beim Stromhändler über den heutigen Umfang hinaus entstehen zu 

berücksichtigen, werden die in Tabelle 7.8 dargestellten Einsparungen für eine erste einfache Ab-

schätzung gleichmäßig auf den Stromhändler und den Industriekunden aufgeteilt. Es ergibt sich 

damit ein Barwert von 𝜅 = 52.566,46 €, die Investition in zusätzliche Fernwirktechnik zur Nut-

zung eines dynamischen Stromtarifs ist somit wirtschaftlich. 

 Jahressimulation von Prozess 2 

Die Kosten für Prozess 2 (Ladevorgang von Elektrogabelstaplern) können durch die Day-Ahead 

Optimierung um 29,7 % gegenüber den durchschnittlichen Spotmarktkosten reduziert werden. 

Damit wird ein durchschnittlicher Preis des optimierten Fahrplanes von k = 20,39 EUR/MWh er-

reicht. In Tabelle 7.9 sind die Ergebnisse im Einzelnen aufgeführt. 

                                                      
30 Die Kosten und die zu erzielenden Einsparungen werden im Rahmen dieser Arbeit mit zwei Nachkom-

mastellen angegeben. Es ist dabei zu beachten, dass sie zahlreiche Unwägbarkeiten, wie die künftige Ent-

wicklung der Spotmarktpreise oder mögliche Fahrplanabweichungen enthalten. Die zu erzielenden Einspa-

rungen sind zur Abschätzung der Größenordnung zu verstehen. 
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Tabelle 7.9: Ergebnis der Jahresoptimierung von Prozess 2 (nur Beschaffungspreis) 

Ergebnis der Jahresoptimierung Prozess 2  

Kosten bei durchschnittlichem Spotmarktpreis 4.759,97 € 

Kosten des optimierten Fahrplans 3.348,78 € 

Erzielte Einsparung 1.411,18 € (29,7 %) 

Durchschnittliche Kosten des optimierten Fahrplanes 20,39 €/MWh 

Durchschnittlicher Day-Ahead Strompreis 2016 28,98 €/MWh 

Vergleicht man den optimierten Fahrplan mit den durchschnittlichen Spotmarktkosten innerhalb 

der zulässigen Betriebszeit (0 Uhr bis 7 Uhr, durchschnittlicher Preis 22,62 €/MWh) ergibt sich 

immerhin noch eine Ersparnis von 9,9 %. 

In Abbildung 7.2 sind die Preiszeitreihe und der optimierte Lastgang für Prozess 2 für einen 

exemplarischen Tag dargestellt. Es ist zu erkennen, dass innerhalb der zeitlichen Restriktionen 

(Betriebszeit von 0 Uhr bis 7 Uhr) die günstigsten Stunden gewählt wurden. Da die Mindestleis-

tung auf 0 kW festgelegt ist, kann die Ladung der Elektrogabelstapler zwischen 3 Uhr und 6 Uhr 

unterbrochen werden, die einzige Phase des Prozesses muss nicht zusammenhängend durchge-

führt werden. 

 

Abbildung 7.2: Preiszeitreihe und optimierter Lastgang für Prozess 2 (03.01.2016) 
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Über den optionalen Parameter Gesamtleistung über alle Prozesse kann eine Spitzenleistungs-

restriktion über alle Prozesse gesetzt werden. Es ist dabei möglich, entweder einen konstanten 

Grenzwert anzugeben oder diesen in jedem Zeitschritt zu variieren. In Abbildung 7.3 ist das Er-

gebnis für einen Tag aus der Day-Ahead Optimierung für Prozess 1 und Prozess 2 gezeigt. Hier-

bei ist bei Prozess 1 die Mindestleistung auf P = 1.000 kW (was gleichzeitig der Maximalleis-

tungsrestriktion entspricht) erhöht worden. Die zulässige Spitzenleistung über beide Prozesse ist 

durchgängig auf P = 1.000 kW gesetzt, in den ersten beiden Zeitschritten (0 Uhr – 2 Uhr) ist ab-

weichend eine Spitzenleistung von P = 1.500 kW zulässig (siehe violetter Graph im obersten Teil 

von Abbildung 7.3). 

An den resultierenden Fahrplänen ist die Wirkung der zusätzlichen Spitzenleistungsrestriktion zu 

erkennen: im 2. Zeitschritt – der Preis beträgt hier k = 0 €/MWh – werden beide Prozesse gleich-

zeitig betrieben, was zu einer Leistung von P = 1.150 kW führt. Da in den folgenden Zeitschritten 

die Spitzenleistung auf P = 1.000 kW begrenzt ist, wird Prozess 2 erst fortgeführt, wenn Prozess 

1 abgeschlossen ist. Ohne die Begrenzung der Spitzenleistung würde Prozess 2 in den Zeitschrit-

ten 2, 3 und 7 ausgeführt (vergl. Abbildung 7.2). 

 

Abbildung 7.3: Preiszeitreihe und optimierte Fahrpläne für die Prozesse 1 (variiert) und 2 mit Spitzen-

leistungsrestriktion 

Über die beschriebene Spitzenleistungsrestriktion kann eine Einbindung in ein innerbetriebliches 

Spitzenlastmanagement erfolgen, falls dies erforderlich ist. Die maximale Leistung, die die fle-

xiblen Prozesse in Summe beziehen dürfen, kann so durch ein bestehendes Spitzenlastmanage-

ment vorgegeben werden, um neue Lastspitzen und damit zusätzliche Kosten durch einen stei-

genden Leistungspreisanteil der Netznutzungsentgelte zu vermeiden. 
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Neben den bisher dargestellten Möglichkeiten, eine Flexibilität über eine zeitliche Verschiebung 

eines festen Programmablaufes zu beschreiben, kann ein Speicher explizit modelliert werden. 

Anhand des fiktiven Prozesses Prozess 4, wird eine Optimierung einer füllstandsgesteuerten Be-

triebsweise durchgeführt. Das exemplarische Ergebnis der Day-Ahead Optimierung für einen Tag 

ist in Abbildung 7.4 dargestellt. Es ist zu erkennen, dass der Speicherfüllstand innerhalb der de-

finierten Grenzen variiert und in jedem Zeitschritt einen Verlust aufweist. 

Die Entnahme aus dem Speicher wird in den günstigsten möglichen Stunden kompensiert. Da es 

aufgrund der oberen Speichergrenze nicht möglich ist, in der günstigsten Stunde den Speicher 

vorab für die später folgende Entnahme ausreichend aufzuladen, findet auch in teureren Stunden 

eine Nachladung statt. Zwischen Zeitschritt 11 und 23 findet nur ein minimaler Ausgleich der 

Speicherverluste statt, um eine Ladung in den teuren Tagesstunden zu vermeiden. In der letzten 

Stunde wird der Speicher wieder auf den festgelegten Start- und Endfüllstand aufgefüllt. 

 

Abbildung 7.4: Preiszeitreihe und optimierter Fahrplan für Prozess 4 (02.01.2016) 

 

Die Modellierung von Speichern als parametergeführter Prozess kann entweder einen direkten 

elektrischen Speicher (Batteriespeicher) darstellen, oder einen funktionalen Speicher, wie bei-

spielsweise ein Zwischenlager für Produkte. Diese werden dabei anhand ihres elektrischen Äqui-

valents modelliert, um einheitliche Restriktionen für Speichergrenzen verwenden und den Zu-

sammenhang zur elektrischen Leistung herstellen zu können. 
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Anhand des in Abschnitt 7.1.1.7 beschriebenen Prozesses 7, welcher einen Schmiedehammer mit 

konduktiver Vorwärmeinrichtung mit angeschlossenem Produktspeicher (Lagerfläche) be-

schreibt, wird die Optimierung eines parametergeführten Prozesses mit Produktspeicher demons-

triert. 

Die Lagerfläche ist bereits neben den Prozess vorhanden und verursacht im Betrieb keine zusätz-

lichen Kosten. Speicherverluste treten ebenfalls nicht auf und sind somit hier nicht modelliert. 

In Abbildung 7.5 ist das Simulationsergebnis für Prozess 7 im Jahresverlauf dargestellt. Es ist zu 

erkennen, dass die aus der Day-Ahead Optimierung resultierenden Täglichen Kosten an zahlrei-

chen Tagen unter den Kosten bei Verwendung der durchschnittlichen Day-Ahead Preise liegen. 

 

Abbildung 7.5: Simulationsergebnis für Prozess 7, Jahressimulation mit Kosten bei durchschnittlichen 

Preisen und Kosten nach Day-Ahead Optimierung 

In Abbildung 7.6 ist ein exemplarischer Tag aus der Jahresoptimierung dargestellt. Es ist zu er-

kennen, wie die Leistung in den teuersten Stunden verringert wird und der Speicherfüllstand des 

Produktspeichers in den günstigeren Stunden des Tages steigt. 
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Abbildung 7.6: Preiszeitreihe und optimierter Fahrplan für Prozess 7 (19.06.2016) 

In Tabelle 7.13 sind die resultierenden Kosten und die erzielten Einsparungen aufgeführt. Es ist 

zu erkennen, dass durch den flexiblen Betrieb des Prozesses mitsamt dem Produktspeicher eine 

Einsparung von knapp 7% gegenüber den durchschnittlichen Day-Ahead Preisen erzielt werden 

konnte. 

Tabelle 7.10: Ergebnis der Jahresoptimierung von Prozess 7 

Ergebnis der Jahresoptimierung Prozess 7  

Kosten bei durchschnittlichem Day-Ahead Preis 89.381,57 € 

Kosten des optimierten Fahrplans 83.422,21 € 

Erzielte Einsparung 5.959,35 € (6,7 %) 

Durchschnittliche Kosten des optimierten Fahrplanes 27,05 €/MWh 

Durchschnittlicher Day-Ahead Strompreis 2016 28,98 €/MWh 

In diesem Beispiel wurde angenommen, dass durch die Zwischenlagerung im Produktspeicher 

keine zusätzlichen Kosten anfallen, da die Lagerfläche bereits vorhanden ist und das Abstellen 

der mit den geschmiedeten Werkzeugen gefüllten Körbe keinen Betriebsaufwand verursacht. Al-

ternativ könnten pauschale Speicherkosten als fixer Abschlag auf die erzielten Einsparungen be-

rücksichtigt werden. 

 

Im folgenden Beispiel werden die fiktiven Prozesse Prozess 5 und Prozess 6 für die Day-Ahead 

Auktion optimiert, um das Zusammenwirken der unterschiedlichen Restriktionen zu demonstrie-

ren. Die Parameter der beiden Prozesse sind im Anhang, Abschnitt 12.1.1, vollständig aufgeführt. 
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Mit Prozess 5 wird gezeigt, wie sich die Verknüpfung von mehreren Phasen eines Prozesses aus-

wirkt. Die drei Phasen werden in der festgelegten Reihenfolge absolviert – es kann sich hierbei 

zum Beispiel um die Vorwärmung, die Bearbeitung und die anschließende Reinigung eines Werk-

stückes handeln. Zwischen den Phasen ist eine Pause von jeweils mindestens zwei Stunden fest-

gelegt. 

Der zweite Prozess, Prozess 6, weist einen expliziten elektrischen Speicher auf. In Abbildung 7.7 

ist zu erkennen, dass Prozess 6 so betrieben wird, dass sich der Speicherfüllstand zwischen den 

zulässigen Speichergrenzen bewegt, obwohl aus dem Speicher in den Zeitschritten 5 bis 8 eine 

Entnahme erfolgt. 

Zusätzlich, zu erkennen in der obersten Grafik in Abbildung 7.7, ist eine Spitzenleistungsrestrik-

tion gesetzt, welche im Tagesverlauf mehrfach variiert. Diese sorgt in diesem Beispiel dafür, dass 

der Speicher von Prozess 6 nach der externen Entnahme erst in Zeitschritt 9, wenn die Leistung 

von Phase 2 von Prozess 5 auf P = 1.000 kW gesunken ist, wieder gefüllt wird. Günstiger wäre 

eine Füllung des Speichers bereits im vorangegangenen Zeitschritt 8 (k = 4,27 €/MWh statt 

k = 9,11 €/MWh in Zeitschritt 9), damit würde aber die auf P = 2.000 kW begrenzte Spitzenleis-

tung überschritten. 

 

Abbildung 7.7: Preiszeitreihe und optimierte Fahrpläne für die Prozesse 5 und 6 
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In diesem Beispiel ist ebenfalls zu erkennen, wie sich eine Begrenzung der zulässigen Leistung 

auf diskrete Leistungsstufen auswirkt. Für Phase 3 von Prozess 5 sind nur die diskreten Leis-

tungsstufen 𝜻 = {0 kW, 1.500 kW, 2.000 kW} zugelassen. Ohne diese Restriktion wäre ein Betrieb 

im Zeitschritt 14 mit P = 2.000 kW Leistung sowie in Zeitschritt 15 mit P = 1.000 kW günstiger, 

um die insgesamt für die Phase benötigte Energie von E = 5.000 kWh zu erreichen. Durch die 

Begrenzung auf diskrete Leistungsstufen ergibt sich eine Aufteilung auf zwei Stunden Betrieb 

mit einer Leistung von P = 1.500 kW und eine Stunde mit P = 2.000 kW. 

 

Die bisherigen Untersuchungen wurden unter Annahme einer perfekten Day-Ahead Prognose 

durchgeführt; es wurde vorausgesetzt, dass das Ergebnis der Day-Ahead Auktion zum Zeitpunkt 

der Optimierung bereits bekannt ist. Im späteren Einsatz basiert die Optimierung stattdessen auf 

einer fehlerbehafteten Prognose des Auktionsergebnisses. Auch wenn die Prognosegüte in den 

vergangenen Jahren stark zugenommen hat, soll im folgenden Abschnitt deshalb die Auswirkung 

unterschiedlicher Prognosegüten der Day-Ahead Prognose untersucht werden. 

Die Basis der Untersuchung bildet eine reale Day-Ahead Prognose eines Dienstleisters, welche 

um 9 Uhr des Vortages (d-1) erstellt wird. In Abbildung 7.8 ist in grau die Wahrscheinlichkeits-

dichtefunktion der Abweichung dieser Prognose von den tatsächlichen Auktionsergebnissen dar-

gestellt. Der grüne Graph stellt eine Näherung dieses Verlaufes anhand der Normalverteilung dar. 

 

Abbildung 7.8: Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der Prognoseabweichung der d-1 Day-Ahead 

Prognose 
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Die statistischen Parameter der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion einer realen Prognose eines 

Dienstleisters wurden verwendet, um synthetisch weitere Prognosen mit frei wählbaren Progno-

sefehlern zu erzeugen. Der Erwartungswert der normalverteilten Wahrscheinlichkeitsdichtefunk-

tion wurde beibehalten. Für die Prognose 1 wurde die Standardabweichung von σ = 5,29 €/MWh 

unverändert übernommen, für Prognose 2 wurde die Standardabweichung verdoppelt und für 

Prognose 3 verdreifacht. In Abbildung 7.8 ist Prognose 2 in violett und Prognose 3 in blau dar-

gestellt. Die Parameter der realen und der synthetischen Prognosen sind in Tabelle 7.11 aufgelis-

tet. 

Tabelle 7.11: Mittelwert und Standardabweichung der realen und der synthetischen Prognosen 

 Erwartungswert µ Standardabweichung σ 

reale Prognose 0,35 €/MWh 5,29 €/MWh 

Variante 1 0,35 €/MWh 10,58 €/MWh 

Variante 2 0,35 €/MWh 15,87 €/MWh 

Mit der Annahme, dass die Prognoseabweichungen, wie in Abbildung 7.8 angenähert, normal-

verteilt sind, kann aus den Parametern in Tabelle 7.11 anhand der in Formel (7.2) definierten 

Normalverteilung ein künstlicher Fehlerterm berechnet werden. Um nun eine synthetische Prog-

nose zu erhalten, wird anschließend zu den historischen Ergebnissen der Day-Ahead Auktion in 

jedem Zeitschritt ein Fehler entsprechend der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion δ(x) addiert. 

δ(x) = 
1

𝜎 √2𝜋
 𝑒

−
1
2

 (
𝑥− 𝜇

𝜎
)

2

 (7.2) 

In Abbildung 7.9 ist der daraus resultierende Verlauf der drei synthetischen Prognosen mit den 

realen Preisen der Day-Ahead Auktion im Verlauf des Jahres 2016 dargestellt. Es ist zu erkennen, 

dass die drei Prognosen um die in grün dargestellten realen Preise der Day-Ahead Auktion 

schwanken. Die in violett dargestellte Prognose 1 zeigt dabei erwartungsgemäß die kleinste Ab-

weichung, die in grau dargestellte Prognose 3 die größte Abweichung 
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Abbildung 7.9: Preisverlauf der Day-Ahead Auktion mit den drei synthetischen Prognosen 

Anhand der drei synthetisch erstellten Prognosen wird für Prozess 1 erneut eine Optimierung für 

ein Jahr durchgeführt. Um die Auswirkungen einer fehlerbehafteten Prognose zu untersuchen, 

wird die Optimierung mit den fehlerbehafteten Prognosewerten der Day-Ahead Auktion durch-

geführt. Der daraus resultierende Fahrplan wurde anschließend mit den realen Preisen bewertet. 

Somit wird erkennbar, wie die zu erzielenden Einsparungen durch Fehler in der Prognose redu-

ziert werden. 

Das Ergebnis ist in Abbildung 7.10 dargestellt. Mit der bisher angenommenen perfekten Prognose 

entstehen Kosten von k = 36.237 € im Jahr für Prozess 1. Wird die Optimierung anhand der mit 

einer Standardabweichung von σ = 5,29 €/MWh fehlerbehafteten Prognose 1 durchgeführt resul-

tieren daraus Kosten in Höhe von k = 39.190 €. Wird die ungenaueste Prognose 3 zugrunde ge-

legt, steigen die Kosten sogar auf k = 44.783 €, was einer Abweichung von 23,58 % der Kosten 

einer perfekten Prognose entspricht. 

 

Abbildung 7.10: Ergebnis der Optimierung auf Basis der unterschiedlichen Day-Ahead Prognosen 
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Anhand dieser exemplarischen Untersuchung dreier synthetischer Prognosen und eines ausge-

wählten Prozesses ist zu erkennen, dass die Prognosegüte durchaus einen Einfluss auf das Opti-

mierungsergebnis hat. Bezogen auf die Kosten bei Optimierung mit perfekter Prognose verursa-

chen die Prognoseabweichungen Einbußen zwischen 8,15 % und 23,58 % für die untersuchten 

Varianten. 

Bei der Implementierung eines dynamischen Stromtarifes ist die Anwendung geeigneter Day-

Ahead Prognosen somit vorzusehen. Insbesondere sind verfügbare Prognosen dahingehend zu 

untersuchen, ob die Abweichungen dazu führen, dass die relative Preisverteilung über den Tag 

fehlerhaft erwartet wird. Solange die Verteilung günstiger und teurer Stunden korrekt erkannt 

wird und sich der Prognosefehler lediglich auf den absoluten Preis auswirkt sind die Auswirkun-

gen auf die meisten Prozesse gering. Da Prognosen mit einem größeren Prognosehorizont von bis 

zu 4 Tagen am Markt verfügbar sind, ermöglicht dies auch die Einbindung von Prozessen mit 

einem größeren Planungsvorlauf, wenn die entstehenden Minderungen der Einsparungen akzep-

tabel sind. 

 

Im nächsten Abschnitt wird untersucht, wie sich die Variation von Start- und Endzeit sowie des 

Wochentages des Einsatzplanes auf das Optimierungsergebnis auswirken. 

 Einfluss der Start- und Endzeit auf das Optimierungsergebnis 

Die zulässige Betriebszeit eines Prozesses wird anhand der Parameter frühester Startzeitpunkt 

und spätester Endzeitpunkt definiert. Um deren Einfluss auf das Optimierungsergebnis zu unter-

suchen, werden mit Prozess 1 (siehe Abschnitt 7.1.1.1) für alle 190 möglichen Kombinationen 

der beiden Parameter jeweils Optimierungen im Tagesraster für ein komplettes Jahr durchge-

führt31. Abbildung 7.11 zeigt das Ergebnis dieser 69.350 Optimierungen; dargestellt ist für jede 

Parameterkombination jeweils die Einsparung zu der teuersten Variante. Die teuerste Variante 

stellt die Beschränkung der Betriebszeit auf den Zeitraum von 16 Uhr bis 21 Uhr dar. Im Ver-

gleich zu dieser lässt sich mit einer Erweiterung der zulässigen Betriebszeit auf den Zeitraum von 

0 Uhr bis 24 Uhr eine Einsparung von 39,04 % erzielen.  

Aufgrund der in Abschnitt 3.3.2 diskutierten typischen Preisstruktur innerhalb eines Tages hat 

insbesondere die Einbeziehung der Nacht- und Morgenstunden eine große Auswirkung auf das 

Optimierungsergebnis. 

                                                      
31 Aufgrund der Kombination der vorgegebenen Restriktionen von Prozess 1, der benötigten Energie von 

E = 5.000 kWh pro Tag sowie der Maximalleistung von P = 1.000 kW ergibt sich eine Mindestbetriebszeit 

von 5 h am Tag. Daher wird der Parameter „frühester Startzeitpunkt“ nur von 1 Uhr bis 19 Uhr und der 

Parameter „spätester Endzeitpunkt“ nur von 6 Uhr bis 24 Uhr variiert. 
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In Abbildung 7.11 ist deutlich zu erkennen, dass sich bei den Startzeitpunkten ab Stunde 8 (7 Uhr 

bis 8 Uhr) ein Sattel ausbildet. Ab diesem Punkt wirkt sich eine Änderung sowohl des Startzeit-

punktes als auch des Endzeitpunktes kaum mehr auf das Optimierungsergebnis aus. Lediglich die 

letzten Stunden des Tages zeigen dann wieder eine Wirkung auf die möglichen Einsparungen, 

weil dort bereits das Preistief für die Nachtstunden des kommenden Tages beginnt. 

 

Abbildung 7.11: Einfluss der Start- und Endzeit auf das Optimierungsergebnis, Jahressimulation für Pro-

zess 1 

Als Fazit dieser Untersuchung lässt sich festhalten, dass insbesondere die ersten 7 Stunden des 

Tages aufgrund der häufig auftretenden niedrigen Preise einen großen Einfluss auf das Optimie-

rungsergebnis haben und die Betriebszeit der Prozesse somit, wenn möglich, auf diese ausgedehnt 

werden sollte. Mit der angestrebten Automatisierung des gesamten Ablaufes durch eine Ausstat-

tung der Prozesse mit zusätzlicher Fernwirktechnik wird ein automatischer Betrieb in den güns-

tigsten Stunden möglich. 

 Einfluss des Wochentags auf das Optimierungsergebnis 

Da sich die Ergebnisse der Day-Ahead Auktion nach Wochentagen unterscheiden, wird im Fol-

genden der Einfluss des Wochentages auf das Optimierungsergebnis untersucht. Für den Ver-

gleich wurde eine tageweise Optimierung für das Jahr 2016 von Prozess 1 durchgeführt. Um eine 

Vergleichbarkeit zwischen den Varianten sicherzustellen (Variante nur Werktage wurde an 261 

Tagen ausgeführt, die Variante nur montags nur an 52 Tagen), werden in Abbildung 7.12 jeweils 

die durchschnittlichen Kosten je Tag aufgeführt. 
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Abbildung 7.12: Optimierungsergebnis in Abhängigkeit vom Wochentag 

Die wichtigsten Ergebnisse sind auch in Tabelle 7.12 aufgeführt. Es ist zu erkennen, dass sich die 

Kosten je nach Variante stark unterscheiden. Die Wochenenden, insbesondere die Sonntage, zei-

gen stark abweichende Ergebnisse. Die Tage mit den niedrigsten Kosten sind Sonntage, die mitt-

leren Kosten an Sonntagen liegen 35 % niedriger als die mittleren Kosten an allen Tagen. Die 

Kosten sind zwar am Wochenende niedriger als an den Werktagen, allerdings ist die Streuung der 

Ergebnisse an den Werktagen deutlich geringer. Der Interquartilsabstand32 beträgt an Wochenen-

den k = 58,59 €, an Wochentagen mit k = 26,37 € weniger als die Hälfte. Wird ein Prozess also 

ausschließlich Werktags betrieben, liegen die Kosten etwas höher als bei einer Verschiebung der 

Betriebszeit auf die Wochenenden, dafür ist die Streuung der Kosten geringer. 

Tabelle 7.12: Optimierungsergebnis in Abhängigkeit vom Wochentag 

Variante Median Kosten Minimum Kosten Maximum Kosten  

alle Tage 108,47 €/Tag -464,30  €/Tag 191,38  €/Tag 

nur Werktage 110,47  €/Tag -255,94  €/Tag 191,38  €/Tag 

nur Wochenenden 94,43  €/Tag -464,30  €/Tag 190,66  €/Tag 

nur montags 101,27  €/Tag -255,94  €/Tag 191,38  €/Tag 

nur dienstags 112,28  €/Tag -202,07  €/Tag 188,25  €/Tag 

nur mittwochs 112,75  €/Tag 23,15  €/Tag 173,47  €/Tag 

nur donnerstags 109,75  €/Tag 57,40  €/Tag 197,60  €/Tag 

nur freitags 107,39  €/Tag -13,15  €/Tag 177,49  €/Tag 

nur samstags 106,51  €/Tag -19,97  €/Tag 190,66  €/Tag 

nur sonntags 69,99  €/Tag -464,30  €/Tag 170,53  €/Tag 

                                                      
32 Abstand zwischen dem 75 % Perzentil und dem 25 % Perzentil, auch IQR nach Interquartile Range 

maximaler Wert

minimaler Wert

75 % Perzentil

25 % Perzentil

Median
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Neben den zu erwarteten Unterschieden zwischen Werktagen und Wochenendtagen zeigt sich 

zusätzlich eine unterschiedliche Preisstruktur an den einzelnen Wochentagen, insbesondere mon-

tags ist der mittlere Preis deutlich niedriger als an den anderen Werktagen. 

Die in diesem Abschnitt diskutierte Optimierung wurde nur anhand von Prozess 1 durchgeführt, 

eine individuelle Betrachtung ist empfehlenswert, falls die Restriktionen deutlich von denen von 

Prozess 1 abweichen. 

Sollte eine dynamische Lastverschiebung zum Beispiel aufgrund von Beschränkungen in der Pro-

duktionsplanung oder der Prozesssteuerung nicht möglich sein, können die inntertäglichen und 

wöchentlichen Preisschemata genutzt werden, um Wartungsintervalle und Umrüstzeiten in die 

teuersten Zeitpunkte zu legen und so eine Reduzierung der Energiebezugskosten zu erreichen. 

An der hier exemplarisch gezeigten Untersuchung ist zu erkennen, dass eine Verschiebung aller 

Produktionsprozesse zum Wochenende nicht erforderlich ist, um Einsparungen zu erzielen. Es 

existieren zwar Unterschiede zwischen den Wochentagen, andere Kosten, wie beispielsweise Wo-

chenendzuschläge für Arbeitslohn, sind hier aber nicht berücksichtigt worden und würden die 

Unterschiede sicher überkompensieren. Bei einem hochflexiblen Prozess, welcher ohne zusätzli-

che Restriktionen an allen Wochentagen betrieben werden kann, könnte die Berücksichtigung des 

Wochentages noch weitere Vorteile mit sich bringen. 

 

Die aktuelle Netzentgeltsystematik entfaltet aus mehreren Gründen eine Hemmniswirkung für die 

Nutzung von Flexibilität im industriellen Umfeld. Insbesondere der bei industriellen Verbraucher 

dominierende Leistungspreisanteil der Netznutzungsentgelte sowie die zahlreichen Ausnahmere-

gelungen fördern einen möglichst gleichmäßigen Bezug elektrischer Energie, wie es in der „alten 

Welt“ fossiler Kraftwerke erstrebenswert war. In der „neuen Welt“ dargebotsabhängiger, volatil 

einspeisender Erneuerbarer Energien ist künftig ein flexibleres Verbrauchsverhalten erforderlich, 

um insbesondere in Zeiten hoher Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien elektrische Energie 

zu beziehen. 

Die Leistungspreiskomponente der Netznutzungsentgelte erzeugt einen sehr starken Anreiz, die 

Flexibilität von Produktionsprozessen zur Reduktion der Spitzenleistung einzusetzen. Sie bemisst 

sich an der höchsten im Jahr bezogenen Leistung, wobei zur Bemessung jeweils 15-Minuten Mit-

telwerte im festen Viertelstundenraster herangezogen werden. Unternehmen haben somit die 

Möglichkeit, über eine Überwachung des Leistungsverlaufes innerhalb einer Viertelstunde zu re-

agieren und Verbraucher zu drosseln bzw. abzuschalten, falls die eine Überschreitung der bishe-

rigen Leistungsspitze droht, oder die Spitzenleistung bereits in der Produktionsplanung zu be-

rücksichtigen. 
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Auch die Ausnahmeregelungen im Bereich der Netznutzungsentgelte, insbesondere §19 Abs. 2, 

Satz 1 StromNEV („atypische Netznutzung“)33 und Satz 2 („7.000 Stunden Regelung“)34 hemmen 

die Flexibilitätsnutzung zur Reduktion der Stromkosten durch eine möglichst große Verschiebung 

von Verbrauch in günstige Stunden durch die drastische Anreizwirkung zum gleichmäßigen Ver-

brauch. 

Die Netzentgeltsystematik verursacht durch die sehr starke Incentivierung eines gleichmäßigen 

Strombezugs ein Hemmnis für die Nutzung von Flexibilität. Unterhalb der jährlichen Leistungs-

spitze bewirken die Netznutzungsentgelte allerdings einen „Flatrate-Charakter“, denn unterhalb 

der Jahresspitzenleistung wird keine weitere Reduktion des Bezugs angereizt, was zusätzlich fle-

xibilitätshemmend wirkt. Bis zur bisherigen Jahresspitzenleistung kann der Bezug marktorientiert 

variiert werden, weshalb die Netznutzungsentgelte – außer im folgenden Abschnitt – auch nicht 

betrachtet werden. 

Diese Hemmnisse sind in zahlreichen Publikationen identifiziert worden (z.B. [94], [101], [111], 

[126], [XVII], [127]), erste Vorschläge zur Beseitigung dieser Hemmnisse finden sich im Weiß-

buch des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) [128] und im Diskussionspa-

pier der Bundesnetzagentur (BNetzA) [129]. 

Im Rahmen dieser Arbeit werden die Netznutzungsentgelte (NNE) – abgesehen von dem folgen-

den Abschnitt – nicht betrachtet. Es wird vorausgesetzt, dass durch die diskutierten Lastverschie-

bungsmaßnahmen keine zusätzliche Leistungsspitze entsteht. Um diese Annahme im tatsächli-

chen Betrieb sicherzustellen, kann die Differenz des statischen Lastgangs von der bisherigen bzw. 

der prognostizierten Leistungsspitze des Unternehmens als Spitzenleistungsrestriktion gemäß 

Formel (6.19) Berücksichtigung in der Optimierung finden. 

 Vorschlag: Stunden mit negativen Preisen von Leistungspreisbildung ausschließen 

Um eine Reaktion von flexiblen Verbrauchern auf das Überangebot von elektrischer Energie, 

welches durch negative Preise am Spotmarkt signalisiert wird, zu ermöglichen, könnten die Stun-

den mit negativen Spotmarktpreisen aus der Bestimmung der jährlichen Leistungsspitze zur Be-

rechnung der Netznutzungsentgelte ausgeschlossen werden. 

                                                      
33 Liegt die Leistungsspitze eines Verbrauchers außerhalb des vom Netzbetreiber veröffentlichten Hoch-

lastzeitfensters kann ein individuelles Netzentgelt vereinbart werden, welches auf bis zu 20 % des üblichen 

Netzentgeltes reduziert werden kann. 
34 Für Verbraucher mit einem Jahresverbrauch von mindestens 10 Gigawattstunden darf das Netzentgelt 

bei einer Benutzungsstundenzahl von mindestens 7.000 h auf bis zu 20 %, bei 7.500 h auf 15 % und bei 

mehr als 8.000 h auf bis zu 10 % des üblichen Netzentgeltes reduziert werden. 
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Das Ergebnis der Day-Ahead Auktion eignet sich gut als einfacher Indikator, da der einheitliche 

Markträumungspreis eine gute Abschätzung des Energiedargebotes liefert. Der kontinuierliche 

Intradayhandel dagegen wird hauptsächlich zum Ausgleich von Prognoseabweichungen genutzt. 

Natürlich stellt das Ergebnis der Day-Ahead Auktion nicht automatisch einen eindeutigen Indi-

kator für den Netzzustand, insbesondere auf Verteilnetzebene dar, es ist aber eine gute Näherung 

über die zu erwartende Systembilanz. Solange nur ein kleiner Teil des Verbrauchs flexibilisiert 

wird ist dieses Vorgehen auch unkritisch. Bei einer steigenden Teilnahme an dynamischen Strom-

tarifen kann die Auswirkung dieser pauschalen Anreizsetzung insbesondere auf die Verteilnetze 

eine relevante Größenordnung erreichen. Die künftig zu erwartende umfassende Beobachtbarkeit 

auch der unteren Spannungsebenen eröffnet dann die Möglichkeit einer Koordination von Markt 

und Netz, wie sie im Abschnitt 8.1 vorgestellt wird. 

Im Folgenden wird die Umsetzung dieses Vorschlages in der Zielfunktion des Optimierungsal-

gorithmus vorgestellt und die Wirkung anhand der Optimierung von Prozess 1 untersucht. 

Der in der in Formel (6.1) beschriebenen Zielfunktion verwendete Faktor �̂� wird nach For-

mel (7.3) auf den neuen Faktor �̂�+ erweitert. Dazu wird die Menge aller positiven Leistungswerte 

aller Phasen in allen Zeitschritten  Θ (𝑷𝑖𝑗𝑘) mit dem in Formel (7.4) definierten Vektor 𝝑𝑘 mul-

tipliziert. 

�̂�+ = 𝑚𝑎𝑥 ({Θ (∑ ∑ 𝑷𝑖𝑗𝑘

𝑛𝑖

𝑗=1

𝑁

𝑖=1

) 𝝑𝑘}) ∀ 𝑖, 𝑗, 𝑘 (7.3) 

𝝑𝑘 =  {
0 𝑓ü𝑟 𝒄𝑘 < 0
1 𝑓ü𝑟 𝒄𝑘 ≥ 0

 ∀ 𝑘 (7.4) 

Durch die in Formel (7.3) und Formel (7.4) vorgenommenen Bewertungen mit dem Day-Ahead 

Preis 𝒄𝑘 wird erreicht, dass Leistungsspitzen, die in Stunden negativer Spotmarktpreise entstehen, 

nicht in die Berechnung der jährlichen Spitzenleistung zur Festlegung der Netznutzungsentgelte 

einbezogen werden. 

Um die Auswirkungen dieser Anpassung der Netznutzungsentgelte zu betrachten, wurden für den 

Zeitraum eines Jahres Optimierungen für Prozess 1 durchgeführt. Das Ergebnis dieser Optimie-

rungen ist in Abbildung 7.13 dargestellt. 
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Abbildung 7.13: Ergebnis der Optimierungen mit unterschiedlichen Netznutzungsentgelten für Prozess 1 

Da sich die Netznutzungsentgelte je nach Benutzungsstunden stark unterscheiden, wurde die Op-

timierung in zwei Szenarien durchgeführt – im ersten Szenario liegen die Benutzungsstunden des 

gesamten Unternehmens unter 2.500 h, im zweiten darüber. 

Als Grundlage für die Optimierung wurden die Netznutzungsentgelte der WSW Netz GmbH als 

Jahresleistungspreis aus dem Jahr 2016 für die Entnahme aus dem Mittelspannungsnetz ange-

nommen [130]. Die Netznutzungsentgelte bilden sich aus einem Arbeits- und einem Leistungs-

preis. Der Arbeitspreis bezieht sich auf die insgesamt bezogene Energie eines Jahres, der Leis-

tungspreis wird mit der maximal bezogenen Leistung innerhalb des Jahres multipliziert. Für beide 

Preisbestandteile gibt es unterschiedliche Sätze, je nachdem, ob die Benutzungsstunden über oder 

unterhalb von 2.500 Stunden liegen. 

Für beide Szenarien wurden drei Varianten berechnet: in der ersten Variante wurden keine Netz-

nutzungsentgelte berücksichtigt, das Optimierungsergebnis beruht ausschließlich auf den Day-

Ahead Auktionsergebnissen. Die zweite Variante stellt die heutigen Regularien zur Berechnung 

der Netznutzungsentgelte dar. In der dritten Variante werden dann die Einsparungen durch eine 

Nichtberücksichtigung der Leistungsspitzen in Stunden negativer Strompreise betrachtet. 
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In Abbildung 7.13 werden die Unterschiede zwischen den beiden Preisregimen unter 2.500 Be-

nutzungsstunden und über 2.500 Benutzungsstunden deutlich. Für Kunden mit registrierender 

Leistungsmessung (RLM), die aufgrund einer unregelmäßigen Entnahme weniger als 2.500 Be-

nutzungsstunden aufweisen, bestehen die Netznutzungsentgelte zu einem großen Teil (in dem 

gezeigten Beispiel von Prozess 1 zu 89,1 %) aus dem Arbeitspreis. Für diese Kunden ist die Aus-

wirkung der hier untersuchten Variation der Netznutzungsentgelte aufgrund des kleinen Anteils 

des Leistungspreises gering. Für Prozess 1 entsteht in diesem Szenario lediglich eine Einsparung 

von 0,62 % gegenüber dem aktuellen Netznutzungsentgeltregime. 

Werden stattdessen die Leistungs- und Arbeitspreise für Kunden mit mehr als 2.500 Benutzungs-

stunden angesetzt, ergibt sich eine Einsparung von 2,42 % gegenüber den Kosten mit aktuellen 

Netznutzungsentgelten.

Die relativ geringen Auswirkungen der diskutierten Anpassung der Netznutzungsentgelte resul-

tieren auch in der geringen Anzahl von Stunden mit negativen Spotmarktpreisen, die dieser Un-

tersuchung zugrunde gelegt wurde. In dem betrachteten Beispieljahr 2016 wiesen lediglich 

97 Stunden bei der Day-Ahead Auktion negative Preise auf. Sollte sich die Anzahl von Stunden 

mit negativen Preisen erhöhen, würden auch die Auswirkungen auf die neue Form der Netznut-

zungsentgelte steigen. 

Die gezeigten Überlegungen haben gezeigt, dass diese einfache Form der Reform der Netznut-

zungsentgelte zwar den Anreiz für systemdienliches Verhalten durch eine Day-Ahead Optimie-

rung erhöht, die Effekte sind aber im aktuellen Marktumfeld als gering einzuschätzen. Eine stär-

kere Kopplung zwischen Markt und Netz könnte durch Regionale Flexibilitätsmärkte (vgl. Ab-

schnitt 8.1) oder dynamische Netznutzungsentgelte erreicht werden. 

Dynamische Netznutzungsentgelte werden im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter betrachtet, da 

die Problematik einer geeigneten Anreizsetzung, insbesondere durch unterschiedliche Anforde-

rungen aus Transport- und Verteilnetz, bislang nicht gelöst ist. Einfachere Varianten, wie die in 

[100] vorgeschlagene Aufteilung in eine bedingte und eine unbedingte Netznutzung mit daraus 

resultierenden Netznutzungsentgelten erscheinen zweckmäßiger. 

 

Die EEG-Umlage ist für nichtprivilegierte Endverbraucher mit ca. 40 % der größte Preisbestand-

teil [109]. Durch die Addition der statischen EEG-Umlage auf den Strompreis werden die pro-

zentualen Preisschwankungen und damit die Verschiebungsanreize erheblich reduziert. 

Dieses Hemmnis könnte eine dynamischen EEG-Umlage beseitigen. Dabei bliebe das Verfahren 

zu Auszahlung der EEG-Förderung unverändert, die Einnahmeseite des EEG hingegen würde 

angepasst. Der Ansatz sieht vor, die EEG-Umlage über einen festen Faktor an den Day-Ahead 

Spotmarktpreis zu koppeln (z.B. in [127], [131], [132], [133]). 
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Durch die multiplikative Kopplung der EEG-Umlage anhand eines festen Faktors mit der Preis-

entwicklung am Day-Ahead Spotmarkt ergibt sich ein deutlich vergrößerter Verlagerungsanzeiz 

durch eine höhere EEG-Umlage zu Zeiten hoher Spotmarktpreise und eine niedrige EEG-Umlage 

zu Zeiten niedriger Spotmarktpreise. 

Formel (7.5) zeigt, wie aus dem Ergebnis der Day-Ahead Auktion 𝒄𝑘 durch Multiplikation mit 

dem Faktor der dynamischen EEG-Umlage 𝜏 die dynamische EEG-Umlage 𝜔𝑘 für jede Stunde k 

berechnet wird. 

𝜔𝑘 = 𝒄𝑘  ∙  𝜏   ∀ 𝑘 (7.5) 

Der dabei anzusetzende Faktor ergibt sich aus der systemweiten Gesamtlast der nichtprivilegier-

ten RLM-Kunden und den Spotmarktpreisen und muss so gewählt werden, dass der Finanzie-

rungsbedarf des EEG-Kontos im Vergleich zu einer statischen Umlage in Summe gedeckt werden 

kann. Der Faktor müsste deshalb, wie die bisherige statische EEG-Umlage auch, jeweils jährlich 

an die veränderte Verbrauchssituation sowie die aktuelle Spotmarktpreisentwicklung angepasst 

werden. 

In Formel (7.6) ist die Bildung des Faktors 𝜏 definiert. Dazu wird das Verhältnis aus der Summe 

der statischen EEG-Umlage EEG und dem anzusetzenden stündlichen Lastgang RLM zu der 

Summe aus dem Ergebnis der Day-Ahead Auktion 𝒄𝑘 zum Lastgang RLM gebildet. 

𝜏 = 
∑ 𝐸𝐸𝐺 ∙ 𝑅𝐿𝑀(𝑘)8760

𝑘=1

∑ 𝒄𝑘 ∙ 𝑅𝐿𝑀(𝑘)8760
𝑘=1

 (7.6) 

Dabei ist zu beachten, welcher Adressatenkreis in eine dynamische EEG-Umlage einbezogen 

werden soll. Im Rahmen dieser Arbeit wird davon ausgegangen, dass sich das Konzept auf alle 

Kunden mit registrierender Leistungsmessung (RLM) bezieht. Da es keine öffentlich verfügbaren 

Daten zum Summenlastgang aller nicht-privilegierten RLM-Kunden gibt, wurde die stündliche 

ENTSO-E Systemlast auf den jährlichen Stromverbrauch aller nicht-privilegierten RLM Kunden 

(174 TWh) skaliert. 

Je nach betrachtetem Zeitraum und eingesetzter Annahmen über den Verbrauch, ergibt sich dabei 

ein Faktor von 1,2 [132], 1,7 [127] oder 1,76 [133]. Für diese Arbeit wird der Faktor auf Basis 

der Lastdaten und Spotmarktpreise von 2016 berechnet. Er liegt mit 2,1 etwas höher als die in der 

Literatur angenommenen Faktoren, diese beziehen sich aber auf die Handelsjahre 2013 und 2014, 

welche deutlich höhere mittlere Preise am Spotmarkt aufgewiesen haben. 



106 7 - PRAKTISCHE ANWENDUNG DES ENTWICKELTEN VERFAHRENS 

 

Da das Konzept vorsieht, die Auszahlungsregelungen des EEG unverändert zu belassen, müssen 

die Einsparungen, welche flexible Verbraucher realisieren können, durch die unflexiblen Ver-

braucher gegenfinanziert werden. Die Belastungen unflexibler Verbraucher werden dadurch an-

steigen, laut [127] etwa um 7-13 % gegenüber einer statischen EEG-Umlage. 

Um extreme Preisausschläge, die durch eine dynamische EEG-Umlage erzeugt würden, zu be-

grenzen, kann eine willkürlich gesetzte obere und eine untere Grenze vorgesehen werden. Im 

Rahmen dieser Arbeit wird der Ansatz verfolgt, die EEG-Umlage nur zu dynamisieren, wenn sich 

der Spotmarktpreis zwischen k = 0 €/MWh und dem doppelten Wert der statischen EEG-Umlage 

(2016 : k = 127,08 €/MWh, [134]) befindet. In Abbildung 7.14 ist der im Rahmen dieser Arbeit 

verwendete Dynamisierungsbereich dargestellt. 

 

Abbildung 7.14: Begrenzung der dynamischen EEG-Umlage 

Durch eine dynamische EEG-Umlage ergeben sich die in Abbildung 7.15 dargestellten Jahres-

dauerlinien für das Ergebnis der Day-Ahead Auktion mit statischer bzw. dynamischer EEG-Um-

lage. Es ist zu erkennen, dass die dynamische Variante deutlich extremere Preisspitzen sowohl 

im positiven als auch im negativen Bereich erzeugt. Es wird deutlich, dass durch die multiplika-

tive Koppelung der EEG-Umlage an den Spotmarktpreis die Preisunterschiede deutlich ansteigen 

und sich der Verlagerungsanreiz damit stark vergrößert. 
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Abbildung 7.15: Jahresdauerlinie des Day-Ahead Auktionsergebnisses mit statischer und dynamischer 

EEG-Umlage für das Jahr 2016 

In Abbildung 7.16 ist für einen exemplarischen Tag der Verlauf des Spotmarktpreises sowie der 

Preis mit statischer und dynamischer EEG-Umlage dargestellt. Als statische EEG-Umlage wurde 

der Wert für nicht-privilegierte Verbraucher von 2016 (k = 63,54 €/MWh [134]) verwendet. 

 

Abbildung 7.16: Prinzipdarstellung der dynamischen EEG-Umlage für einen Beispieltag (14.06.2016) 

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

250

300

350

D
ay

-A
h

e
ad

 P
re

is
 +

 E
EG

-U
m

la
ge

 [€
/M

W
h

]

Stunden des Jahres

statische EEG-Umlage dynamische EEG-Umlage

1.
00

0

2.
00

0

3.
00

0

4.
00

0

5.
00

0

6.
00

0

7.
00

0

8.
00

0

8.
76

0

20

40

60

80

100

120

140

00
 U

hr
 -

 0
1 

U
h

r

01
 U

hr
 -

 0
2 

U
h

r

02
 U

hr
 -

 0
3 

U
h

r

03
 U

hr
 -

 0
4 

U
h

r

04
 U

hr
 -

 0
5 

U
h

r

05
 U

hr
 -

 0
6 

U
h

r

06
 U

hr
 -

 0
7 

U
h

r

07
 U

hr
 -

 0
8 

U
h

r

08
 U

hr
 -

 0
9 

U
h

r

09
 U

hr
 -

 1
0 

U
h

r

10
 U

hr
 -

 1
1 

U
h

r

11
 U

hr
 -

 1
2 

U
h

r

12
 U

hr
 -

 1
3 

U
h

r

13
 U

hr
 -

 1
4 

U
h

r

14
 U

hr
 -

 1
5 

U
h

r

15
 U

hr
 -

 1
6 

U
h

r

16
 U

hr
 -

 1
7 

U
h

r

17
 U

hr
 -

 1
8 

U
h

r

18
 U

hr
 -

 1
9 

U
h

r

19
 U

hr
 -

 2
0 

U
h

r

20
 U

hr
 -

 2
1 

U
h

r

21
 U

hr
 -

 2
2 

U
h

r

22
 U

hr
 -

 2
3 

U
h

r

23
 U

hr
 -

 2
4 

U
h

r

D
ay

-A
h

e
ad

 P
re

is
 [€

/M
W

h
]

Lieferstunde

Day-Ahead Preis mit statischer EEG-Umlage Day-Ahead Preis mit dynamischer EEG-Umlage

Day-Ahead Preis

große 
Preisdifferenz bei 
dynamischer 
Umlage

geringe 
Preisdifferenz 
bei statischer 
Umlage



108 7 - PRAKTISCHE ANWENDUNG DES ENTWICKELTEN VERFAHRENS 

 

Um die Auswirkung einer dynamischen EEG-Umlage zu demonstrieren wurde Prozess 1 einmal 

mit der statischen EEG-Umlage sowie einmal mit der dynamischen EEG-Umlage optimiert. In 

Abbildung 7.17 werden die beiden Optimierungsergebnisse mit den Kosten eines statischen 

Strompreises (k = 28,98 €/MWh durchschnittlicher Day-Ahead Preis + k = 63,54 €/MWh stati-

sche EEG-Umlage) verglichen. Das Optimierungsergebnis basierend auf der statischen EEG-Um-

lage ergibt eine Einsparung gegenüber dem durchschnittlichen Strompreis von 9,65 %, bei der 

Nutzung der dynamischen EEG-Umlage vergrößert sich die erzielte Einsparung auf 32,99 %. 

Anhand eines Beispiels wurde gezeigt, dass die Dynamisierung der EEG-Umlage den Verlage-

rungsanreiz für flexible Verbraucher erhöht. Eine dynamische EEG-Umlage wäre somit eine gute 

Möglichkeit, die notwendige Synchronisierung von Erzeugung und Verbrauch elektrischer Ener-

gie durch die Anreizung von Lastverschiebungen zu erreichen. 

Für Demand Response Programme wie das hier diskutierte Projekt Happy Power Hour ist eine 

dynamische EEG-Umlage keine Voraussetzung, würde die erzielbaren Einsparungen allerdings 

deutlich erhöhen. 

 

Abbildung 7.17: Ergebnisse der Optimierung von Prozess 1 mit statischer und dynamischer EEG-Umlage 

 

Der in Abschnitt 0 definierte Prozess 3 „Batteriespeicher“ wird in der folgenden Simulation für 

eine zeitliche Arbitrage verwendet. Der Speicher wird also zu Zeiten günstiger Spotmarktpreise 

geladen und zu Zeiten teurer Spotmarktpreise wieder entladen. Um eine Arbitrage zwischen den 

Tagen zu ermöglichen, den Speicher also beispielsweise an einem insgesamt günstigen Tag kom-

plett zu laden und diese Energie erst an einem späteren Tag wieder zu verkaufen, wird die Opti-

mierung nicht wie üblich tageweise, sondern in einem Schritt für das komplette Jahr durchgeführt. 
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In Abbildung 7.18 ist ein Ausschnitt des Optimierungsergebnisses gezeigt. Es ist zu erkennen, 

dass der Speicher zu Zeiten niedriger Spotmarktpreise geladen (Leistung größer als P = 0 kW) 

und zu Zeiten hoher Spotmarktpreise entladen (Leistung kleiner als P = 0 kW) wird. In den Zwi-

schenzeiten, in denen der Speicherfüllstand konstant ist, wird etwas Leistung bezogen, um die 

füllstandsabhängigen Verluste auszugleichen. Es ergibt sich für die geschlossene Optimierung 

eines Jahres ein Erlös von k = 4.276,14 €. 

 

Abbildung 7.18: Ausschnitt des Optimierungsergebnisses für vier Tage (zeitliche Arbitrage Day-Ahead 

Auktion mit Prozess 3) 

Zur Bewertung der wirtschaftlichen Auswirkung der Investition wird die Kapitalwertmethode 

verwendet. Der in Formel (7.7) definierte Barwertfaktor 𝜅 wird aus den vereinfacht als konstant 

angenommenen jährlichen Erlösen 𝑐𝑎 für T = 20 Jahre, mit einem Kalkulationszinssatz von 5 % 

auf das Jahr 2017 abgezinst, und den einmaligen Investitionskosten 𝑐𝑖, gebildet. Die Investitions-

kosten wurden auf Basis von [135] mit 𝑐𝑖 = 446.000 € abgeschätzt. Wartungs- und Instandhal-

tungskosten sind in dieser groben Abschätzung nicht enthalten, auch müsste aufgrund der langen 

Betrachtungszeitraumes eine Risikobewertung enthalten sein, da die Lebensdauer des Speichers 

sowie die weitere Entwicklung der Spotmarktpreise erheblichen Unsicherheiten unterworfen sind. 

Es ergibt sich ein Barwert von 𝜅 = -392.709,85 €, die Investition in einen Batteriespeicher aus-

schließlich zur zeitlichen Arbitrage der Day-Ahead Auktion ist also sehr unwirtschaftlich. 
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𝜅 =  {    ∑
𝑐𝑎

(1.05)𝑎

𝑇

𝑎=1

} −  𝑐𝑖 (7.7) 

7.3 Optimierung im kontinuierlichen Intradayhandel 

Neben der Nutzung der Day-Ahead Auktion als Anreiz für Lastverschiebungen bietet auch der 

kontinuierliche Intradayhandel gute Möglichkeiten. Im folgenden Abschnitt wird das entwickelte 

Modell des Intraday Redispatchs auf Beispielprozesse angewendet. 

 

Beginnend mit der Eröffnung des kontinuierlichen Viertelstundenhandels um 16 Uhr des Vorta-

ges wird viertelstündlich eine Optimierung ausgeführt, also 32 Optimierungen am Vortrag. An-

schließend werden für den Liefertag viertelstündlich weitere Optimierungen durchgeführt, bis zu 

30 Minuten (Handelsschluss im kontinuierlichen Viertelstundenhandel) vor Beginn des letzten 

Fahrplanes – also maximal 94 Optimierungen. 

In Abbildung 7.19 wird die Anzahl der Optimierungen, die zu einem neuen Fahrplan geführt ha-

ben, für Prozess 1 im Jahresverlauf dargestellt. Die größte Anzahl durchgeführter Intraday Redis-

patches an einem Tag ist 27, im Mittel werden 10 Intraday Redispatches ausgeführt. Im Jahres-

verlauf werden insgesamt 3.666 Intraday Redispatches ausgeführt. 

 

Abbildung 7.19: Anzahl durchgeführter Intraday Redispatches für Prozess 1 
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Die Anzahl sinnvoller Redispatches hängt von der Liquidität des kontinuierlichen Intradayhan-

dels ab, aber auch die Restriktionen des zu optimierenden Prozesses haben eine Auswirkung. In 

Abbildung 7.20 ist die Anzahl der im gesamten Jahr ausgeführten Intraday Redispatches sowie 

die daraus resultierenden Kosten für Prozess 1 dargestellt. Variiert wurde dabei jeweils der Para-

meter frühester Startzeitpunkt des Prozesses. Es ist zu erkennen, dass die Anzahl der durchge-

führten Redispatches mit späterer Startzeit ansteigt. Diese Steigerung ist zu erwarten, da durch 

den späteren Startzeitpunkt mehr Handelsgeschäfte möglich werden. Zusätzlich zu den Handels-

geschäften am Vortag, die immer möglich sind, können ja bis maximal 30 Minuten vor Beginn 

des zuletzt ermittelten Fahrplanes Optimierungen vorgenommen werden – bei einem späteren 

Startzeitpunkt ergeben sich somit zusätzliche Möglichkeiten für eine Lastverschiebung.  

 

Abbildung 7.20: Anzahl Redispatches in Abhängigkeit der Startzeit für Prozess 1 

In Abbildung 7.20 ist allerdings auch zu sehen, dass die Kosten mit späterem Startzeitpunkt stetig 

ansteigen, was in den Ergebnissen der Day-Ahead Auktion begründet ist. Durch die größere An-

zahl von Redispatches kann somit zwar ein weiterer Kostenvorteil generiert werden, die zusätz-

lichen Einsparungen können aber nicht die höheren Kosten der Day-Ahead Auktion kompensie-

ren. Die Einbeziehung der meistens günstigeren Morgenstunden führt in der ursprünglichen Va-

riante mit dem frühesten Startzeitpunkt 0 Uhr zu den geringsten Kosten. 

 

Ausgangspunkt für den Intraday Redispatch ist die Day-Ahead Optimierung. Der Day-Ahead 

Preisverlauf und der resultierende Fahrplan für Prozess 1 ist in Abbildung 7.21 in der ersten Zeile 

dargestellt. Im Anschluss an die Day-Ahead Optimierung wird viertelstündlich bis zum Handels-

schluss – 30 Minuten vor Beginn des letzten Fahrplanes - eine Intraday Redispatch-Optimierung 

durchgeführt. Sobald die Summe Kosten der für einen neuen Fahrplan zu tätigenden Kauf- und 

Verkaufsgeschäfte positiv ist, wird ein neuer Fahrplan generiert. Am betrachteten Beispieltag ist 

das 17 Mal der Fall. 

€-

€5.000 

€10.000 

€15.000 

€20.000 

€25.000 

€30.000 

€35.000 

€40.000 

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

K
o

st
e

n
 b

zw
. E

in
sp

ar
u

n
ge

n 
[€

]

A
n

za
h

l R
e

d
is

p
at

ch
es

 p
ro

 Ja
h

r

früheste Startzeit des Prozesses

Einsparungen durch Intraday Redispatch

Anzahl Redispatches

Kosten nach Intraday Redispatch

1 Uhr 2 Uhr   3 Uhr   4 Uhr   5 Uhr   6 Uhr   7 Uhr   8 Uhr   9 Uhr  10 Uhr  11 Uhr  12 Uhr



112 7 - PRAKTISCHE ANWENDUNG DES ENTWICKELTEN VERFAHRENS 

 

In Abbildung 7.21 ist ein Ausschnitt des Ergebnisses der Optimierungen dargestellt. Unter dem 

Ergebnis der Day-Ahead Optimierung ist zeilenweise jeweils ein Intraday Redispatch zu sehen – 

auf der linken Seite in grün der viertelstündlich mengengewichtete Mittelwert der ausgeführten 

Transaktionen im kontinuierlichen Intradayhandel und in violett die resultierenden Handelsge-

schäfte (positive Werte bedeuten den Verkauf von Energie, negative Werte den Kauf von Ener-

gie). Auf der rechten Seite ist der daraus resultierende Fahrplan zu sehen. Es ist zu sehen, dass 

die Leistung in einzelnen Viertelstunden teilweise oder komplett reduziert wird. Das ist möglich, 

da bei Prozess 1 als Mindestleistung 0 kW definiert wurde. 

Der letzte Intraday Redispatch wurde an diesem Tag in der Handelsviertelstunde von 0030 Uhr bis 

0045 Uhr durchgeführt, anschließend war kein weiterer Handel mehr möglich, da der zuletzt ge-

handelte Fahrplan in der Viertelstunde 0115 bis 0130 beginnt. In Abbildung 7.21 ist das Handels-

volumen im kontinuierlichen Intradayhandel nicht explizit dargestellt, in dem hier dargestellten 

Beispiel ist der Handel immer dann liquide, wenn der Preis von Null verschieden ist. Die in For-

mel (6.26) definierte Beschränkung auf liquide Handelszeiträume ist also in Abbildung 7.21 auf 

der linken Seite daran zu erkennen, dass sich die lila dargestellten Handelsvolumina auf die Be-

reiche beschränken, in denen der in grün gezeichnete Preisverlauf von Null verschieden ist. 
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Abbildung 7.21: Intraday Redispatch – Ausschnitt der Ergebnisse für einen beispielhaften Tag 

(02.01.2016) 

 

In Abbildung 7.22 ist das Ergebnis der Intraday Redispatch Optimierung für Prozess 1 über ein 

komplettes Jahr dargestellt. Es ist zu erkennen, dass die Kosten nach dem Intraday Redispatch 

erwartungsgemäß stets unter den Kosten der Day-Ahead Optimierung liegen. In dem unteren Teil 

der Grafik ist die Anzahl der durchgeführten Redispatches aufgetragen. 
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Abbildung 7.22: Ergebnis Intraday Redispatch für ein Jahr (Prozess 1) 

Insgesamt konnten die Kosten durch den Intraday Redispatch gegenüber dem Ergebnis der Day-

Ahead Optimierung um 41,3 % reduziert werden, wie in Tabelle 7.13 ausführlich aufgelistet wird. 

Tabelle 7.13: Ergebnis der Jahresoptimierung von Prozess 1 - Intraday Redispatch 

Ergebnis der Jahresoptimierung von Prozess 1  

Kosten bei durchschnittlichem Spotmarktpreis 52.888,50 € 

Kosten des optimierten Fahrplans (Day-Ahead) 36.237,27 € 

Erzielte Einsparung durch Day-Ahead Optimierung ge-

genüber durchschnittlichen Day-Ahead Preisen 

16.651,23 € (31,5 %) 

Durchschnittliche Kosten des optimierten Fahrplanes 19,86 €/MWh 

Kosten nach Intraday Redispatch 21.271,39 € 

Erzielte Einsparung durch Intraday Redispatch gegen-

über der Day-Ahead Optimierung 

14.965,88 € (41,3 %) 

Durchschnittliche Kosten des optimierten Fahrplanes 

(nach Intraday Redispatch) 
11,66  €/MWh 

Erzielte Ersparnis insgesamt (Kosten Intraday Redis-

patch im Vergleich zu durchschnittlichen Spotmarkt-

preisen) 

58,8 % 
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Im Vergleich zu den Kosten, welche Prozess 1 bei einem durchschnittlichen Spotmarktpreis ver-

ursachen würde, können die Kosten durch die Day-Ahead Optimierung und den Intraday Redis-

patch um insgesamt 58,8 % reduziert werden. 

 

In Abschnitt 7.2.10 wurde die Verwendung eines elektrischen Speichers zur zeitlichen Arbitrage 

in der Day-Ahead Auktion untersucht. Aufgrund der hohen Investitionskosten und der vergleichs-

weise geringen Erlösmöglichkeiten zeigte sich dieser Ansatz als nicht wirtschaftlich. In diesem 

Abschnitt soll untersucht werden, welche Möglichkeiten einer zeitlichen Arbitrage sich im kon-

tinuierlichen Intradayhandel ergeben. Da dieser Marktplatz für den kurzfristigen Ausgleich von 

Prognoseabweichungen sowie Erzeugungs- und Nachfrageschwankungen ausgelegt ist, kann ver-

mutet werden, dass sich hier durch die häufigeren Handelsgeschäfte und die größere Volatilität 

gegenüber der Day-Ahead Auktion Vorteile erzielen lassen. 

Es wurde auch für diese Optimierung Prozess 3 verwendet, der Batteriespeicher wurde auch hier 

ausschließlich für die zeitliche Arbitrage eingesetzt. Eine Kombination mit weiteren Verwen-

dungszwecken, wie beispielsweise dem innerbetrieblichen Spitzenlastmanagement, würde die Er-

lösmöglichkeiten weiter erhöhen. 

Bei der Optimierung über den Zeitraum eines kompletten Jahres konnte durch den Intraday Re-

dispatch ein Erlös von k = 18.858,99 € erzielt werden. Der Erlös übertrifft das Ergebnis der Op-

timierung anhand der Day-Ahead Auktion zwar um das Vierfache, die Bewertung der Investition 

anhand der in Formel (7.7) beschriebenen Kapitalwertmethode führt aber noch immer zu einem 

negativen Ergebnis. Bei Annahme konstanter Erlöse ist der Barwert nach zwanzigjähriger Be-

triebszeit mit 𝜅 = - 210.975,32 € von einer rentablen Einsatzmöglichkeit nach wie vor weit ent-

fernt. Für einen wirtschaftlichen Betrieb müssten sich die Speicherkosten mindestens halbieren, 

wobei auch hier eine Risikobewertung für den Investitionszeitraum von 20 Jahren erforderlich 

wäre. 

Ein wirtschaftlicher Einsatz von Batteriespeichern lässt sich daher entweder erst mit der zu er-

wartenden Kostendegression von Batteriespeichern, durch die Nutzung ausrangierter Batterie-

speicher aus der Elektromobilität („Second Life“) oder mit dem kombinierten Einsatz in unter-

schiedlichen Marktsegmenten realisieren. 

 

Anhand der Optimierung von Prozess 2, der Ladung von Elektrogabelstaplern, werden unter-

schiedliche Varianten der Modellierung von Batteriespeichern vorgestellt. 
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 Modellierung als programmgeführter Prozess 

In Abbildung 7.23 ist das Ergebnis der Optimierungen für ein Jahr von Prozess 2 dargestellt. 

Durch die in Abschnitt 7.2.1 vorgestellte Day-Ahead Optimierung konnten die jährlichen Kosten 

gegenüber dem durchschnittlichen Spotmarktpreis um 30 % reduziert werden. Durch den an-

schließend durchgeführten Intraday Redispatch konnten die Kosten um weitere 39 % gesenkt 

werden. Gegenüber dem durchschnittlichen Spotmarktpreis von k = 28,98 €/MWh konnte durch 

die 2084 Handelsgeschäfte des Intraday Redispatches innerhalb des betrachteten Jahres ein resul-

tierender Energiepreis von k = 12,35 €/MWh erreicht werden. 

 

Abbildung 7.23: Ergebnis für die Optimierung Day-Ahead und Intraday Redispatch von Prozess 2 

Durch die Modellierung als programmgeführter Prozess wurde in diesem Beispiel lediglich die 

insgesamt benötigte Energie vorgegeben, eine zusätzliche Verwendung des Speichers zur zeitli-

chen Arbitrage ist dadurch ausgeschlossen. 

 Modellierung als parametergeführter Prozess 

Alternativ zur im vorangegangenen Absatz vorgestellten programmgeführten Modellierung des 

Ladeverhaltens von Elektrogabelstaplern (Prozess 2) ist in diesem Fall auch eine Modellierung 

als parametergeführter Prozess möglich. Anstatt die zu beziehende Energie in einer Phase vorzu-

geben, wird der Mindest- und Höchstfüllstand des Speichers und die maximale Leistung festge-

schrieben. In diesem Beispiel wird der Anfangsfüllstand des Speichers auf vinit = 100 kWh fest-

gesetzt – damit wird nachgebildet, dass die Batterien der Gabelstapler am Schichtende nicht kom-

plett entleert sind. Als Zielfüllstand sind vfinal = 550 kWh vorgegeben – somit ist die benötigte 

Energie auch in dieser Modellierung E = 400 kWh pro Tag. Die Leistung ist stufenlos zwischen 

𝑷 = 0 kW und 𝑷 = 150 kW variierbar festgelegt. Eine vollständige Aufstellung der Parameter fin-

det sich in Anhang 12.1.1 (Prozess 2b). 
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Das Ergebnis der Optimierung für ein gesamtes Jahr führt zu dem identischen Ergebnis wie die 

in Abschnitt 7.3.5.1 diskutierte Modellierung als programmgeführter Prozess. In Abbildung 7.24 

ist das Ergebnis der Optimierung eines exemplarischen Tages aus dem Jahr 2016 gezeigt. Es ist 

zu erkennen, dass sich der Speicherfüllstand stets zwischen dem Mindest- und dem Höchstfüll-

stand bewegt und im festgelegten Zeitfenster vom Startfüllstand auf den Endfüllstand geladen 

wird. Die Ladung wurde dabei in die drei günstigsten Stunden des Zeitraumes platziert. Die Un-

terbrechung der Phase ist zulässig, da als Mindestleistung 𝑷 = 0 kW festgelegt wurden. 

 

Abbildung 7.24: Ergebnis der Day-Ahead Optimierung von Prozess 2 (parametergeführte Modellierung), 

03.01.2016 

Bei diesem Beispiel wurden der Anfangs- und der Endfüllstand nicht auf den gleichen Wert fest-

gesetzt, sondern zwischen den festgelegten Zeiträumen für die Ladung (0 Uhr bis 7 Uhr) wurde 

eine Entladung angenommen, so dass der Speicherfüllstand zu Beginn eines jeden Tages wieder 

auf vinit = 100 kWh gesunken ist. Diese Nutzung der Elektrogabelstapler hätte alternativ auch 

über den Parameter „externe Entnahme Speicher“ vorgenommen werden können. 
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 Modellierung als parametergeführter Prozess mit bidirektionalem Laden 

Um die Flexibilität des Batteriespeichersystems weiter zu steigern, wurde im folgenden Beispiel 

angenommen, dass die untere Leistungsgrenze nicht 𝑷 = 0 kW, sondern 𝑷 = –150 kW beträgt, 

der Speicher also auch entladen werden kann. Die in der Batterie gespeicherte Energie kann also 

während der Betriebszeit auch ins Netz zurückgespeist werden. Solche Anwendungen werden im 

Zusammenhang mit Elektroautos unter dem Begriff vehicle to grid diskutiert (z.B. [136], [137]). 

Die Auswirkung einer erhöhten Anzahl von Ladevorgängen auf die Lebensdauer der Batterie wird 

hier nicht weiter betrachtet. 

Der einzige Parameter, der dazu geändert werden muss ist die Mindestleistung. Eine vollständige 

Aufstellung der Parameter findet sich in Anhang 12.1.1 (Prozess 2c). 

In Tabelle 7.14 ist das Ergebnis der Optimierung für ein Jahr zu sehen. Die Auswirkungen auf die 

Day-Ahead Optimierung sind sehr gering, weil sich in dem eingeschränkten Zeitraum nur wenige 

Lade- und Entladekombinationen realisieren lassen, die Preise zu diesem Zeitraum allerdings 

nicht stark schwanken. Bei der Intraday Redispatch Optimierung hingegen zeigt sich eine große 

Auswirkung. Anstelle einer Einsparung von 39,4 % gegenüber der Day-Ahead Optimierung kann 

nun eine Einsparung von 56,9 % realisiert werden. 

Tabelle 7.14: Vergleich der Ergebnisse der Jahresoptimierung der Prozesse 2b und 2c 

 Prozess 2b 

(unidirektionales Laden) 

Prozess 2c 

(bidirektionales Laden) 

Strombezugskosten nach  

Day-Ahead Optimierung 

3.348,78 €/a 3.337,56 €/a 

Strombezugskosten nach Intra-

day Redispatch 

2.029,12 €/a 1.439,78 €/a 

Einsparung durch Intraday Re-

dispatch im Verhältnis zur Day-

Ahead Optimierung 

39,4 % 56,9 % 
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In Abbildung 7.25 sind exemplarisch die ersten drei Redispatches für einen Tag ausschnittsweise 

dargestellt. Es ist zu erkennen, dass das Ergebnis der Day-Ahead Optimierung, eine Ladung in 

den Stunden 4 bis 6 – den günstigsten Stunden des zulässigen Zeitraumes, in mehreren Schritten 

auf Basis der Preise des kontinuierlichen Intradayhandels optimiert wird. Da in der Variante Pro-

zess 2c die Mindestleistung auf 𝑷 =  -150 kW gesenkt wurde, ist nun eine Rückspeisung aus der 

Batterie in das Stromnetz möglich – bereits eingespeicherte Energie kann also im kontinuierlichen 

Intradayhandel verkauft werden. In dem hier gezeigten Beispiel ist das in allen drei Redispatches 

der Fall, so dass der resultierende Speicherfüllstand, in Abbildung 7.25 auf der rechten Seite als 

rote Linie dargestellt, nicht mehr kontinuierlich ansteigt, sondern in mehreren Zeitschritten wie-

der sinkt. 

Im ersten Redispatch ist zum Beispiel zu sehen, dass in den Viertelstunden 6, 7, 8 und 26 Energie 

zu einem günstigen Preis nachgekauft wird, welche dann in den etwas teureren Viertelstunden 18 

und 19 verkauft wird. Die rechts in violett dargestellte Leistung wird dementsprechend angepasst, 

in den Viertelstunden, in denen Energie zugekauft wird, erhöht sich die Leistung, in den beiden 

Viertelstunden, in denen Energie verkauft wird, wird die Leistung verringert. 

 

Abbildung 7.25: Ergebnis des Intraday Redispatch für Prozess 2c am 04.01.2016, 0 Uhr bis 7 Uhr, erste 

3 Redispatches 
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An diesem Beispiel ist zu erkennen, dass die zeitliche Arbitrage im kontinuierlichen Intradayhan-

del mittels eines Batteriespeichers als Ergänzung zur eigentlichen Hauptanwendung wirtschaft-

lich vorteilhaft sein kann. 

7.4 Zwischenfazit und Ausblick 

Es wurde gezeigt, dass zahlreiche Prozesse in der Industrie die Möglichkeit zur Lastverschiebung 

bieten. Durch eine Anpassung des Stromverbrauchs an die dargebotsabhängige Einspeisung aus 

Erneuerbaren Energien, und damit an den schwankenden Spotmarktpreis, können Unternehmen 

ihre Strombezugskosten zum Teil deutlich reduzieren. Eine erste Einsparung ist durch die Opti-

mierung auf Basis der Day-Ahead Auktion möglich, den größten Hebel bietet aber die laufende 

Optimierung im kontinuierlichen Intradayhandel. Durch die Kombination der beiden Marktplätze 

kann der mögliche Erlös deutlich erhöht werden, ohne eine risikobehaftete spekulative Strategie 

im kontinuierlichen Intradayhandel zu benötigen. 

Im Rahmen der Day-Ahead Auktion wird ein gültiger Fahrplan ermittelt und die gesamte benö-

tigte Energie beschafft. Da im kontinuierlichen Intradayhandel lediglich gekoppelte Kaufs- und 

Verkaufsgeschäfte getätigt werden, wenn sie in Kombination eine monetäre Einsparung generie-

ren, sind die Handelsaktivitäten durch die Flexibilität der entsprechenden Verbraucher abgesi-

chert. 

Es wurde gezeigt, dass die Strombezugskosten gegenüber den durchschnittlichen Spotmarktprei-

sen in den untersuchten Beispielprozessen um bis zu 53 % gesenkt werden konnten. Möglich sind 

dabei sowohl einfache Optimierungen auf Basis von Prognosen mit einigen Tagen Planungsvor-

lauf als auch dynamische Optimierungen im kontinuierlichen Intradayhandel mit einer Vielzahl 

von Optimierungsschritten und daraus resultierenden Handelsgeschäften pro Tag. 

Durch das entwickelte allgemeine Modell für flexible Verbraucher konnte der Implementierungs-

aufwand zur Einführung eines dynamischen Stromtarifes deutlich gesenkt werden. 

Die Optimierung von flexiblen Verbrauchern auf Basis der Spotmarktpreise bietet nicht nur den 

beteiligten Unternehmen die Möglichkeit ihre Stromkosten zu reduzieren, sondern unterstützt 

auch den stets notwendigen Ausgleich zwischen Erzeugung und Verbrauch im Gesamtsystem. 

Die Optimierung zahlreicher einzelnen Unternehmen unterstützt somit über die einheitliche Ver-

wendung des Spotmarktpreises als Führungsgrüße die Findung eines Systemoptimums für das 

gesamte Stromsystem. 
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Neben dem hier diskutierten Einsatz in der mittelständischen Industrie wird auch über Lastver-

schiebung von Privathaushalten diskutiert. Etwa ein Viertel des Strombezugs in Deutschland ent-

fällt auf Haushalte [44], daher ist dieser Sektor grundsätzlich auch für Lastverschiebungsprojekte 

interessant. In zahlreichen Projekten wurden dazu bereits Potentiale ermittelt und Pilotprojekte 

durchgeführt (z.B. [31], [138], [139], [140], [141]). 

Das Potential ist insgesamt zwar groß, durch die sehr geringe Leistung der einzelnen Anlagen in 

Privathaushalten ist die Erschließung jedoch zumindest aktuell noch schwierig. Solange zusätzli-

che Steuer- und Kommunikationstechnik installiert werden muss, übersteigen die Kosten mögli-

che Erlöse in der Regel. Mit der voraussichtlich 2018 beginnenden Ausbringung intelligenter 

Messsysteme („Smart Meter“) wird durch eine zeitlich hochaufgelöste Messung des Strombe-

zugs zumindest die Grundlage für dynamische Tarife gelegt. Über die derzeit in der Ausgestaltung 

befindliche CLS-Schnittstelle35 wird dann die Basis für eine Steuerung der Anlagen ohne zusätz-

liche Hardware vorhanden sein. 

Mögliche Einsparungen durch dynamische Stromtarife in Privathaushalten werden zum Beispiel 

in [142] abgeschätzt. 

 

Die im Rahmen dieser Arbeit diskutierte Lastverschiebung von flexiblen Verbrauchern auf Basis 

eines dynamischen Stromtarifs erfordert gegenwärtig die Installation zusätzlicher Mess-, Steuer- 

und Regelungstechnik sowie eine separate Kommunikationsanbindung. Diese zusätzliche Hard-

ware verursacht hohe Implementierungskosten, die durch die zu erzielenden Einsparungen erst 

amortisiert werden müssen. 

Zahlreiche neue Anlagen, insbesondere im Haushalts- und Gewerbekundensegment, haben heute 

bereits eine Kommunikationsanbindung, um Monitoring- oder Steuerungszugriffe z.B. über Mo-

biltelefone oder Smart Home-Systeme zu realisieren. Auch im Industriekundenbereich sind zahl-

reiche neue Anlagen bereits mit geeigneten Schnittstellen zu überlagerten Spitzenlastmanage-

mentsystemen ausgestattet. Es ist davon auszugehen, dass mit der Standardisierung der Schnitt-

stellen zur Nutzung eines dynamischen Stromtarifes Gerätehersteller künftig solche direkt in ihre 

neuen Produkte integrieren. Kauft man also beispielsweise ein PV-Batteriespeichersystem für den 

Haushalt oder eine Kühlzelle für einen Gewerberaum, könnten diese die Happy Power Hour-

Schnittstelle einbinden und das Preissignal bzw. den strompreisoptimierten Fahrplan direkt in die 

Gerätesteuerung integrieren. Somit ließen sich auch deutlich kleinere Anlagen wirtschaftlich 

sinnvoll zur Spotmarktoptimierung nutzen. 

                                                      
35 Controllable Locale System, Schnittstelle im Smart Meter Gateway zu Steuerung von Geräten 
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Durch eine solche Integration der Schnittstellen in neue Anlagen würde sich der Aufwand zur 

Identifizierung des Lastverschiebungspotentials und der individuellen Restriktionen je Gerätetyp 

auf eine viel größere Anzahl von Anlagen verteilen. Für einzelne Gerätetypen gibt es schon um-

fangreiche Vorüberlegungen zur Flexibilisierung der Betriebsweise, unter anderem für Wärme-

pumpen [35], PV-Batteriespeicher [143], Gebäudetechnik (Lüftungs- und Klimatisierungstech-

nik) [144] oder Durchlauferhitzer [145]. Übernimmt der Hersteller einer solchen Anlage einmalig 

den Aufwand zur Flexibilitätsermittlung und implementiert die notwendigen Schnittstellen, kann 

er die Geräte künftig als „Happy Power Hour ready“ vermarkten und seinen Kunden über die 

dadurch erzielbaren Stromkosteneinsparungen einen zusätzlichen Mehrwert bieten. 
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8 Weitere Vermarktungsoptionen für Flexibilität 

Die Flexibilität von Erzeugungs- und Verbrauchsanlagen kann für unterschiedlichste Ziele ein-

gesetzt werden. Diese Arbeit hat ausführlich die Nutzung von Flexibilität zur Reduzierung der 

Strombezugskosten anhand einer Optimierung auf unterschiedlichen Spotmärkten diskutiert. 

Zahlreiche weitere Vermarktungsoptionen für Flexibilität sind heute bereits möglich und könnten 

mit den beiden diskutierten Einsatzzwecken kombiniert werden. 

8.1 Regionale Flexibilitätsmärkte - Management des lokalen Verteil-

netzzustandes 

Die bisher ausgeführten Betrachtungen bezogen sich ausschließlich auf die Optimierung von fle-

xiblen Verbrauchern auf Signale aus dem Großhandelsmarkt. Die physikalische Umsetzung der 

Handelsgeschäfte, also die tatsächliche Lieferung von elektrischer Energie, wurde stets als netz-

seitig machbar vorausgesetzt. Diese oft als „Kupferplatte“ bezeichnete Annahme, dass die Strom-

netze alle Lieferwünsche des Handels umsetzen können, stößt zunehmend an ihre Grenzen – so-

wohl im Übertragungs- als auch im Verteilnetz. 

 

Bislang wurden Verteilnetze weitgehend unbeobachtet betrieben, die letzten Mess- und Rege-

lungseinrichtungen befinden sich klassischerweise im Umspannwerk zwischen der Hoch- und 

Mittelspannungsebene. Die dahinterliegenden Verteilnetze sind ausschließlich zur Verteilung der 

elektrischen Energie mit unidirektionalem Lastfluss von den oberen zu den unteren Netzebenen 

geplant und gebaut worden. Durch die zunehmende dezentrale Einspeisung Erneuerbarer Ener-

gien kommt dieses klassische Betriebskonzept an seine Grenzen. Zunehmend treten Verletzungen 

des zulässigen Spannungsbandes und Betriebsmittelüberlastungen im Verteilnetz auf, die häufig 

nicht detektiert werden und nur durch kostenintensive konventionelle Netzverstärkungsmaßnah-

men behoben werden können. 

Eine innovative, dynamische Betriebsweise des Verteilnetzes, ermöglicht durch dessen Beobach-

tung anhand einzelner Sensoren und die Einbindung von wenigen Aktoren, kann dieses Problem 

lösen. Entsprechende Systeme wurden bereits entwickelt und in zahlreichen Anwendungsfällen 

erprobt. Solche als „Smart Grids“ bezeichneten Verteilnetzautomatisierungssysteme wurden für 

die Niederspannungsebene [146], [147], [148] und für die Mittelspannungsebene [XXII], [149] 

realisiert, eine gemeinsame Netzzustandsüberwachung und –regelung für beide Spannungsebe-

nen ist ebenfalls in Entwicklung [150]. 
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In zahlreichen Untersuchungen wurde bereits festgestellt, dass die bestehende Infrastruktur der 

Verteilnetze durch eine Ergänzung mit Verteilnetzautomatisierungssystemen an neuralgischen 

Punkten sehr viel effizienter ausgenutzt werden kann. Somit lässt sich ein beträchtlicher Teil der 

heute bereits absehbaren Ausbaumaßnahmen, die der Zubau Erneuerbarer Energien im Verteil-

netz verursacht, einsparen [100], [151]. 

 

Die im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Optimierung von flexiblen Anlagen auf ein gemeinsa-

mes Spotmarktpreissignal kann im Falle einer sehr großen Beteiligung bzw. lokalen Häufung von 

flexiblen Anlagen, durchaus Grenzwertverletzungen auf Verteilnetzebene verursachen. 

Auch die Installation von neuen, leistungsintensiven Erzeugungs- oder Verbrauchsanlagen wie 

Elektrofahrzeugen oder PV-Batteriespeichersystemen, können bei einer lokalen Häufung oder ei-

nem starken Zubau zu zusätzlichen Herausforderungen für den Netzbetrieb führen und die bereits 

heute in manchen Netzabschnitten auftretenden Grenzwertverletzungen durch eine lokal zu große 

Einspeisung aus Erneuerbaren Energien verschärfen. 

Der Ausbau der Verteilnetze auf diese selten auftretenden Extrempunkte ist erkennbar ineffizient, 

zumal ohne eine Netzzustandsüberwachung zusätzlich große Sicherheitsreserven aufgeschlagen 

werden müssen. 

Die bereits etablierten Smart Grid Systeme basieren auf einer Ansteuerung ausgewählter Aktoren, 

beispielsweise Wechselrichter von Photovoltaikanlagen oder Batteriespeichern, über eine eigens 

zu installierende Fernwirktechnik. Durch die Etablierung eines offenen, transparenten Marktplat-

zes soll nun die Möglichkeit geschaffen werden, dass sich künftig weitere Anlagentypen an der 

Regelung des Netzzustandes auf Verteilnetzebene beteiligen können. Durch eine Einbindung 

möglichst sämtlicher flexibler Erzeuger und Verbraucher in Netzabschnitten, in denen Grenz-

wertverletzungen zu erwarten sind, lässt sich erstmals eine Koppelung von Markt und Netz reali-

sieren. Solange der lokale Verteilnetzzustand unkritisch ist, können die Flexibilitäten unbegrenzt 

an anderen Märkten, wie beispielsweise dem Regelleistungsmarkt oder den Spotmärkten, aktiv 

sein. Sobald allerdings eine Grenzwertverletzung im Verteilnetz prognostiziert wird, können 

diese markt- oder systemdienlichen Betriebsweisen der Flexibilitäten eingeschränkt und die Leis-

tung stattdessen für den lokal netzdienlichen Einsatz eingeplant werden [XIV]. 

Um dieses Konzept Regionaler Flexibilitätsmärkte (RegioFlex) zu realisieren, müssen die beste-

henden Smart Grid Systeme, die bislang die Regelung auf Basis des gemessenen Netzzustandes 

in Echtzeit durchführen, mit Prognoseverfahren ergänzt werden. Erst wenn Grenzwertverletzun-

gen durch geeignete Prognoseverfahren mit einem ausreichenden zeitlichen Vorlauf identifiziert 

werden können, wird eine über Marktmechanismen organisierte präventive Anpassung von Fahr-

plänen flexibler Anlagen möglich. 
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Das erstmals in [152] vorgestellte Konzept Regionaler Flexibilitätsmärkte sieht die unbundling-

konforme Koordination von Erzeugung und Verbrauch mit Großhandelsmärkten und dem lokalen 

Netzzustand vor. Zur Größe der Marktgebiete gibt es unterschiedliche Vorstellungen; in [153] 

werden große Bereiche, eventuell sogar für mehrere Netzbetreiber gemeinsam vorgeschlagen, in 

[XIV] ist ein sehr kleinteiliges System mit Marktgebieten innerhalb kleiner Verteilnetzabschnitte 

vorgesehen. Ein weiterer Implementierungsansatz wird in [154] vorgestellt, einen Überblick über 

die verschiedenen Ansätze für Regionale Flexibilitätsmärkte gibt [155]. 

 

Es existieren noch keine gesetzlichen Vorgaben und Implementierungsstandards zu Regionalen 

Flexibilitätsmärkten, mögliche Varianten werden in mehreren Projekten derzeit entwickelt (z.B. 

[156], [157], [158], [159]). Im Folgenden wird die ursprünglich in [152] vorgestellte und unter 

anderem in [II], [III], [X], [XI], [XIV], [XIX], und [158] konkretisierte Konzeption eines Regio-

nalen Flexibilitätsmarktes diskutiert. 

 Die Netzkapazitätsampel – Basis für Regionale Flexibilitätsmärkte 

Auf Basis des prognostizierten Netzzustandes und der Maßnahmen, die der Netzbetreiber direkt 

ergreifen kann (z.B. Stufung des UW-Trafos oder eines rONT36), wird für jeden Netzaggregati-

onsbereich eine der drei Ampelphasen aktiviert. 

8.1.3.1.1 Grüne Ampelphase 

Die grüne Ampelphase signalisiert, dass für diesen Netzaggregationsbereich keine Grenzwertver-

letzung prognostiziert wird. Es ergeben sich somit keine Einschränkungen für Marktteilnehmer, 

alle Handelsgeschäfte können unbeschränkt getätigt werden. Der Regionale Flexibilitätsmarkt 

wird nicht aktiv. Die grüne Ampelphase ist der Normalzustand, sie ist im überwiegenden Teil der 

Zeit ausgewählt. 

8.1.3.1.2 Rote Ampelphase – kritischer Netzzustand 

Die rote Ampelphase wird aktiv, wenn in Echtzeit Grenzwertverletzungen vorliegen. Die Ursache 

dafür können entweder nicht ausreichende Angebote von Flexibilitäten sein oder dass der tatsäch-

liche Netzzustand nach der Auktion stark vom prognostizierten Wert abweicht. Ist die rote Am-

pelphase aktiv, darf der Netzbetreiber gegen geeignete Entschädigungszahlungen Zwangsein-

griffe vornehmen, zum Beispiel die Drosselung von Einspeisung aus Photovoltaikanlagen, um 

den sicheren Netzbetrieb zu gewährleisten. Das Vorgehen in der roten Ampelphase entspricht 

somit dem bisher in Smart Grid Systemen genutzten Verfahren. 

                                                      
36 regelbarer Ortsnetztransformator 
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8.1.3.1.3 Gelbe Ampelphase – marktbasierte Vermeidung kritischer Netzzustände 

Die gelbe Phase der Netzkapazitätsampel wird ausgerufen, sobald die Netzzustandsprognose für 

einen Netzaggregationsbereich eine Zustandsverletzung prognostiziert, die der Netzbetreiber mit 

eigenen Betriebsmitteln (z.B. Stufung eines rONT) nicht vermeiden kann. 

Wird durch die gelbe Ampelphase signalisiert, dass eine Grenzwertverletzung droht, werden alle 

Flexibilitäten, die innerhalb des betroffenen Netzaggregationsbereiches liegen, aufgerufen, ein 

Angebot für die Leistungsänderung abzugeben. 

 Zeitlicher Ablauf des Regionalen Flexibilitätsmarktes 

Das Konzept Regionaler Flexibilitätsmärkte benötigt die Erweiterung bestehender Smart Grid 

Systeme um eine Netzzustandsprognose, um Grenzwertverletzungen bereits mit einem ausrei-

chenden Prognosezeitraum zu identifizieren, so dass eine Vermeidung dieser durch einen auktio-

nierten Flexibilitätseinsatz erreicht werden kann. Diese Netzzustandsprognose wird hauptsächlich 

aus Last- und Einspeiseprognosen für den entsprechenden Netzbezirk gebildet. 

Um das Marktgeschehen zu größeren Einheiten zu bündeln, die Koordination mit anderen Markt-

plätzen zu ermöglichen und die Transparenz für Flexibilitätsanbieter zu erhöhen, finden alle Prog-

nose- und Handelstätigkeiten im 15-Minuten Raster statt. In Abbildung 8.1 ist exemplarisch der 

Ablauf für die Lieferviertelstunde von 1500 Uhr bis 1515 Uhr dargestellt. Eine Tagesprognose wird 

in jeder Viertelstunde rollierend für die kommenden 24 Stunden ausgeführt. Das Ergebnis dieser 

Tagesprognose wird den Flexibilitätsanbietern als unverbindliche Information zur Anpassung der 

eigenen Betriebsstrategie übermittelt. Diese können somit zum Beispiel einen Speicher leeren, 

um ihn zum Zeitpunkt des Flexibilitätsabrufes füllen zu können. 

Da in den Stunden vor der Belieferung Änderungen in der Prognose auftauchen könnten, und 

damit ein mehrfacher Wechsel zwischen der gelben und der grünen Ampelphase möglich ist, 

könnte vor der Entscheidung, dass die gelbe Ampelphase aktiv wird, eine Art „Tiefpassfilter“ 

implementiert werden. Es könnte zum Beispiel gefordert werden, dass mindestens vier Prognosen 

in Folge eine Grenzwertverletzung vorhersehen, bevor die gelbe Ampelphase aktiviert wird. Über 

eine Gewichtungsfunktion könnten zusätzlich die letzten Prognosen stärker gewichtet werden. 

Sobald die gelbe Ampelphase aktiv wird, werden Anbieter von Flexibilität in diesem Bereich 

aufgerufen, Angebote abzugeben (vgl. Abschnitt 8.1.3.5). 
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Abbildung 8.1: Zeitlicher Ablauf RegioFlex 

Jeweils 45 Minuten vor Beginn der Lieferviertelstunde findet eine Auswahl der günstigsten An-

lage bzw. der günstigsten Kombination von Anlagen zur Vermeidung der prognostizierten Grenz-

wertverletzung auf Basis der Kurzfristprognose statt. Durch den zeitlichen Vorlauf von 45 Minu-

ten wird eine möglichst präzise Prognose ermöglicht, zudem bleibt Flexibilitäten, welche nicht 

bezuschlagt worden sind, ausreichend Gelegenheit, sich zum Beispiel im kontinuierlichen Intra-

dayhandel zu vermarkten. 

 Bildung von Netzaggregationsbereichen 

Gegenüber dem Regelleistungsmarkt, für dessen Ziel der Beeinflussung der systemweiten Fre-

quenz durch eine Leistungsänderung der Ort dieser Leistungsänderung nicht relevant ist, hat der 

Ort einer Leistungsänderung zur Beeinflussung der Betriebsmittelauslastung und der Spannung 

eine große Auswirkung. Somit ist eine Abgrenzung vorzunehmen, welche Flexibilitäten sich an 

der Vermeidung bzw. Behebung einer Grenzwertverletzung beteiligen können. Die Autoren von 

[152] schlagen hierzu den Begriff Netzaggregationsbereich vor. 

Die Netzaggregationsbereiche werden auf Basis der Netzparameter und der zu lösenden Grenz-

wertverletzungen gebildet und können sich deshalb zum Beispiel durch Schalthandlungen ändern. 

Sobald das Prognosemodul eine Grenzwertverletzung identifiziert, wird der „passende“ Netzag-

gregationsbereich gebildet, damit die Anlagen, die sich an einer Vermeidung bzw. Behebung der 

Grenzwertverletzung beteiligen können, benachrichtigt werden. 
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Zwei Beispiele, welche Anlagen sich für die Lösung einer Grenzwertverletzung eignen, sind in 

Abbildung 8.2 dargestellt. Zu sehen ist ein offen betriebener Mittelspannungsring mit zwei unter-

lagerten Niederspannungsnetzen. In den folgenden Beispielen wird davon ausgegangen, dass kein 

regelbarer Ortsnetztransformator (rONT) die Nieder- und Mittelspannungsebenen entkoppelt und 

die Versorgungsaufgabe in den einzelnen Netzen vergleichsweise inhomogen ist, so dass die 

Grenzwertverletzungen nicht durch eine Stufung des Transformators im Umspannwerk behoben 

werden können. 

 

Abbildung 8.2: Bildung von Netzaggregationsbereichen bei Spannungsbandverletzungen 

Auf der linken Seite wird angenommen, dass die Spannung an den letzten drei Knoten des rechten 

Strangs des Niederspannungsnetzes das zulässige Spannungsband überschreitet (U>Umax, rot mar-

kierte Abgänge). Um diese Grenzwertverletzung zu beheben, kommen aufgrund der Spannungs-

stabilität an der Sammelschiene des Ortsnetztransformators ausschließlich Anlagen, die in diesem 

Strang angeschlossen sind, in Frage (alle grün und rot markierten Abgänge). 
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NS NS
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Netzaggregationsbereich Einspeiser / Verbraucher offene Trennstelle Transformator vorgelagertes Netz
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Die rechte Seite in Abbildung 8.2 zeigt die Situation bei einer Verletzung des zulässigen Span-

nungsbandes bereits auf der Mittelspannungsebene, hier liegt die Spannung am dritten Abgang 

des linken Halbringes unter dem unteren Grenzwert (U<Umin). Dies kann zum Beispiel durch ei-

nen zu starken Bezug durch Verbraucher in der Mittelspannung oder dem unterlagerten Nieder-

spannungsnetz (z.B. zahlreiche gleichzeitige Ladung von Elektrofahrzeugen) verursacht werden. 

Auf diese Grenzwertverletzung können sowohl alle Anlagen, die in diesem Halbring angeschlos-

sen sind, als auch die Anlagen aus dem von dieser Grenzwertverletzung ebenfalls betroffenen 

unterlagerten Niederspannungsnetz, einwirken. In Abbildung 8.2 sind das die grün und rot mar-

kierten Abgänge. Hier ist zu sehen, dass sich ein Netzaggregationsbereich über mehrere Span-

nungsebenen erstrecken kann, da die Grenzwertverletzung in der Mittelspannung auch durch eine 

Erhöhung der eingespeisten Leistung bzw. Reduzierung der bezogenen Leistung im unterlagerten 

Niederspannungsnetz behoben werden kann. 

Neben der im vorherigen Beispiel diskutierten Spannungsbandverletzung kann auch eine Über-

lastung eines Betriebsmittels ein Auslöser für die gelbe Ampelphase sein. In Abbildung 8.3 ist 

auf der linken Seite ein Kabel überlastet. Dies kann zum Beispiel durch einen zu großen Bezug 

durch die gleichzeitige Ladung von Elektrofahrzeugen verursacht worden sein. Gelöst werden 

kann dieses Überlastproblem lediglich von den hinter diesem Engpass gelegenen Anlagen. 

 

Abbildung 8.3: Bildung von Netzaggregationsbereichen bei Betriebsmittelüberlastungen 

Auf der rechten Seite von Abbildung 8.3 ist die Überlastung des Ortsnetztransformators und des 

speisenden Kabels gezeigt. Dies kann zum Beispiel durch eine zu große Einspeisung aus Erneu-

erbaren Energien verursacht werden. An der Behebung dieser Grenzwertverletzung können sich 

alle grün markierten Abgänge beteiligen.  
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Da bislang Grenzwertverletzungen wegen der größeren Leitungslängen hauptsächlich im ländli-

chen Bereich auftreten, sind in der Praxis heute üblicherweise erst Verletzungen des zulässigen 

Spannungsbandes relevant. Eine Überlastung eines Betriebsmittels ohne eine Grenzwertverlet-

zung bezüglich der Spannung im gleichen Bereich ist selten. Künftig, bei einer lokalen Konzent-

ration neuer leistungsstarker Verbraucher wie Elektrofahrzeuge, könnten auch an einzelnen Stel-

len Betriebsmittelüberlastungen auftreten, ohne dass es vorher zu Spannungsbandverletzungen 

kommt. 

 Prädiktion des lokalen Verteilnetzzustandes 

Die Prädiktion des lokalen Verteilnetzzustandes ist der Ausgangspunkt des Konzeptes Regionaler 

Flexibilitätsmärkte. Anhand einer Kombination geeigneter Last- und Einspeiseprognosen mit den 

Netzparametern wird der Zustand der einzelnen Netzaggregationsbereiche hinreichend genau ab-

geschätzt, um mit ausreichendem Vorlauf eine drohende Grenzwertverletzung zu erkennen. 

In Abbildung 8.4 ist ein typischer Spannungsverlauf in einem nicht auf Erneuerbare Energien 

ausgelegten Ausschnitt eines Mittel- und Niederspannungsnetzes dargestellt. Der Sollwert für die 

Spannung am HS/MS Transformator liegt klassischerweise bei U = 102,5 % der Nennspannung, 

der Stufensteller weist in diesem Fall eine Toleranz von ΔU = ± 1,5 % der Nennspannung auf. 

Diese Auslegung, mit den angenommenen Spannungsänderungen auf der Mittelspannungsebene 

und einer Spannungsänderung von ΔU = ± 1 % der Nennspannung über der Ortsnetzstation sorgt 

für eine Einhaltung der unteren Spannungsbandgrenze im klassischerweise auslegungsrelevanten 

Starklastfall [160]. Bei einer angenommenen Einspeisung Erneuerbarer Energien in der Nieder-

spannung steht somit wenig Reserve zur Verfügung und die Spannung steigt schnell über die 

obere Spannungsbandgrenze von U = 110 % der Nennspannung,, wie in Abbildung 8.4 durch den 

rot markierten Spannungsfall am Ende des Niederspannungsnetzes dargestellt. 

 

Abbildung 8.4: Übliche Aufteilung des Spannungsbandes in Mittel- und Niederspannungsnetzen 

(nach [160]), *: [161], **: [162] 
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Die Aufgabe der Netzzustandsprognose ist es, zuverlässig vorherzusagen, ob eine Grenzwertver-

letzung zu erwarten ist. Aus der zu erreichenden Prognosegüte bestimmt sich der Startpunkt, ab 

welchem ein Regelungseingriff, zum Beispiel durch Aktivierung von Flexibilitäten, erforderlich 

ist. In Abbildung 8.5 sind exemplarisch die Einschränkungen dargestellt, die eine Prognose für 

die Regelung erzeugt. Es wird angenommen, dass die Prognose, welche neben Wetterinformati-

onen auf Messwerte des Verteilnetzautomatisierungssystems zurückgreift, auf Mittelspannungs-

ebene mit einer Genauigkeit von U = 0,5 % der Nennspannung und auf Niederspannungsebene 

mit U = 1 % der Nennspannung ausgeführt werden kann. Dadurch wird das zur Verfügung ste-

hende Spannungsband auf Mittelspannungsebene auf U = 90,5 % bis U = 109,5 % und auf Nie-

derspannungsebene auf U = 91 % bis U = 109 % eingeschränkt. 

In Abbildung 8.5 ist dargestellt, welchen Einfluss die Prognosegüte auf den nutzbaren Regelungs-

bereich ausübt. Durch die systemimmanente Prognoseunsicherheit muss in diesem Beispiel bei 

Auftreten des unteren Spannungsfalls bereits ein Regelungseingriff vorgenommen werden, ob-

wohl der zulässige Grenzwert von U = 90 % der Nennspannung nicht unterschritten wird. 

 

Abbildung 8.5: Auswirkung der Prognosegüte auf den nutzbaren Regelungsbereich 

Es gibt zahlreiche Verfahren zur Prädiktion des Netzzustandes im Übertragungsnetz oder zum 

Verhalten von größeren Verbrauchergruppen. Für den Regionalen Flexibilitätsmarkt gelten aller-

dings besondere Anforderungen: es wird eine zeitlich hoch aufgelöste Prognose für jeden der 

räumlich sehr beschränkten Netzaggregationsbereiche benötigt. 
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Die Wirkung einer Leistungsänderung an einem Knoten kann durch die Inverse der Admittanz-

matrix Y, welche aus den Leitungsparametern und der Knoten-Klemmen-Inzidenzmatrix des Net-

zes gebildet wird, abgeschätzt werden [146]. Aufgrund des Widerstandsbelags der Kabel und 

Leitungen, der im Vergleich zum Übertragungsnetz zwar hoch, absolut aber trotzdem sehr gering 

ist, wirkt sich eine Leistungsänderung an einem Knoten nur gering auf die Spannung an diesem 

Knoten aus. Aus diesem Grund ist es vorteilhaft die Leistung der Einspeiser und Verbraucher zu 

prognostizieren, und diese anhand einer Lastflussberechnung auf die gesuchten Spannungen und 

Ströme zu transformieren. Ein Fehler in der Leistungsprognose wirkt sich somit nur stark ge-

dämpft auf die zu prognostizierenden Spannungs- und Stromwerte aus. 

Dem Verteilnetzautomatisierungssystem stehen sowohl die Netzparameter als auch Informatio-

nen über die angeschlossenen dezentralen Erzeugungsanlagen zur Verfügung. Über extern bezo-

gene Wetterinformationen, insbesondere Windprognosen und Vorhersagen zum Bewölkungs-

grad, lassen sich über entsprechende Anlagenmodelle und die vorhandenen Informationen zur 

Ausrichtung der Anlagen geeignete Einspeiseprognosen errechnen. 

 Auswahl der geeignetsten Angebote 

Das Angebot beinhaltet die maximal zu ändernde Leistung in kW, wobei eine Erhöhung der Leis-

tung als positiver Wert und eine Reduzierung als negativer Wert gezählt wird. Ist ein Abruf der 

Leistung in Teilmengen möglich können diese Leistungsstufen zusätzlich als Vektor von Leis-

tungswerten angegeben werden. Die Kosten werden in einmaligen Aktivierungskosten pro Aufruf 

und Leistungspreise in €/kW angegeben. 

Mit einem Vorlauf von 45 Minuten vor Beginn der Lieferviertelstunde wird, wenn eine Grenz-

wertverletzung prognostiziert worden ist, eine Auktion durchgeführt. In dieser wird die günstigste 

Flexibilität bzw. die Kombination der günstigsten Flexibilitäten, ausgewählt. Die ausgewählten 

Anlagen werden nach dem Pay-as-bid Verfahren mit ihren individuellen Kosten vergütet. 

Durch den Vorlauf von 45 Minuten wird auf der einen Seite eine ausreichend präzise Prognose 

des Netzzustandes ermöglicht, so dass keine großen Unsicherheitsaufschläge erforderlich sind. 

Andererseits können Flexibilitäten, die keinen Zuschlag erhalten haben, so noch am kontinuierli-

chen Intradayhandel teilnehmen und ihre Leistung dort anbieten. 

Zur Auswahl der günstigsten Anlage bzw. der günstigsten Kombination von Anlagen gibt es un-

terschiedliche Ansätze. In [XI] wird beispielsweise die Nutzung eines Optimal Power Flow (OPF) 

Algorithmus diskutiert. 
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 Aggregation der Netzzustandsinformation zu einem Ampelsignal 

Um dem verantwortlichen Bedienpersonal in der Netzleitstelle jederzeit einen Überblick über den 

Netzzustand zu ermöglichen, ist es notwendig, die umfangreichen Prognosewerte, welche für je-

den einzelnen Netzaggregationsbereich für jede Viertelstunde in jedem Prognoseschritt vorliegen, 

zu aggregieren. 

Der Netzzustand wird mit sechs Stunden Vorlauf zu einer Lieferviertelstunde jeweils in Viertel-

stundenauflösung prognostiziert. Die sechs Stunden sind dabei ein Kompromiss zwischen dem 

Wunsch, einen möglichst großen Vorlauf für Anlagenbetreiber zu ermöglichen, und der Anfor-

derung, eine möglichst präzise Netzzustandsprognose zu erstellen. Dadurch ergeben sich, wie in 

Abbildung 8.6 exemplarisch dargestellt, zu einem Zeitpunkt mehrere Prognosen für einen Netz-

aggregationsbereich. 

 

Abbildung 8.6: Aggregation der Netzzustandsinformationen zu einer Ampelfarbe pro Netzaggregations-

bereich (NAB) 
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Diese werden nun jeweils für den aktuellen Zeitpunkt zu einem Ampelsignal pro Netzaggregati-

onsbereich zusammengefasst. Die Ampel des Netzaggregationsbereiches zeigt dabei grün an, so-

lange alle Prognosen für die kommenden sechs Stunden zu diesem Zeitpunkt ausschließlich kein 

Problem vorhersagen (grüne Ampeln in der gesamten Spalte). Sobald in mindestens einer Prog-

nose eine Grenzwertverletzung angekündigt wird, aber noch keine Auktion ohne Ergebnis abge-

schlossen worden ist, zeigt die Ampel die gelbe Phase an. Wenn in eine Auktion ohne Ergebnis 

abgeschlossen wurde oder innerhalb der Viertelstunde direkt regelnd eingegriffen werden muss, 

wird die Ampel auf rot gesetzt. 

Durch diese Aggregationssystematik werden die verschiedenen Prognosen dergestalt zusammen-

gefasst, dass eine übersichtliche Ampelphase den prognostizierten Netzzustand für den Netzag-

gregationsbereich in den kommenden Stunden darstellt. Der so ermittelte Netzzustand kann nun 

beispielsweise in der Netzleitstelle übersichtlich mit einer Ampel pro Netzaggregationsbereich 

visualisiert werden. 

Eine weitere Aggregation dieser Ampeln für größere Netzabschnitte (komplettes Niederspan-

nungs- oder Mittelspannungsnetz) ist analog möglich, um der Netzführung einen schnellen Über-

blick über die Netzsituation zu geben. 

 

Anhand der in Abschnitt 8.1.3.3 gezeigten Beispielnetze werden Erlösmöglichkeiten für Anbieter 

von Flexibilität am Regionalen Flexibilitätsmarkt grob abgeschätzt. Das Konzept Regionaler Fle-

xibilitätsmärkte eignet sich insbesondere für Netze, in denen die künftige Versorgungsaufgabe 

sehr unsicher ist und bei denen Überlastsituationen nur sehr selten auftreten. Ist ein Netzabschnitt 

regelmäßig überlastet, erscheint eine konventionelle Ertüchtigung in den meisten Fällen geeigne-

ter. 

Die konkrete Eignung eines Netzes und die zu erzielenden Erlöse sind sehr individuell und ins-

besondere von der Netztopologie, der zugrundeliegenden Versorgungsaufgabe sowie von der An-

zahl der Teilnehmer abhängig. Die folgende Untersuchung dient lediglich zur Abschätzung einer 

Größenordnung. Die Kostenannahmen wurden dazu [160] entnommen. 

Als Szenario 1 wird die in Abbildung 8.2 links dargestellte Überlastungssituation gezeigt. Dabei 

steigt die Spannung am Ende eines Niederspannungsstranges über das zulässige Spannungsband 

hinaus. Eine konventionelle Behebung dieses Problems würde einen Austausch von l = 220 m 

Niederspannungskabel erfordern, was zu Kosten in Höhe von knapp k = 20.000 € führen würden. 
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In Szenario 2 wird von einer Unterschreitung des zulässigen Spannungsbandes durch einen zu 

großen Verbrauch – zum Beispiel durch das Laden von Elektrofahrzeugen - bereits auf Mit-

telspannungsebene ausgegangen (vgl. Abbildung 8.2 rechts). Konventionell müssten zur Behe-

bung dieser Zustandsverletzung l = 2.400 m Mittelspannungskabel ausgetauscht werden, was zu 

Kosten von k = 222.340 € führen würden. 

Für Szenario 3 wird die in Abbildung 8.3 links gezeigte Überlastung eines Niederspannungska-

bels angenommen. Durch den Austausch von l = 310 m Niederspannungskabel könnte dieses 

Problem konventionell gelöst werden, was Kosten in Höhe von k = 26.680 € verursachen würde. 

Die Überlastung in Szenario 4 betrifft, wie in Abbildung 8.3 rechts dargestellt, den Ortsnetztrans-

formator sowie ein Mittelspannungskabel (l = 500 m) und ein Niederspannungskabel (l = 400 m). 

Da der größere Transformator nicht in die bestehende Kompaktstation eingesetzt werden kann, 

entstehen zusätzlich Kosten für eine neue Ortsnetzstation, in Summe ist eine Investition in Höhe 

von k = 120.492 € erforderlich. 

Die Investitionskosten werden über die Annuitätenmethode auf die Jahre des Betrachtungszeit-

raumes (n = 40 Jahre) verteilt, dabei wird der Kalkulationszinssatz zu i = 5 % angenommen. In 

Formel (8.1) ist die verwendete Annuitätenmethode definiert. 

𝐴 =  𝑐𝑖  
(1 + 𝑖)𝑛  ∙ 𝑖

(1 + 𝑖)𝑛 − 1
 (8.1) 

Anstelle einer konventionellen Netzertüchtigung kann der Verteilnetzbetreiber das Konzept Re-

gionaler Flexibilitätsmärkte einsetzen. Als Erlösmöglichkeit für die Anbieter von Flexibilität ste-

hen somit maximal die Kosten des konventionellen Netzausbaus zur Verfügung. In Tabelle 8.1 

sind diese mitsamt den anhand von Formel (8.1) auf die Jahre des Betrachtungszeitraums verteil-

ten Kosten dargestellt. Es ist zu erkennen, dass es Szenarien gibt, bei denen die zu erzielenden 

Erlöse attraktiv für Anbieter von Flexibilität sein dürften, in diesem Fall Szenario 2 und Szenario 

4. Da sich das Konzept Regionaler Flexibilitätsmärkte für die Netze eignet, bei denen nur an 

wenigen Stunden des Jahres eine Überlastung auftritt, können diese Summen durchaus ein inte-

ressanter Anreiz sein, den Verbrauch für wenige Stunden des Jahres zu variieren. 
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Tabelle 8.1: Erlösabschätzung für Regionale Flexibilitätsmärkte 

Szenario Konventionelle Ausbaukos-

ten (𝒄𝒊) 

mögliche durchschnittliche 

jährliche Erlöse (A) 

Szenario 1 19.120 € 1.114 € 

Szenario 2 222.340 € 12.958 € 

Szenario 3 26.680 € 1.555 € 

Szenario 4 120.492 € 7.022 € 

In dieser einfachen Betrachtung sind die Kosten für den Betrieb des Regionalen Flexibilitätsmark-

tes nicht enthalten, diese hängen insbesondere davon ab, wer als Betreiber auftritt und in welcher 

Form die Ansteuerung der Flexibilitäten realisiert wird. 

 

Durch deutlich volatilere Einspeisesituationen und dynamischere Lastsituationen durch dynami-

sche Stromtarife, eine zunehmende Flexibilisierung und Automatisierung von Verbrauchern so-

wie neue, leistungsstarke Verbraucher entstehen künftig im Verteilnetz neue Versorgungsaufga-

ben. Diese können sich viel kurzfristiger ändern und erfordern daher eine Überwachung und Re-

gelung von kritischen Netzabschnitten, um einen ineffizienten Ausbau des Netzes für seltene Ext-

rempunkte zu vermeiden. Das diskutierte Konzept Regionaler Flexibilitätsmärkte bietet die Mög-

lichkeit, Handelsaktivitäten mit dem Verteilnetzzustand zu koppeln und prognostizierten Grenz-

wertverletzungen rechtzeitig durch Marktaktivitäten entgegenzuwirken. 

In vorangegangenen Untersuchungen wurde festgestellt, dass die Planung mit innovativen Be-

triebsmitteln in vielen Fällen Kostenvorteile gegenüber konventionellem Netzausbau ermöglicht 

[160]. Darauf aufbauend können nun durch eine dynamische Engpassbewirtschaftung mit Regi-

onalen Flexibilitätsmärkten weitere Einsparungen gegenüber klassischem Einspeisemanagement 

realisiert werden [23]. 

Der Nachteil des Konzeptes Regionaler Flexibilitätsmärkte liegt insbesondere in der einge-

schränkten Liquidität des Marktplatzes aufgrund des beschränkten Wirkungsbereiches der einzel-

nen Flexibilitäten. Insbesondere während der Etablierungsphase könnten dadurch Situationen ent-

stehen, in denen nur wenige Flexibilitäten in einem Netzaggregationsbereich zur Verfügung ste-

hen, wodurch Monopolpreise für den Flexibilitätsabruf zustande kommen könnten.  

Es werden alternative Modelle diskutiert, die es zum Beispiel den Verbrauchern ermöglichen, 

zwischen einer unbedingten Netznutzung und einer bedingten Netznutzung zu wählen, woraus 

unterschiedliche Netznutzungsentgelte resultieren [100]. Dies würde es dem Netzbetreiber er-

möglichen, steuernd auf flexible Verbraucher zuzugreifen, ohne den Aufwand einer Marktplatt-

form zu benötigen. 
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Alternative Konzepte, die dem Netzbetreiber mehr Sicherheit bezüglich der Verfügbarkeit der 

Anlagen geben würden, wirken auf Verbraucher eher abschreckend, da diese sich langfristig auf 

eine Beteiligung an der Regelung verpflichten und stets bereithalten müssten. Das Konzept Regi-

onaler Flexibilitätsmärkte zeigt gegenüber allen möglichen Varianten den Vorteil, dass die Be-

treiber flexibler Erzeugungs- und Verbrauchsanlagen weiterhin die Steuerung ihrer Anlagen vor-

nehmen, und sich lediglich freiwillig an der Stabilisierung des Netzzustandes beteiligen, wenn es 

für sie wirtschaftlich sinnvoll ist. 

8.2 Regelleistung 

Die häufigste Vermarktungsoption für Flexibilität ist derzeit der Regelleistungsmarkt. An diesem 

beschaffen die Übertragungsnetzbetreiber die Flexibilität, die benötigt wird, um kurzfristige Last- 

und Erzeugungsschwankungen bzw. Kraftwerksausfälle zu kompensieren und somit die Frequenz 

des Gesamtsystems stabil zu halten. 

Am Regelleistungsmarkt existieren drei Produkte, die Primär-, Sekundär- und Tertiärregelleis-

tung, welche sich unter anderem hinsichtlich der Aktivierungsgeschwindigkeit und den Aus-

schreibungs- und Abrufzeiträumen differenzieren. Hier wird die Primärregelleistung, welche der-

zeit noch größtenteils von konventionellen Kraftwerken erbracht wird, dargestellt, da sich in die-

sem Produkt die größten Erlöse erwirtschaften lassen. In die Sekundär- und Tertiärregelleistung 

(auch Minutenreserve) sind in den vergangenen Jahren in großem Maßstab neue Akteure einge-

stiegen, so dass sich hier stark fallende Preise beobachten lassen.  

Die für die Primärregelleistung (PRL) angebotene Leistung muss sowohl erhöht als auch reduziert 

werden können. Da davon ausgegangen wird, dass die auszugleichenden Schwankungen im Mit-

tel symmetrisch sind, sich die gelieferte und bezogene Energie also bilanziell ausgleicht, wird für 

PRL ausschließlich ein Leistungspreis gezahlt. Die Auktion findet dabei nach dem Pay-as-bid 

Verfahren37 statt. 

In Abbildung 8.7 ist der Verlauf des mittleren Leistungspreises für PRL seit 2012 dargestellt. Es 

ist zu erkennen, dass der Kostenanstieg für PRL gestoppt wurde und die Kosten seit 2015 deutlich 

sinken. Mit der Präqualifizierung weiterer Anlagen, insbesondere zunehmend Großbatterie-sys-

temen [33], ist mit weiter sinkenden Preisen zu rechnen. 

                                                      
37 Beim Pay-as-bid Verfahren erhalten alle Anbieter, die einen Zuschlag erhalten haben, ihre individuell 

angebotenen Kosten. Es gibt also im Gegensatz zur Einheitspreisauktion der Day-Ahead Auktion keinen 

allgemeingültigen Preis. 
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Im Jahr 2016 lag der Mittelwert des mittleren Leistungspreises bei etwa k = 2.500 €/MW. Für die 

Vorhaltung von einem Megawatt sehr schnell aktivierbarer Flexibilität für den Zeitraum einer 

Woche konnte man diese Summe erwirtschaften. Durch das Pay-as-bid Verfahren liegt der 

Grenzleistungspreis noch etwas darüber, durch eine geschickte Gebotsstrategie lassen sich diese 

Erlöse noch leicht steigern. 

Die technischen Anforderungen, die im Präqualifikationsverfahren überprüft werden, insbeson-

dere an die Kommunikationsanbindung und bei der PRL an die Frequenzmessung, stehen der 

Vermarktung von insbesondere kleinen industriellen Verbrauchern noch deutlich im Wege. Die 

Präqualifikationsanforderungen sind in den vergangenen Jahren bereits deutlich gesenkt worden, 

hier ist zukünftig mit einer weiteren Senkung der Anforderungen zu rechnen. 

 

Abbildung 8.7: Entwicklung des mittleren Leistungspreises für Primärregelleistung in den Jahren 2012 

bis Oktober 2017 

Neben den drei bestehenden Produkten des Regelleistungsmarktes wird über die Einführung eines 

weiteren Produktes für eine bislang kostenlos erbrachte Reserveart diskutiert – die Momentanre-

serve. Diese wird automatisch durch die Trägheit der rotierenden Massen der Generatoren er-

bracht und gleicht Schwankungen innerhalb des Totbandes der PRL von f = 50 Hz ± 10 mHz aus. 

Mit der zunehmenden Stilllegung konventioneller Kraftwerke und der dadurch sinkenden Träg-

heit des Stromnetzes muss diese künftig aus anderen Quellen erbracht werden. Neben der Nut-

zung der Zwischenkreiskondensatoren von Umrichtern [163] werden auch schnell reagierende 

leistungsstarke Verbraucher als Möglichkeit angesehen. Perspektivisch könnte sich somit eine 

weitere Vermarktungsmöglichkeit für sehr leistungsstarke, hoch flexible Verbraucher ergeben. 
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8.3 Bilanzkreismanagement 

Um die Kosten für den Einsatz von Regelleistung auf die diesen Einsatz verursachenden Bilanz-

kreisverantwortlichen zu verteilen, wird der regelzonenübergreifende einheitliche Bilanzaus-

gleichsenergiepreis (reBAP) ermittelt. Dieser bildet sich im ersten Schritt aus den Kosten für die 

eingesetzte Regelenergie (die Vorhaltung der Regelleistung wird über die Netznutzungsentgelte 

solidarisiert) und dem Saldo des Netzregelverbundes (NRV) aller vier deutschen Regelzonen. In 

weiteren Schritten werden extreme Preise bei einem kleinen NRV-Saldo limitiert, Aufschläge bei 

Abruf von mehr als 80 % der kontrahierten Regelleistung addiert und eine Börsenpreiskopplung 

vorgenommen. Die exakte Berechnungsvorschrift ist [164] zu entnehmen.  

Da der reBAP auf dem Saldo aller Bilanzkreisabweichungen beruht, lässt er sich nicht prognos-

tizieren. Wirkt ein Bilanzkreis durch eine Abweichung in die andere Richtung als die Mehrheit 

der anderen Bilanzkreise dem Regelleistungsabruf entgegen, erhält der Bilanzkreisverantwortli-

che den reBAP vom Übertragungsnetzbetreiber ausgezahlt. Liegt die Abweichung des Bilanz-

kreises in der gleichen Richtung wie die Mehrheit der anderen Bilanzkreise, muss der Bilanz-

kreisverantwortliche den reBAP an den Übertragungsnetzbetreiber bezahlen. Durch die Nicht-

prognostizierbarkeit des reBAP und den vergleichsweise hohen Kosten werden Bilanzkreisver-

antwortliche angereizt, ihren Bilanzkreis zu jedem Zeitpunkt möglichst auszugleichen. 

In Abbildung 8.8 ist die Entwicklung des reBAP dargestellt als Boxplot für jeweils alle Stunden 

des Jahres 2012 bis 2016. Der Median variiert dabei zwischen k = 22,46 €/MWh und 

k = 44,53 €/MWh. Da der Großteil der Preise zwischen k = 0 €/MWh und k = 100 €/MWh liegt, 

ist Abbildung 6.1 auf den Ausschnitt von k = -50 €/MWh und k = 110 €/MWh begrenzt – die 

Maxima liegen bei k = -6.002,06 €/MWh und k = 6.343,59 €/MWh. 

 

Abbildung 8.8: Verteilung des reBAP in den Jahren 2012 bis 2016 (Ausschnitt von -50€/MWh bis 

110 €/MWh) 
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Sobald Abweichungen von der Last- oder Einspeiseprognose eines Bilanzkreises erkannt werden, 

kann der Bilanzkreisverantwortliche versuchen, diese Energiemengen im kontinuierlichen Intra-

dayhandel auszugleichen. Zusätzlich wäre – bei einer exakten Beobachtung des eigenen Bilanz-

kreises innerhalb einer Lieferviertelstunde – noch die Aktivierung von Flexibilitäten möglich, um 

einer Abweichung vom angemeldeten Fahrplan entgegenzuwirken. Somit ließen sich durch eine 

Lastverschiebung Ausgleichsenergiekosten vermeiden, was künftig ein weiterer Einsatzzweck für 

flexible Industrieprozesse werden könnte. Aktuell liegen zu den wenigsten Bilanzkreisen die not-

wendigen Messwerte in der erforderlichen Auflösung vor. 

8.4 Innerbetriebliches Spitzenlastmanagement 

Wie bereits in Abschnitt 7.2.8 dargelegt, stellen die Netznutzungsentgelte einen durchaus rele-

vanten Faktor der Energiekosten von Industrieunternehmen dar. Für die meisten Kunden bildet 

dabei die Leistungskomponente den dominierenden Anteil, wie in Abbildung 8.9 deutlich wird. 

Diese bewertet die höchste innerhalb eines Jahres bezogene Leistungsspitze mit einem Leistungs-

preis, welcher sich nach der Zahl der Benutzungsstunden BS und der Spannungsebene, an die der 

Verbraucher angeschlossen ist, bestimmt. Die Benutzungsstunden bilden sich nach Formel (8.2) 

aus dem Verhältnis von Jahresarbeit JA zur jährlichen Spitzenleistung Pmax. 

𝐵𝑆 =   
𝐽𝐴

𝑃𝑚𝑎𝑥
 

(8.2) 

Industrielle Verbraucher erfahren somit einen starken Anreiz, durch Lastverlagerung für eine 

möglichst kontinuierliche Abnahme zu sorgen. Kann die Leistungsspitze bei Entnahme aus der 

Mittelspannungsebene bei – für Industriebetriebe typische – Benutzungsstunden von mehr als 

2.500 h um P = 100 kW reduziert werden, sinken die Netznutzungsentgelte um rund k = 7.800 € 

(variiert je nach Netzgebiet, Beispiel der WSW Netz GmbH [130]). 
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Abbildung 8.9: Leistungspreis je Spannungsebene und Benutzungsstunden (variiert nach Netzgebiet, Bei-

spiel der WSW Netz GmbH [130]) 

Da die Flexibilität nicht kontinuierlich benötigt wird, sondern lediglich zu den Zeitpunkten der 

prognostizierten Spitzenleistung eingesetzt werden muss, ließe sich ein Einsatz zum innerbetrieb-

lichen Spitzenlastmanagement sehr gut mit anderen Vermarktungsoptionen kombinieren. 
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9 Zusammenfassung und Ausblick 

Um die Auswirkungen des menschenverursachten Klimawandels zu begrenzen und die Abhän-

gigkeit von nur in endlichen Mengen vorhandenen fossilen Energieträgern zu reduzieren, hat sich 

die internationale Staatengemeinschaft ambitionierte Ziele gesetzt, welche die Bundesregierung 

in konkrete Handlungsschritte umgesetzt hat. Der Umbau der Energieversorgung zu einem voll-

ständig aus Erneuerbaren Energien bestehenden System hat im Bereich der elektrischen Energie-

versorgung bereits große Fortschritte gemacht. Der Wärme- und Mobilitätssektor wird zur De-

karbonisierung zu weiten Teilen elektrifiziert werden müssen, was weitere erhebliche Anforde-

rungen an den Stromsektor nach sich zieht. 

Die Integration dargebotsabhängig einspeisender Erneuerbarer Energien in das Stromsystem, 

welches auf einen ständigen Ausgleich von Angebot und Nachfrage angewiesen ist, kann auf 

mehreren Wegen geschehen. Einerseits können unterschiedliche Speichertypen zum Einsatz kom-

men, sowohl klassische Pumpspeicherkraftwerke und elektrochemische Batterien als auch inno-

vative Speicherverfahren wie Power-to-Gas. Andererseits kann die Verbrauchsseite einen Beitrag 

leisten, in dem ein Teil des elektrischen Verbrauches an die Schwankungen der Einspeisung an-

gepasst werden und der Stromverbrauch dann erhöht wird, wenn Strom aus Erneuerbaren Ener-

gien im Überfluss zur Verfügung steht. 

Diese Arbeit beschreibt daher die besonderen Anforderungen, die industrielle Verbraucher an 

einen dynamischen Stromtarif stellen und zeigt Möglichkeiten, wie sich der Einsatz von flexiblen 

Verbrauchern anreizen und koordinieren lässt. Es wird ein universelles Lastmodell für flexible 

Verbraucher vorgestellt, anhand welchem technische Restriktionen wie Mindest- und Maximal-

leistungen, die bezogene Energie und Speicherparameter genauso wie betriebliche Einschränkun-

gen wie Mindest- und Höchstlaufzeiten, Unterbrechungszeiten und Einsatzreihenfolgen beschrie-

ben werden können. Die so modellierten flexiblen Prozesse bilden die Grundlage einer gemischt-

ganzzahligen linearen Optimierungsaufgabe, welche eine Reduzierung der Strombezugskosten 

durch eine Lastverschiebung basierend auf der Day-Ahead Auktion und dem kontinuierlichen 

Intradayhandel erreicht. 

Mit den Erfahrungen aus dem Forschungsprojekt Happy Power Hour wurden mögliche Einspa-

rungen anhand zahlreicher Prozesse aus der mittelständischen Industrie demonstriert und die Sen-

sitivität von Einschränkungen untersucht. Es wurde dabei insbesondere gezeigt, dass Lastver-

schiebungen auch innerhalb weniger Stunden nennenswerte Einsparungen generieren können, 

ohne dass dazu alle Prozesse in die Nachtstunden oder auf das Wochenende verschoben werden 

müssen. Beispiele für geeignete Prozesse wurden in nahezu allen untersuchten Industrieunterneh-

men gefunden, besonders geeignet zeigten sich Temperaturprozesse, aber auch Produktspeicher 

weisen ein großes Potential auf. 
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Besonders erfolgsversprechend ist der im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Intraday Redispatch, 

die Kombination aus Day-Ahead Auktion und kontinuierlichem Intradayhandel. Der Intraday Re-

dispatch ermöglicht es, die Liquidität und Prognostizierbarkeit der Day-Ahead Auktion zu nutzen, 

und anschließend durch Lastverschiebungen zusätzliche Handelserlöse im kontinuierlichen Int-

radayhandel zu realisieren, welcher deutlich größere Preisspreizungen insbesondere innerhalb 

kurzer Zeiträume aufweist. 

Auch die besondere Hemmniswirkung der staatlichen Abgaben und Umlagen, insbesondere der 

EEG-Umlage und den Netznutzungsentgelten wird an Beispielen demonstriert. Für beide Preis-

bestandteile werden alternative Regelungsvorschläge dargestellt, welche eine Flexibilitätsnut-

zung anregen und bestehende Hemmnisse abbauen. 

Die Lastverschiebungen werden unbeachtet des tatsächlichen lokalen Netzzustandes durchge-

führt, es wird die als „Kupferplatte“ bezeichnete Engpassfreiheit des gesamten Stromnetzes vo-

rausgesetzt. Da diese Annahme bei einer starken Durchdringung des Netzes mit flexiblen Ver-

brauchern, die sich auf das gleiche Signal optimieren – insbesondere bei einer lokalen Konzent-

ration – nicht mehr zulässig sein wird, ist dann entweder ein kostenintensiver konventioneller 

Netzausbau erforderlich oder eine Koordination von Markt und Netz durch ein Smart Grid Sys-

tem. 

Eine solche Erweiterung eines bestehenden Smart Grid Systems um Regionale Flexibilitäts-

märkte, welche bei einer prognostizierten Grenzwertverletzung auf Verteilnetzebene über eine 

transparente, diskriminierungsfreie Ausschreibung die benötigte Flexibilität auktionieren, wird 

diskutiert. Dabei werden die noch fehlenden Entwicklungen im Bereich der Netzzustandsprog-

nose und der Ausgestaltung Regionaler Flexibilitätsmärkte aufgezeigt und Vorschläge für die 

Umsetzung unterbreitet. 

Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Implementierungskosten für einen dynamischen Stromtarif auf-

grund der erforderlichen individuellen Potentialermittlung pro Prozess und der zusätzlich not-

wendigen Regelungs- und Kommunikationshardware vergleichsweise hoch. Nach Etablierung 

geeigneter Standards zur Kommunikation und der Definition einheitlicher Schnittstellen zur 

Übertragung der Preissignale könnten neue Anlagen – sowohl im industriellen Bereich, aber künf-

tig zunehmend auch in den Sektoren Gewerbe, Handel, Dienstleistungen sowie im Privatkunden-

bereich – die notwendigen Funktionen bereits implementieren. Neue Anlagen könnten als „Happy 

Power Hour-ready“ angeboten werden, so dass sich automatische Lastverschiebungen künftig 

auch in kleineren Leistungsklassen rentabel umsetzen lassen. Dies würde enorme zusätzliche Po-

tentiale zur Lastverschiebung erschließen und damit einen wichtigen Beitrag zum erforderlichen 

Ausgleich von Stromerzeugung und –verbrauch zu jedem Zeitpunkt leisten. 
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Da sich eine einmal erschlossene Flexibilität für unterschiedliche Zwecke einsetzten lässt, bei-

spielsweise neben der Spotmarktoptimierung auch für den Regelleistungsmarkt oder innerbetrieb-

liches Spitzenlastmanagement, wurden alternative Vermarktungsoptionen für Flexibilität be-

leuchtet und mögliche Kombinationen dargestellt. Insbesondere für Einsatzzwecke wie Regionale 

Flexibilitätsmärkte, die darauf zielen, die Flexibilität nur in seltenen Fällen einer prognostizierten 

Grenzwertverletzung zu nutzen, bietet sich eine Kombination mit anderen Einsatzzwecken an. 

Die hier vorgestellte Optimierung vieler einzelner Industrieunternehmen bezüglich ihrer Strom-

bezugskosten unterstützt durch die Verwendung des Spotmarktpreises als gemeinsame Führungs-

größe gleichzeitig die Wahrung des für die Systemstabilität erforderlichen Gleichgewichts zwi-

schen Einspeisung und Verbrauch. Eine Verschiebung von Last in Zeiten eines hohen Stromdar-

gebots aus Erneuerbaren Energien geschieht aufgrund der starken Wirkung der Erneuerbaren 

Energien auf den Spotmarktpreis somit automatisch. 
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10 Summary 

The governments of the majority of all nations have defined ambitious aims to limit the impact 

of the man-made climate change and to reduce the dependence of fossil energy sources. The con-

version of the energy supply to a new system based on renewable energies has made huge ad-

vances especially in the field of electrical energy supply. For decarbonizing other sectors, espe-

cially heating and transportation sectors, they have to be electrified in large dimensions – which 

will raise additional challenges for the electrical energy supply. 

The electrical energy system relies on a balance of supply and demand each time. Different ap-

proaches are suitable for the integration of intermittent supply-depended renewable energy 

sources into the electrical energy system. Conventional storages like pumped-hydro power plants 

or electrochemical batteries can be used as well as innovative storages like power-2-gas. Addi-

tional to this, the demand side can be used to match generation and consumption via shifting load 

from times with low generation of renewable energies to times with high generation of renewable 

energies. 

The focus of this work is to examine special requirements of industrial customers to a dynamic 

electricity tariff and to develop a system, which encourages them to shift a part of their electrical 

consumption to hours where the prices are low at the wholesale markets. Due to this load shift, 

the costs for electrical energy can be reduced for the customer on the one side and on the other 

side; it supports the balance of generation and consumption. 

A universal load model is presented, which allows taking in account a large variety of restrictions 

of flexible processes, like minimal and maximal electrical power, storage capabilities and suitable 

operation times. The flexible processes, which have been modelled this way, are the basis for a 

mixed-integer linear program, which calculates an optimal schedule for all flexible processes 

based on the day-ahead auction and the continuous intraday market. 

Based on the experiences of the research project Happy Power Hour potential savings were 

demonstrated based on numerous sample processes from small and medium-sized companies and 

the effects of individual restrictions were examined. The special effect of state levies and charges, 

in particular the EEG levy and grid utilisation fees, was also demonstrated by means of examples. 

Alternative regulatory proposals were presented for both price components, which would stimu-

late the use of flexibility and reduce existing barriers. 
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The load shift discussed in this work is carried out irrespective of the actual local grid state, as-

suming that the entire electricity grid is free of bottlenecks, known as the "copper plate assump-

tion". Since this assumption will no longer be admissible with a strong penetration of flexible 

consumers, which will be optimized for the same signal - especially with a local concentration - 

this requires either a cost-intensive conventional network expansion or a coordination of market 

and network by a Smart Grid system. Such an extension of an existing Smart Grid system to 

include regional flexibility markets, which, in the event of a predicted limit value violation at the 

distribution grid level, will auction off the required flexibility by means of a transparent, non-

discriminatory tender, was discussed. Doing so, the still missing developments in the area of grid 

state forecasting and the structuring of regional flexibility markets were pointed out and proposals 

for the implementation were submitted. 

At present, the implementation costs of a dynamic electricity tariff are comparatively high due to 

the required individual potential determination per process and the additional control and com-

munication hardware required. After the establishment of suitable communication standards and 

the definition of uniform interfaces for transmitting price signals, new systems - both in the in-

dustrial sector and increasingly in the future also in the commercial, trade, services and private 

customer sectors - could already implement the necessary functions. New processes could be of-

fered as "Happy Power Hour-ready", so that in the future automatic load shifts can be cost-effec-

tively implemented even in smaller processes. This would open enormous additional potentials 

for load shift and thus make an important contribution to the necessary balancing of power gen-

eration and consumption at all times. 

Since a once integrated flexibility can be used for different purposes, e. g. in addition to spot 

market optimization also for the balancing power market or internal peak load management, al-

ternative marketing options for flexibility were highlighted and possible combinations were pre-

sented. A combination with other applications in the rest of the time is particularly suitable for 

applications such as regional flexibility markets, which aim to use flexibility only in rare cases of 

predicted limit value violations. 
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11.2 Formelzeichen  

 

Allgemeingültige Festlegungen 

ℝ  Menge der reellen Zahlen 

∀  für alle 

∈   Element aus 

a  Skalar 

a  Vektor 

A  Matrix 

 

Griechische Formelzeichen 

α  Jahr 

β  füllstandsabhängiger Speicherverlust 

δ  künstlicher Fehlerterm der Prognose 

η  Wirkungsgrad Ein- und Ausspeichern des Speichers 

ϑ  Vorzeichen der Strompreise 

𝜅  Barwertfaktor 

µ  Erwartungswert 

𝜻  diskrete Leistungsstufen einer Phase eines Prozesses 

Ϭ  Standardabweichung 

ψk  zulässige Spitzenleistung über alle Prozesse je Zeitschritt 

𝜔𝑘   dynamische EEG-Umlage im Zeitschritt k 

𝜏   Faktor der dynamischen EEG-Umlage 
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Lateinische Formelzeichen 

A  Annuität 

B  zulässige Betriebszeit eines Prozesses 

BS  Benutzungsstunden 

c_id  Preise im kontinuierlichen Intradayhandel 

ca  jährliche Erlöse 

𝑐𝑖  Investitionskosten 

ce  Energiepreiskomponente der Netznutzungsentgelte 

ck  Day-Ahead Strompreis bzw. Day-Ahead Prognose 

cp  Leistungspreiskomponente der Netznutzungsentgelte 

ctrade  Handelsgebühren im kontinuierlichen Intradayhandel 

�̅�  maximale Pausenzeiten vor einer Phase eines Prozesses 

𝑫  minimale Pausenzeiten vor einer Phase eines Prozesses 

E  benötigte Energie pro Prozess und Phase 

Etrade  mögliches Handelsvolumen 

IQA  Interquartilsabstand (Differenz des 75 %-Perzentils und des 25 %-Perzentils) 

i  Prozess bzw. Kalkulationszinssatz 

I  Strom 

Imax  thermischer Grenzstrom 

j  Phase 

JA  Jahresarbeit 

k  Zeitschritt bzw. Kosten/Erlöse 

m  Anzahl der Zeitschritte 

N  Anzahl der Prozesse 

n   Anzahl Jahre in der Barwert- bzw. Annuitätenmethode 
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ni  Anzahl der Phasen von Prozess i 

P Strukturvariable des Optimierungsproblems – Matrix mit Leistungen aller Pro-

zesse und Phasen in allen Zeitschritten 

𝑷 minimale Leistung je Prozess und Phase 

�̅� maximale Leistung je Prozess und Phase 

�̃� Strukturvariable des Optimierungsproblems – Matrix mit Leistungen aller Phasen 

in allen Zeitschritten nach Intraday Redispatch 

�̂� maximaler Leistungswert über alle Prozesse, Phasen und Zeitschritte 

P_da Leistung nach der Day-Ahead Optimierung 

P_id Leistung nach dem Intraday Redispatch 

Pmax Spitzenleistung des Jahres 

S Strukturvariable des Optimierungsproblems – Matrix mit der binären Informa-

tion, ob die Phase dieses Prozesses in diesem Zeitschritt bereits abgeschlossen ist 

T Strukturvariable des Optimierungsproblems – Matrix mit der binären Informa-

tion, ob die Phase dieses Prozesses in diesem Zeitschritt eine Transition von aktiv 

zu inaktiv vornimmt 

𝑻 minimale Betriebszeit je Prozess und Phase 

�̅� maximale Betriebszeit je Prozess und Phase 

t Zeitschritt 

t0  Beginn einer Lieferviertelstunde 

U  Spannung 

Umax  obere Grenze des zulässigen Spannungsbandes 

Umin  untere Grenze des zulässigen Spannungsbandes 

Un  Nennspannung 

V Strukturvariable des Optimierungsproblems – Matrix mit den Füllständen der 

Speicher 

𝑽 minimaler Speicherfüllstand Prozess und Zeitschritt 
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�̅� maximaler Speicherfüllstand je Prozess und Zeitschritt 

vinit initialer Speicherfüllstand 

vfinal finaler Speicherfüllstand 

X Strukturvariable des Optimierungsproblems – Matrix mit der binären Informa-

tion, ob die Phase dieses Prozesses in diesem Zeitschritt aktiv ist 

Y Admittanzmatrix 

Z  externe Speicherentnahme 
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11.3 Abkürzungen 

AbLaV   Abschaltbare Lasten Verordnung 

BHKW   Blockheizkraftwerk 

BMWi   Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 

BNetzA  Bundesnetzagentur 

CLS Controllable Local System (Schnittstelle im Smart Meter Gateway zur 

Steuerung von Verbrauchern) 

EC2   Elastic Compute Cloud (Simulationsserver von Amazon) 

EEG   Erneuerbare-Energien-Gesetz 

EEX   European Energy Exchange, Strombörse 

ENTSO-E European Network of Transmission System Operators for Electricity, 

Verband Europäischer Übertragungsnetzbetreiber 

EnWG   Energiewirtschaftsgesetz 

EU   Europäische Union 

FWT   Fernwirktechnik 

HT/NT   Hochtarif/Niedertarif 

HS   Hochspannung 

ID3  Preisindex aller stündlichen und 15-Minuten Handelsgeschäfte an der 

EPEXSpot in den letzten drei Stunden vor dem Lieferzeitpunkt. 

IQA Interquartilsabstand, beschreibt die Differenz von 75 %-Perzentil und 

25 %-Perzentil 

KWK   Kraft-Wärme-Kopplung 

MS   Mittelspannung 

NAB   Netzaggregationsbereich 

NNE   Netznutzungsentgelt 

NP-äquivalent Problem, dass sich vermutlich nichtderministisch in Polynomialzeit lösen 

lässt (umgangssprachlich: vermutlich nicht effizient lösbar) 
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NRV   Netzregelverbund 

NS   Niederspannung 

OTC   Over the Counter – außerbörslicher Direkthandel mit Energie 

PRL   Primärregelleistung 

PV   Photovoltaik 

reBAP   regelzonenübergreifender einheitlicher Bilanzausgleichspreis 

RLM   registrierende Leistungsmessung 

rONT   regelbarer Ortsnetztransformator 

StromNEV  Stromnetzentgeltverordnung 

ÜNB   Übertragungsnetzbetreiber 

VPN   Virtual Private Network, Virtuelles Privates Netzwerk 
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12 Anhang 

12.1 Prozessparameter der verwendeten Beispielprozesse 

 

 

Tabelle A 1: Parameter von Prozess 1 

Parameter Variable Prozess 1 

Mindestleistung 𝑷  0 kW 

Maximalleistung 𝑷  1.000 kW 

Zulässige Leistungsstufen 𝜻  kontinuierlich 

Benötigte Energie pro Tag E 5.000 kWh 

Frühester Startzeitpunkt führt zu B 0 Uhr 

Spätester Endzeitpunkt führt zu B 24 Uhr 

Betriebszeit B täglich 

Mindestpause vorher 𝑫  0 h 

Höchstpause vorher 𝑫  24 h 

Speicher  nein 

Mindestfüllstand Speicher 𝑽  - 

Höchstfüllstand Speicher 𝑽  - 

Initialer Füllstand Speicher vinit - 

Finaler Füllstand Speicher vfinal - 

Wirkungsgrad ein-/ausspeichern 𝜂  - 

Relative Verluste Speicher 𝛽  - 

Externe Entnahme Speicher 𝒁  - 
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Tabelle A 2: Parameter von Prozess 2 

Parameter Variable Prozess 2 Prozess 2a Prozess 2b 

Mindestleistung 𝑷  0 kW 0 kW -150 kW 

Maximalleistung 𝑷  150 kW 150 kW 150 kW 

Zulässige Leistungs-

stufen 
𝜻  kontinuierlich kontinuierlich kontinuierlich 

Benötigte Energie pro 

Tag 
E 450 kWh - - 

Frühester Start-

zeitpunkt 

führt zu B 0 Uhr 0 Uhr 0 Uhr 

Spätester Endzeitpunkt führt zu B 7 Uhr 7 Uhr 7 Uhr 

Betriebszeit B 1 – 7 Stunden 1 – 7 Stunden 1 – 7 Stunden 

Mindestpause vorher 𝑫  0 h 0 h 0 h 

Höchstpause vorher 𝑫  unbegrenzt unbegrenzt unbegrenzt 

Speicher   ja ja 

Mindestfüllstand 

Speicher 
𝑽   0 kWh 0 kWh 

Höchstfüllstand 

Speicher 
𝑽   100 kWh 100 kWh 

Initialer Füllstand 

Speicher 
vinit  100 kWh 100 kWh 

Finaler Füllstand 

Speicher 
vfinal  550 kWh 550 kWh 

Wirkungsgrad ein-

/ausspeichern 
𝜂   100 % 100 % 

Relative Verluste 

Speicher 
𝛽   0 % 0 % 

Externe Entnahme 

Speicher 
𝒁   - - 
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Tabelle A 3: Parameter von Prozess 3 

Parameter Variable Prozess 3 

Mindestleistung 𝑷  -500 kW 

Maximalleistung 𝑷  500 kW 

Zulässige Leistungsstufen 𝜻  kontinuierlich 

Benötigte Energie pro Tag E 5.000 kWh 

Frühester Startzeitpunkt führt zu B 0 Uhr 

Spätester Endzeitpunkt führt zu B 24 Uhr 

Betriebszeit B täglich 

Mindestpause vorher 𝑫  0 h 

Höchstpause vorher 𝑫  unbegrenzt 

Speicher  ja 

Mindestfüllstand Speicher 𝑽  89,28 kWh 

Höchstfüllstand Speicher 𝑽  446,40 kWh 

Initialer Füllstand Speicher vinit 200 kWh 

Finaler Füllstand Speicher vfinal 200 kWh 

Wirkungsgrad ein-/ausspeichern 𝜂  98 %- 

Relative Verluste Speicher 𝛽  0,5 % 

Externe Entnahme Speicher 𝒁  - 
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Tabelle A 4: Parameter von Prozess 4 

Parameter Variable Prozess 4 

Mindestleistung 𝑷  0 kW 

Maximalleistung 𝑷  500 kW 

Zulässige Leistungsstufen 𝜻  kontinuierlich 

Benötigte Energie pro Tag E - 

Frühester Startzeitpunkt führt zu B 0 Uhr 

Spätester Endzeitpunkt führt zu B 24 Uhr 

Betriebszeit B täglich 

Mindestpause vorher 𝑫  0 h 

Höchstpause vorher 𝑫  unbegrenzt 

Speicher  ja 

Mindestfüllstand Speicher 𝑽  100 kWh 

Höchstfüllstand Speicher 𝑽  600 kWh 

Initialer Füllstand Speicher vinit 350 kWh 

Finaler Füllstand Speicher vfinal 350 kWh 

Wirkungsgrad ein-/ausspeichern 𝜂  100 %- 

Relative Verluste Speicher 𝛽  5 % 

Externe Entnahme Speicher 𝒁  7. Zeitschritt: 

200 kWh 

8. Zeitschritt: 

300 kWh 

9. Zeitschritt: 

400 kWh 

10. Zeitschritt: 

300 kWh 

11. Zeitschritt: 

200 kWh 
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Tabelle A 5: Parameter von Prozess 5 

Parameter Variable Prozess 5 

Phase 1 

Prozess 5 

Phase 2 

Prozess 5 

Phase 3 

Mindestleistung 𝑷  1.000 kW 1.000 kW 1.000 kW 

Maximalleistung 𝑷  2.000 kW 2.000 kW 2.000 kW 

Zulässige 

Leistungsstufen 
𝜻  kontinuierlich 0 kW 

1.000 kW 

1.500 kW 

2.000 kW 

0 kW 

1.500 kW 

2.000 kW 

Benötigte Energie 

pro Tag 
E 6.000 kWh 5.000 kWh 5.000 kWh 

Frühester 

Startzeitpunkt 

führt zu B 0 Uhr 0 Uhr 0 Uhr 

Spätester 

Endzeitpunkt 

führt zu B 24 Uhr 24 Uhr 24 Uhr 

Betriebszeit B 1 – 8 Stunden 

täglich 

1 – 8 Stunden 

täglich 

1 – 8 Stunden 

täglich 

Mindestpause 

vorher 
𝑫  2 Stunden 2 Stunden 2 Stunden 

Höchstpause vorher 𝑫  unbegrenzt unbegrenzt unbegrenzt 

Speicher  nein nein nein 

Mindestfüllstand 

Speicher 
𝑽  - - - 

Höchstfüllstand 

Speicher 
𝑽  - - - 

Initialer Füllstand 

Speicher 
vinit - - - 

Finaler Füllstand 

Speicher 
vfinal - - - 

Wirkungsgrad ein-

/ausspeichern 
𝜂  - - - 

Relative Verluste 

Speicher 
𝛽  - - - 

Externe Entnahme 

Speicher 
𝒁  - - - 
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Tabelle A 6: Parameter von Prozess 6 

Parameter Variable Prozess 6 

Mindestleistung 𝑷  0 kW 

Maximalleistung 𝑷  150 kW 

Zulässige Leistungsstufen 𝜻  kontinuierlich 

Benötigte Energie pro Tag E - 

Frühester Startzeitpunkt führt zu B 0 Uhr 

Spätester Endzeitpunkt führt zu B 24 Uhr 

Betriebszeit B 1 – 12 Stunden täglich 

Mindestpause vorher 𝑫  unbegrenzt 

Höchstpause vorher 𝑫  unbegrenzt 

Speicher  ja 

Mindestfüllstand Speicher 𝑽  100 kWh 

Höchstfüllstand Speicher 𝑽  700 kWh 

Initialer Füllstand Speicher vinit 400 kWh 

Finaler Füllstand Speicher vfinal 400 kWh 

Wirkungsgrad ein-/ausspeichern 𝜂  100 %- 

Relative Verluste Speicher 𝛽  0 % 

Externe Entnahme Speicher 𝒁  5.-8. Zeitschritt: 

je 200 kWh 
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Tabelle A 7: Parameter von Prozess 7 

Parameter Variable Prozess 7 

Mindestleistung 𝑷  0 kW 

Maximalleistung 𝑷  700 kW 

Zulässige Leistungsstufen 𝜻  kontinuierlich 

Benötigte Energie pro Tag E - 

Frühester Startzeitpunkt führt zu B 0 Uhr 

Spätester Endzeitpunkt führt zu B 24 Uhr 

Betriebszeit B täglich 

Mindestpause vorher 𝑫  unbegrenzt 

Höchstpause vorher 𝑫  unbegrenzt 

Speicher  ja 

Mindestfüllstand Speicher 𝑽  0 kWh 

Höchstfüllstand Speicher 𝑽  2.800 kWh 

Initialer Füllstand Speicher vinit 1.400 kWh 

Finaler Füllstand Speicher vfinal 1.400 kWh 

Wirkungsgrad ein-/ausspeichern 𝜂  100 %- 

Relative Verluste Speicher 𝛽  0 % 

Externe Entnahme Speicher 𝒁  7.-19. Zeitschritt: 

je 650 kWh 
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12.2 Beispiel Datenstruktur des Optimierungsproblems 

Eine Vielzahl der im Kapitel 6 beschriebenen Strukturvariablen wird in Matrixform für die Lö-

sung des Optimierungsproblems aufgestellt. Zur Verdeutlichung der Datenstruktur ist hier 

exemplarisch für die Strukturvariable P das Ergebnis des in Abschnitt 7.2.5 diskutierten Prozess-

beispiels aufgeführt. 

Tabelle A 8: Exemplarische Darstellung des Optimierungsergebnisses für die Strukturvariable P (Teil 1) 

  Stunde (k) 

Prozess Phase 1 

0-1 

Uhr 

2 

1-2 

Uhr 

3 

2-3 

Uhr 

4 

3-4 

Uhr 

5 

4-5 

Uhr 

6 

5-6 

Uhr 

7 

6-7 

Uhr 

8 

7-8 

Uhr 

Prozess 

5 

Phase 

1 

1.300 

kW 

1.850 

kW 

1.500 

kW 

1.350 

kW 

0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 

Prozess 

5 

Phase 

2 

0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 2.000 

kW 

2.000 

kW 

Prozess 

5 

Phase 

3 

0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 

Prozess 

6 

Phase 

1 

0 kW 150 

kW 

0 kW 150 

kW 

150 

kW 

150 

kW 

0 kW 0 kW 

 

Tabelle A 9: Exemplarische Darstellung des Optimierungsergebnisses für die Strukturvariable P (Teil 2) 

  Stunde (k) 

Pro-

zess 

Phase 9 

8-9 

Uhr 

10 

9-10 

Uhr 

11 

10-11 

Uhr 

12 

11-12 

Uhr 

13 

12-13 

Uhr 

14 

13-14 

Uhr 

15 

14-15 

Uhr 

16 

15-16 

Uhr 

Prozess 

5 

Phase 

1 

0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 

Prozess 

5 

Phase 

2 

1.000 

kW 

0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 

Prozess 

5 

Phase 

3 

0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 1.500 

kW 

1.500 

kW 

2.000 

kW 

Prozess 

6 

Phase 

1 

150 

kW 

50 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 
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12.3 Quick-Check Lastverschiebungspotential 
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