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В статье изложена методика определения оптимальных значений угловой скорости и числа витков 

обмотки генератора на постоянных магнитах с приводом от ветротурбины, работающей в конкретных, по  

скоростному режиму ветра, условиях эксплуатации. Критерием оптимизации является максимум потенциала 

энергии, которая может быть направлена на зарядку аккумулятора. В качестве ограничивающих факторов  

приняты допустимые мощность генератора и ветротурбины, ток и напряжение зарядки аккумулятора. Ограни-

чение предусмотрено путём подключения к выходу генератора балластного резистора. Развиваемая ветротурбиной 

мощность определяется с учётом коэффициента использования энергии ветра, зависящего от угловой скорости её 

вала и скорости ветра. Произведено сравнение двух вариантов ограничения мощности: путём ограничения угловой 

скорости аэродинамическими средствами и путём остановки ветротурбины. Отдача энергии на зарядку в том и 

другом случаях определяется с учётом распределения скоростей ветра, подчиняющемуся закону распределения 

вероятностей Вейбулла. В работе в качестве примера произведён расчёт возможной годовой выработки энергии 

для зарядки аккумулятора ёмкостью 200 А∙ч напряжением 24 В от синхронного генератора с числом полюсов 48 с 

приводом от ветротурбины радиусом 2 м, работающей в местности со средней скоростью ветра 5 м/с. Результаты 

расчёта показали, что для принятых в примере параметров и условий эксплуатации ветроустановки максимальную 

годовую выработку энергии (3,3∙103 кВт∙ч) наблюдали при оптимальных 11-ти витках обмотки на каждом из 

полюсов генератора. Отклонение числа витков от оптимального в ту и другую сторону в 2 раза приводит, при тех 

же габаритах ветроустановки, к снижению годовой выработки энергии в 3…5 раз, что является наглядным 

доказательством необходимости проведения подобного расчёта для каждой конкретной ветроустановки. 

Ключевые слова: мощность, синхронный генератор, электродвижущая сила, коэффициент мощности, энергия 

зарядки 
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batteries 

© 2023. Viktor G. Petko, Ilmira A. Rakhimzhanova, Yuriy A. Ushakov   ,  
Maxim B. Fomin, Aleksey S. Baikov, Vladislav A. Pushko 
Orenburg State Agrarian University, Orenburg, Russian Federation 

 

The article describes the method for determining the optimal angular velocity and the number of turns of the generator 

winding on permanent magnets powered by a wind turbine operating in specific operating conditions according to the wind speed 

regime. The optimization criterion is the maximum potential of energy that can be used to charge the battery. The permissible 

power of the generator and wind turbine, current and battery charging voltage are accepted as limiting factors. The restriction is 

provided by connecting a ballast resistor to the generator output. The power developed by the turbine is determined taking into 

account the wind energy utilization factor, which depends on the angular velocity of its shaft and wind speed. Two variants of 

power limitation are compared: by limiting the angular velocity by aerodynamic means and by stopping the wind turbine. The 

return of energy to charging in both cases is determined taking into account the distribution of wind speeds, obeying the Weibull 

probability distribution law. As an example, the calculation of the possible annual power generation for charging a battery with a 

capacity of 200 A∙h with a voltage of 24 volts from a synchron generator with a number of poles of 48 driven by a wind turbine with 

a radius of 2 meters, operating in an area with an average wind speed of 5 m/s. The calculation shows that for the parameters and 

operating conditions of the electrical installation used in the example, the maximum annual energy output (3.3 × 103 kWh) is 

observed at optimal 11 turns of the winding at each of the poles of the generator. The deviation of the number of turns from the 

optimal one in both directions by 2 times leads, with the same dimensions of the wind turbine, to a decrease in annual energy output 

by 3...5 times, which is a clear proof of the need to carry out such a calculation for each specific wind turbine. 
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Бесперебойное электропитание потреби-

телей от альтернативного источника энергии 

переменной непредсказуемой интенсивности,  

к одному из типичных примеров которого 

относится ветер, в принципе невозможно 

осуществить без использования или резервного 

традиционного источника энергии, или элек-

трического аккумулятора [1, 2, 3]. При относи-

тельно небольшой (до нескольких кВт) мощ-

ности электропотребления второй вариант 

наиболее предпочтителен. Из всего многооб-

разия конструктивных и принципиальных схем 

ветроэнергетических установок с аккумулиро-

ванием электрической энергии следует выде-

лить отличающиеся простотой технической 

реализации ветроустановки с применением 

синхронных генераторов с возбуждением от 

постоянных магнитов [4, 5, 6]. Несовпадение 

графиков выработки ветроустановкой электри-

ческой энергии и графиков её потребления 

является причиной работы аккумуляторов в 

режиме циклического заряда и разряда, а в 

некоторые моменты и перехода в буферный 

режим зарядки [7, 8, 9]. Так как синхронный  

генератор на постоянных магнитах лишен воз-

можности регулирования развиваемой им элек-

тродвижущей силы (ЭДС) путём изменения 

магнитного потока его ЭДС, а, следовательно, 

и напряжение на выходе пропорционально 

угловой скорости приводного вала генератора 

и равной ей угловой скорости вала ветротур-

бины (при прямом их соединении). При парал-

лельном подключении аккумулятора и син-

хронного генератора их ЭДС мало отличаются 

по величине [10]. А поскольку ЭДС заряжен-

ного и разряженного аккумулятора также отли-

чаются всего лишь на несколько процентов, 

то угловая скорость генератора и ветротурбины 

будет во время работы оставаться практически 

постоянной при всех скоростях ветра1, 2. Это  

исключает возможность работы ветротурбины 

в режиме с максимальным использованием 

энергии ветра, предполагающем работу при 

оптимальной по указанному критерию угловой 

скорости, пропорционально изменяющейся  

скорости ветра [11].  

Цель работы – определение рабочей 

угловой скорости ветротурбины и генератора, 

напрямую зависящей от числа витков обмотки 

генератора, при которой потенциально генератор 

при существующем в месте установки ветро- 

агрегата распределении скоростей ветра мог 

отдавать на зарядку аккумулятора и питание 

потребителей максимальное количество энергии. 

Новизна исследований – разработка мето-

дики определения оптимального числа витков 

обмотки генератора по критерию максимума 

энергии, которая потенциально может быть 

направлена на зарядку аккумулятора, при 

заданных параметрах аккумулятора, магнитной 

системы синхронного генератора на посто- 

янных магнитах и ветротурбины, работающей 

в конкретных по скоростному режиму ветра 

условиях эксплуатации. 

Материал и методы. Принципиальная 

схема ветроэнергетической установки для 

зарядки аккумуляторов изображена на рисунке 13. 

Напряжение Ud, полученное путём вы-

прямления напряжения Ug  синхронного гене-

ратора с помощью диодного моста VD1…VD6, 

поступает через диод обратного тока VD7 

на вход аккумулятора GB1. Величина этого 

напряжения (действующее значение) является 

функцией угловой скорости ω вала генератора 

и числа витков W катушек генератора (здесь и 

далее по тексту под числом витков W катушки 

 
1EC 60034-2-3 ed1.0, Rotating electrical machines. Part 2-3: Specific Test Methods for Determining Losses and Efficiency of 

Converter-Fed AC In-duction Motor, Geneva, Switzerland, November 2013. URL: https://webstore.iec.ch/publication/123 
2EC 60034-30-2, Edition 1.0: Rotating Electrical Machines − Part 30-2: Efficiency classes of variable speed AC motors (IE-code), 

Geneva, Switzer-land, February 2016. URL: https://webstore.iec.ch/preview/info_iec60034-30-2%7Bed1.0%7Den.pdf 
3Разнообразные схемы зарядных устройств. Мои инструменты. 2020 г. [Электронный ресурс].  

URL: http://moy-instrument.ru/chertezhi-i-shemy/printsipialnye-shemy-zaryadnyh-ustrojstv-dlya-avtomobilnyh-akkumulyatorov.html 

(дата обращения: 03.10.2022). 
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генератора будем иметь в виду число витков 

W обмотки, выполненной в виде катушки на 

каждом из зубцов статора генератора): 

Ud (ω, W) = Ud (1,1) ωW,                   (1) 

где Ud (1,1) = Ud0 = 2,34E0/Sin(π/p)4 − размерный 

коэффициент пропорциональности, численно 

равный напряжению на выходе выпрямителя 

при ω = 1 рад/с и W = 1, В∙с/(вит∙рад); Е0 − ЭДС 

в каждом витке обмотки при ω = 1 рад/с, зави-

сящая только от геометрических и физических 

параметров магнитной системы генератора, 

В∙с/(вит∙рад); p − число полюсов (зубцов) статора. 
 

 

Рис. 1. Принципиальная схема ветроагрегата: 1 – ветротурбина; 2 – трёхфазный синхронный гене-

ратор с возбуждением от постоянных магнитов; VD1…VD6 – трёхфазный диодный мост Ларионова; 

R1 – нагрузочный резистор; VD7 – диод ограничения обратного тока; БУ – блок управления; 3 – ключ; 

RS1 – шунт измерительный; GB1 – аккумулятор / 

Fig. 1. Schematic diagram of the wind turbine: 1 – wind turbine; 2 – three-phase synchronous generator 

with excitation from permanent magnets; VD1...VD6 – Larionov three-phase diode bridge; R1 – load resistor; 

VD7 – reverse current limiting diode; BU – control unit; 3 – key; RS1 – measuring shunt; GB1 – battery 
 

В результате напряжение на выходе 

выпрямителя определяется: 

𝑈𝑑(𝜔, 𝑊) = 𝑈𝑑0𝜔𝑊 =
2.34𝐸0

sin(𝜋 𝑝)⁄
𝜔𝑊.        (2) 

На вход 2 блока управления поступает 

сигнал величины тока зарядки аккумулятора, 

а на вход 1 – сигнал величины напряжения 

на клеммах, характеризующей степень его 

зарядки. Блок управления формирует поступа-

ющий на вход ключа 3 сигнал подключения 

к выходу генератора нагрузочного резистора R1, 

чем предотвращает превышение тока зарядки 

аккумулятора выше допустимой величины Izd,  

а также исключает превышение напряжения Ua 

на клеммах аккумулятора, выше напряжения 

при полной его зарядке, равного для 12-ти воль-

тового аккумулятора 13,7 В [12]. Как в том, так 

и в другом случаях (ввиду незначительности 

внутреннего сопротивления аккумулятора), 

напряжение на его клеммах и равное ему напря-

жение на выходе выпрямителя Ud с достаточной 

степенью точности можно считать постоянным. 

Следовательно, можно считать постоянной 

в период зарядки (в рабочий период) и соответ-

ствующую этому напряжению рабочую угло-

вую скорость ωр генератора, а следовательно, 

и ветротурбины. В то же время она должна 

быть такой, чтобы в условиях реального рас-

пределения скоростей ветра в месте установки 

ветроагрегата при одних и тех же (заранее 

заданных) параметрах ветротурбины, аккуму-

лятора и магнитной системы генератора обес-

печивался бы максимальный потенциал энер-

гии для передачи непосредственно на зарядку 

аккумулятора. Для синхронного генератора 

с  возбуждением  от  постоянных  магнитов,  
 

4Трёхфазная мостовая схема (Ларионова) выпрямителя. Mydocx. 2015 г. 

URL: https://mydocx.ru/1-10121.html (дата обращения: 22.10.2022). 
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в котором связь между числом витков и угло-

вой скоростью при постоянном напряжении – 

однозначна, выполнение этих двух условий 

будет обеспечено при оптимальном, по указан-

ному критерию, числе витков (Wopt) катушек 

генератора. 

При известной номинальной ёмкости 
Qaн в ампер-часах установленного аккуму- 
лятора допустимая мощность зарядки в ваттах 
запишется: 

Pzd (ω, W) = Ud (ω, W )Izd = Ud (ω, W)Kd Qaн,  (3) 

где Кd = Izd /Qaн – кратность допустимого тока 
зарядки по отношению к ёмкости аккуму- 
лятора, равная по рекомендации различных 
источников [12, 13, 14] от 0,1 до 0,3, ч-1. 

При работе генератора на аккумулятор 
неизменное напряжение на клеммах аккуму- 
лятора равно напряжению на выходе выпря- 
мителя, которое обеспечивается генератором 
при соответствующей этому напряжению неиз-
менной рабочей скорости вала: 

𝑈𝑎 = 𝑈𝑑(𝜔𝑝, 𝑊) = 𝑈𝑑0𝜔𝑝𝑊 =
2,34𝐸0

sin(𝜋 𝑝)⁄
𝜔𝑝𝑊.    (4) 

Рабочую угловую скорость генератора 

в функции числа витков на каждом из зубцов 

магнитной системы статора определяем: 

𝜔𝑝(𝑊) =
𝑈𝑎

𝑈𝑑0𝑊
=

𝑈𝑎 sin(𝜋 𝑝)⁄

2,34𝐸0𝑊
,              (5) 

тогда минимальная скорость ветра, при кото-

рой напряжение Ud (ω, W) на выходе выпрями-

теля достигнет величины Ua и начнётся зарядка 

аккумулятора, составит: 

𝑉0(𝑊) =
𝑅𝜔𝑝(𝑊)

𝑍𝑐
=

𝑅𝑈𝑎 sin(𝜋 𝑝)⁄

2,34𝑍𝑐𝑊
,           (6) 

где R – радиус ветротурбины, м; ZC – синхронная 

быстроходность ветротурбины, отн. ед.  

Мощность ветротурбины, развиваемая 

ею при зарядке аккумулятора, в функции ско-

рости ветра V и числа витков W определяется: 

Pt (V, W ) = ζ(V, ωp (W ))Pw(V) = ζ(V, W )Pw (V ),  (7) 

где ζ(V, W) – коэффициент использования мощ-
ности ветрового потока [14] в функции скоро-
сти ветра и числа витков, равный нулю при 
V < V0(W); Pw (V) = 0,5ρSV 

3 – мощность воздуш-
ного потока через ометаемую поверхность 
ветротурбины, Вт; ρ – плотность воздуха, рав-
ная 1,29 кг/м3; S = π∙R2 – площадь поверхности, 
ометаемой ветротурбиной, м2. 

При этом, если мощность ветротурбины 

увеличивается до допустимой мощности Pzd 

зарядки аккумулятора, блок управления путём 

периодического подключения и отключения 

нагрузочного резистора R1 ограничивает её 

на уровне Pzd. При достижении превышения 

допустимой по условиям нагрева мощности 

генератора Pgd блок управления останавливает 

ветротурбину или ограничивает её мощность 

на уровне Pgd аэродинамической системой 

ограничения. 

Непосредственно на зарядку аккумуля-

тора с выхода генератора будет поступать 

несколько меньшая мощность: 

P(V, W) = Pt (V, W)∙η,                      (8) 

где η – КПД генератора. 

Таким образом, зная мощность, можно 

определить и потенциал энергии за год эксплу-

атации, который ветроустановка может отдать 

на зарядку аккумулятора при различном числе 

витков W катушки: 

𝑤(𝑊) = ∫ 𝑃(𝑉, 𝑊)𝑓(𝑉)𝑑𝑉
𝑉

𝑉0(𝑊)
,         (9) 

где f (V) – функция распределения скоростей 

ветра в месте эксплуатации ветроустановки. 
Число витков катушки, при котором 

наблюдается максимум данной энергии и будет 
его оптимальным значением. 

Результаты и их обсуждение. Осуще-
ствим расчёт по изложенной методике ветро-
установки, предназначенной для зарядки акку-
мулятора ёмкостью 200 А·ч напряжением 24 В. 
Расчёт осуществим в математической системе 
Mathcad5. 

Электродвижущая сила Ez заряженного 
аккумулятора равна 2∙13,7 = 27,4 В. Приняв 
кратность Kd допустимого тока зарядки равной 
0,1, определим допустимую мощность зарядки 
аккумулятора: 

Pzd = Kd Qa Ez = 0,1∙200∙27,4 = 548 Вт.     (10) 

Генератор синхронный трёхфазный с воз-
буждением от постоянных магнитов с числом 
полюсов (зубцов) статора р = 48 и допустимой 
(номинальной) мощностью Pgd = 700 Вт. 
В результате проведённого расчёта установ-
лена величина ЭДС магнитной цепи генератора 
в расчёте на один виток катушки и один радиан 
в секунду угловой скорости ω генератора –  
E0 = 0,0074 В. С учётом выражения (2) для дан-
ного генератора получим зависимость: 

               𝑈𝑑(𝜔, 𝑊) =
2.34 ∙ 𝐸0

sin (
𝜋
𝑝

)
𝜔𝑊 = 

=  
2.34∙0,0074

sin(𝜋/48)
𝜔𝑊 = 0,265𝜔𝑊.  (11) 

Графически эта зависимость для нагляд-
ности проиллюстрирована на рисунке 2.  

 
5Черняк А. А., Черняк Ж. А. Математические расчеты в среде Mathcad: учебное пособие для вузов. Под общ. ред. 

А. А. Черняк. 3-е изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2022. 163 с. URL: https://urait.ru/bcode/492750 

https://urait.ru/bcode/492750
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Рис. 2. Зависимости напряжения на выходе выпрямителя от угловой скорости и числа витков / 

Fig. 2. The dependence of the voltage at the output of the rectifier on the angular velocity and on the number 

of turns 
 

В соответствии с уравнением (5) рабочая 

угловая скорость данного генератора, работаю-

щего на заданный аккумулятор в функции 

числа витков, составит: 

           𝜔𝑝(𝑊) =
𝑈𝑎 sin(𝜋 𝑝)⁄

2,34𝐸0𝑊
= 

                 =
27,4 sin(𝜋 48⁄ )

2,34∙0,0074𝑊
=

103,5

𝑊
 .             (12) 

Как следует из полученного выражения, 

она однозначно связана с числом витков W 

и обратно пропорциональна их числу. 

Принято, что привод генератора осуществ-

ляется от ветротурбины с горизонтальной осью 

вращения, имеющей радиус 2 м и синхронную 

быстроходность 9 (R = 2, Zc = 9). Тогда, с учё-

том выражения (6) минимальная скорость ветра 

в функции числа витков, с которой начинается 

зарядка аккумулятора при заданных его пара-

метрах, а также магнитной системы генератора 

и ветротурбины, вычисляется:  

          𝑉0(𝑊) =
𝑅𝑈𝑎 sin (𝜋 𝑝)⁄

2,34𝑍𝑐𝑊
= 

    =
2∙27,4 sin(𝜋 48⁄ )

2,34∙9𝑊
=

23

𝑊
.                 (13) 

В виде графиков зависимости V0 (W) и 

ωp (W) представлены на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Зависимости рабочей начальной 

скорости ветра и рабочей угловой скорости 

вала генератора от числа витков его  

катушки / 

Fig. 3. Dependences of the working initial 

wind speed and the working angular velocity 

of the generator shaft on the number of turns 

of the generator coil 
 

Примечательно, что соотношение между 

рабочей угловой скоростью и минимальной 

скоростью ветра при любых параметрах состав-

ных узлов ветрозарядной установки не зависит 

от числа витков катушки генератора. В частности, 

для рассматриваемой установки оно будет равно: 

ωp(W) / V0(W) = 
𝜔𝑝(𝑊)

𝑉0(𝑊)
=

103.5 𝑊⁄

23 𝑊⁄
= 4,5.    (14) 

Для ветротурбины, принятой для при-

вода генератора, зависимость коэффициента 

использования мощности ветрового потока ζ` 

от скорости ветра V и угловой скорости ω  

ветротурбины, заданной графически, аппрок-

симирована семью членами ряда Фурье6 [11]. 

Максимальная погрешность аппроксимации 

при этом  составила 0,7 %. Ввиду  того,  что 
 

6Быстрицкий Г. Ф., Гасангаджиев Г. Г., Кожиченков В. С. Общая энергетика. Основное оборудование: учебник 

для вузов. 2-е изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2022. 416 с. URL: https://urait.ru/bcode/490895 

W, шт. 

https://urait.ru/bcode/490895
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мощность зарядки аккумулятора равна нулю 

при скорости ветра меньше начальной 

V0 (W) = ωР (W)R/Zc (рис. 3), при которой 

начинается заряд аккумулятора, принимается 

ζ  (V, W) = 0 при V < V0 (W) и ζ(V, ω) = ζ`(V, W) 

при V > V0. 

На рисунке 4 для сопоставления приве-

дены зависимости мощности ометаемого тур-

биной воздушного потока (Pw (V) = 0,5ρSV 
3) и 

мощности ветротурбины P(V, W) = ζ(V, W) Pw (V) 

при числах витков катушки 2 и 3, которую 

потенциально она может развивать при зарядке 

аккумулятора. Для оценки степени влияния на 

мощность ветротурбины представлены кривые 

зависимости коэффициента использования 

мощности ветрового потока от скорости ветра 

в масштабе 3∙105:1 при этих же числах витков 

катушки генератора ξt(V, W) = 3∙105ξ(V, W). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4. Зависимость коэффициента 

использования мощности ветрового 

потока и мощности ветротурбины, 

которую она может развивать на зарядку 

аккумулятора, от скорости ветра /  

Fig. 4. The dependence of the wind 

flow power utilization factor and the 

power of the wind turbine, which it can de-

velop to charge the battery, on the wind 

speed 

Однако реально мощность ветротурбины 

ограничивается допустимой мощностью  

зарядки аккумулятора Pzd или допустимой 

по условиям нагрева мощностью генератора Pgd 

[4, 15]. При этом возможны четыре случая. 

А. Допустимая мощность генератора 

меньше допустимой мощности зарядки акку-

мулятора (Pgd < Pzd). 

1. Ветротурбина оснащена аэродинами-

ческой системой ограничения мощности. 

При мощности ветротурбины P (V, W) < Pgd 

на зарядку аккумулятора может развиваться 

мощность P1 (V, W) = P(V, W), а при P (V,W) > Pgd 

– P1(V,W) = Pgd. В системе Mathcad: P1(V, W):= 

if(P(V, W) < Pgd, P(V, W), Pgd).  

2. Вместо ограничения мощности ветротур-

бины производится её остановка, например, путём 

короткого замыкания на выходе генератора. 

При мощности ветротурбины P(V, W) < Pgd 

на зарядку аккумулятора будет развиваться 

мощность P2 (V, W) = P(V, W) при P(V, W)<Pgd 

и P2 (V,W) = 0 при P(V, W)>Pgd. В системе 

Mathcad: P2(V, W):= if(P(V, W) < Pgd, P(V, W), 0). 

Б. Допустимая мощность генератора 

больше допустимой мощности зарядки акку-

мулятора (Pgd > Pzd). 

3. Ветротурбина оснащена аэродинами-

ческой системой ограничения мощности. 

При мощности ветротурбины P(V, W) < Pzd 

на зарядку аккумулятора может развиваться 

мощность P3(V, W) = P(V, W), а при P(V, W)>Pzd 

P3(V, W) = Pzd. В системе Mathcad: P3(V, W):= 

if(P(V, W)<Pzd, P(V, W), Pzd).  

4. Остановка ветротурбины при увеличе-

нии её мощности сверх Pzd. 

При мощности ветротурбины P(V, W) < Pzd 

на зарядку аккумулятора будет развиваться 

мощность P4(V, W) = P(V, W) при P(V, W)<Pgd  

и P4(V, W) = 0 при P(V, W)>Pgd. В системе 

Mathcad: P4(V, W):= if (P(V, W)<Pgd, P(V, W), 0). 

На рисунке 5 приведены графики изме-

нения мощности ветротурбины для всех воз-

можных случаев ограничения мощности и 

соотношений допустимых мощностей зарядки 

аккумулятора и генератора.  

Анализ графиков показывает, что огра-

ничение мощности ветротурбины во всех 

случаях осуществляется на уровне меньшей 

допустимой мощности. При этом ограничение 

мощности путём остановки ветротурбины, 

по сравнению с ограничением аэродинамиче-

скими средствами, исключает возможность 

использования энергии высокоскоростных 

потоков воздуха. 

V, м/с 
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           а /а                                                                         б / b 

Рис. 5. Зависимости мощности зарядки аккумулятора от скорости ветра для: а) Pgd < Pzd; б) Pgd > Pzd / 

Fig. 5. The dependence of the battery charging power on the wind speed for: а) Pgd < Pzd; b) Pgd > Pzd  

 

С другой стороны, количество энергии, 

которое ветроустановка может отдать на 

зарядку аккумулятора, зависит не только от 

развиваемой ею мощности, но и от закона 

распределения скоростей ветра в месте эксплу-

атации ветроустановки. В большинстве мест 

этот закон описывается функцией распреде- 

ления вероятностей Вейбулла [16]: 

𝑓(𝑉) = (8760ɑ𝑉ɑ−1𝑒−(𝑉/𝛽)ɑ
)/𝛽ɑ,       (15) 

где ɑ  ̶  параметр формы; β  ̶  параметр масштаба. 

В [17] была установлена связь этих пара-

метров со средней скоростью ветра, аппрокси-

мируемая выражениями:  

ɑ = 1,45 Vc0,33 и β = 1,0875 Vc + 0,625.     (16) 

Для принятой в расчётах средней скорости 

ветра 5 м/c: ɑ = 2,47; β = 6,063. 

Тогда количество энергии в киловатт-ча-

сах в функции числа витков W катушек гене-

ратора, которое ветроустановка потенциально 

может отдать на зарядку аккумулятора за год 

эксплуатации для рассмотренных выше соот-

ношения допустимых параметров зарядки и 

вариантов ограничения мощности ветротур-

бины, может быть найдено по выражению (9). 

Графически эти зависимости представ-

лены на рисунке 6. 

Вид полученных зависимостей указывает 

на наличие явно выраженного максимума отда-

ваемой энергии, наблюдающегося как при 

Pgd < Pzd  так и при Pgd > Pzd. в районе десяти вит-

ков, если турбина имеет ограничение мощности, 

и в районе 14…16 витков, если при мощности 

турбины, превышающей допустимую мощность 

генератора, производится её остановка. Причём 

максимум энергии и при Pgd > Pzd, и при Pgd < Pzd 

значительно меньше при остановке турбины, 

чем при ограничении её мощности. 

 

 

           а /а                                                                      б / b 

Рис. 6. Зависимости количества энергии в кВт‧ч, которое может отдать ветротурбина за год экс-

плуатации, от числа витков каждой из катушек генератора при: а) Pgd < Pzd;  б) Pgd > Pzd / 

Fig. 6. The dependence of the amount of energy in kWh that a wind turbine can give during a year of 

operation on the number of turns of each of the generator coils at: а) Pgd < Pzd;  b) Pgd > Pzd 
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Заключение. Разработанная методика 

расчета возможной выработки энергии для  

зарядки аккумуляторов показала, что существует 

явно выраженный её максимум при опреде-

лённом (оптимальном) для данной конкретной 

установки числе витков обмотки генератора. 

Отклонение числа витков от оптимального 

значения может приводить к снижению потен-

циала энергии в несколько раз. А так как опти-

мальное число витков обмотки генератора 

зависит от совокупности параметров всех сос-

тавных узлов ветроустановки и распределения 

скоростей ветра в предполагаемом месте 

её эксплуатации на завершающем этапе её 

изготовления следует осуществлять его опре-

деление для каждого конкретного случая по 

разработанной выше методике. При этом 

следует учитывать, что потенциально при 

любом числе витков выработка энергии 

больше, если допустимая мощность зарядки 

аккумулятора превышает допустимую мощ-

ность генератора и если ограничение мощности 

осуществляется не путём остановки ветротур-

бины, а аэродинамическими средствами. 
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